
東京電力ホールディングス（株）　福島第二原子力発電所

２０２６年　９月２８日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

該当なし
 

該当なし
 

該当なし
 

1   件

NO. 号機等 不適合内容 CAQ影響度 発見日

1 4号機

排気筒モニター用パルスカウンタ取替時、「軽故障」警報が発生。調査したところ当該カウンタの
光モデムに接続している光ケーブル（１本）の不良と判明。
これにより緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）および県テレメータについて、あらかじめ定められ
た手順に従い原子力規制庁および福島県へ停止連絡を実施している。なお、不良ケーブルを正
常なケーブルと入れ替えを行い、１４日にデータ伝送を再開している。

Ｎｏｎ-ＣＡＱ 9月11日

２０２６年度　パフォーマンス向上会議不適合報告情報（２０２６年　９月２８日（月）分）

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な
要求事項を満たしていない状態をいいます。

区分　Ⅰ：
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