
東京電力ホールディングス（株）　福島第二原子力発電所

２０２６年　９月３０日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

該当なし
 

該当なし
 

該当なし
 

4   件

NO. 号機等 不適合内容 CAQ影響度 発見日

1 1号機
原子炉建屋付属棟排気ファン（Ａ）架台に潤滑油溜まり（５ｃｍ×５ｃｍ）を確認した。現場を調査し
たところ、当該排気ファン軸継手から飛散したものと推定。当該軸継手を点検・修理する。
なお、排気ファンを（Ａ）から（Ｂ）へ切り替えを実施。

Ｎｏｎ-ＣＡＱ 9月28日

2 2号機
タービ建屋２階ダスト放射線モニター系タイマー付きダストサンプラ（Ｎｏ．１０４）において、タイ
マー機能による自動停止が行われなかったため、原因調査・対策検討。
なお、ダスト濃度は代替機器にて測定を実施。

Ｎｏｎ-ＣＡＱ 9月17日

3 4号機
プロセス計算機状態表示画面（Ｎｏ．８）において、監視不能（選択スイッチの使用不可）を確認し
たため、状態表示画面（Ｎｏ．８）を点検・修理する。
なお、他の状態表示画面にて監視可能であるため、影響はない。

Ｎｏｎ-ＣＡＱ 9月25日

4 4号機

プロセス計算機データ出力時、「計算機軽故障」警報が発生し、全プロセス計算機状態表示画面
（通常アラーム表示）の監視不能を確認したため、原因調査・対策検討。
なお、状態表示画面にて状態変化・操作履歴の代替監視は可能であるため、機能に影響はな
い。

Ｎｏｎ-ＣＡＱ 9月25日

２０２６年度　パフォーマンス向上会議不適合報告情報（２０２６年　９月３０日（水）分）

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な
要求事項を満たしていない状態をいいます。
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