
東京電力ホールディングス（株）　福島第二原子力発電所

２０２６年１０月　５日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

該当なし
 

該当なし
 

該当なし
 

3   件

NO. 号機等 不適合内容 CAQ影響度 発見日

1 1号機
原子炉建屋２階主蒸気管トンネル室内の原子炉建屋・タービン建屋間ブローアウトパネル上部の
パッキンにおいて、劣化による剥がれを確認したため、当該パッキンを修理する。

Ｎｏｎ-ＣＡＱ 9月21日

2 2号機
計装用圧縮空気系貯槽出口圧力指示計（中央制御室設置）において、指示不良（現場の指示値
とずれがある）を確認したため、当該圧力指示計を点検・修理する。
なお、現場設置の圧力指示計により監視可能であるため、管理上の影響はない。

Ｎｏｎ-ＣＡＱ 9月28日

3 その他
防護本部内のコンセントにおいて、焦げ跡を確認したため、原因調査・対策検討を実施する。
当該コンセントは使用禁止とした。
なお、消防署の現場確認において「火災ではない」と判断された。

Ｎｏｎ-ＣＡＱ 9月20日

２０２６年度　パフォーマンス向上会議不適合報告情報（２０２６年１０月　５日（月）分）

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な
要求事項を満たしていない状態をいいます。
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