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弁棒の折損を確認した流量調節弁
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残留熱除去系 系統概略図
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弁体弁体と弁棒に約１mm
の隙間を確認

当該系統運転の振動
によりき裂が進展

き裂が全周に進展し
弁棒ネジ部が折損

この隙間があること
により、当該系統運
転時の振動で弁体が
揺れ弁棒のネジ部に
応力が加わり、き裂
が発生

弁体

弁棒

流れ

弁棒折損箇所

流れ

約320mm

残留熱除去系 流量調節弁概略構造図および弁棒折損のメカニズム


