
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４－６．炉心流量 



 

時 

間 

0 20 50 (×103t/h)60 10

２号機 炉心流量 

平成１９年７月１６日 

１０時１３分 地震発生 

１９時４０分 冷温停止 

30 40

炉心下部格子板差圧（赤）：基準 
炉心流量     （緑）：約５分遅れ 

ＳＲＶ開閉による変動 

PLR ポンプ(B)トリップ 

ＴＢＶ開操作に

よる変動 

ＭＳＩＶ閉による変動 



時 

間 

0 20 50 (×103t/h) 60 10 

３号機 炉心流量（１／２） 

１０時１３分 地震発生 

30 40 

平成１９年７月１６日 

炉心下部格子板差圧（赤）：基準 
炉心流量     （緑）：約１０分進み 

PLRポンプ(A)(B)トリップ 

炉水温度の変化に伴う 
見かけ上の変化 



 
 

時 

間 

0 20 50 (×103t/h) 60 10 

３号機 炉心流量（２／２） 

30 40 

２３時０７分 冷温停止 

平成１９年７月１６日 

平成１９年７月１７日 

炉心下部格子板差圧（赤）：基準 
炉心流量     （緑）：約１０分進み 



時 

間 

0 20 50 (×103t/h) 60 10 

４号機 炉心流量（１／２） 

１０時１３分 地震発生 

30 40 

紙詰まりによる 
データ欠測 

炉心下部格子板差圧（赤）：基準 

炉心流量     （緑）：約10分進み 

PLRポンプ(A)(B)トリップ 

平成１９年７月１６日 

炉水温度の変化に伴う 
見かけ上の変化 



 
 

時 

間 

0 20 50 (×103t/h) 60 10 

４号機 炉心流量（２／２） 

30 40 

平成１９年７月１６日 

平成１９年７月１７日 

６時５４分 冷温停止 

炉心下部格子板差圧（赤）：基準 

炉心流量     （緑）：約10分進み 

紙詰まりによる 
データ欠測 



時 

間 

0 (t/h) 

７号機 炉心流量（１／２） 

平成１９年７月１６日 

ＲＩＰ差圧（赤）：基準 
炉心流量 （緑）：約５分遅れ  

20000 40000 7000060000

１０時１３分 地震発生

RIP(A)(D)(F)(J)トリップ

RIP(C)(G)(K)手動停止 

原子炉減圧による炉心

流量の変動



 

時 
間

0 (t/h) 

７号機 炉心流量（２／２） 

ＲＩＰ差圧（赤）：基準 
炉心流量 （緑）：約５分遅れ  

20000 40000 7000060000

平成１９年７月１６日 

平成１９年７月１７日 

１時１５分 冷温停止

原子炉減圧による炉心

流量の変動




