
福島第一１号機の制御棒駆動水圧系（概略図） 
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■１号機は、水圧制御ユニットが 97 あり、にじみが

発見された弁（101 弁）２台は取り替え済み。 

■101 弁の残りの 95 台と、同様の弁（102 弁）の

97 台、計 192 台が今後の取り替え対象。 
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にじみ箇所 

制御棒駆動機構 

＊水圧制御ユニット（97 ユニット） 

制御棒を炉心内に挿入したり引き抜きしたりす

るため、制御棒駆動機構に駆動水を送る装置。

非常時に制御棒を高圧水で緊急挿入（スクラ

ム）させるための蓄圧槽がついている。 




