
柏崎刈羽原子力発電所1号機　計装ノズルひび状況（H10年）
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接続配管の
大口径化・水平化
（全て約６cmへ）

接続配管
計装ノズル出口：約６cm
蒸気凝縮槽入口：約2cm

蒸気凝縮槽の位置（高さ）変更
（計装ノズルと同じレベルへ）

蒸気凝縮槽の位置
が計装ノズル出口
より高位置に設置
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にひびあり

水位計へ

水位計へ

蒸気凝縮槽

蒸気凝縮槽

A

A

AA断面


