
 
 
 
 

弁駆動部の外れた連結部 

至タービンバイパス弁

タービンバイパス弁駆動部の連結部
系統概略図 
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ねじ込み部 

① 第２回定期検査後 
（昭和４７年） 

②ねじ山の摩耗  

ゆるみ防止用ナットの締め付け不足

よる差込側のねじ山の摩耗 

締め付け不足 
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