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 常用系ライン オリフィス近傍の侵食進捗 イメージ図 

全周に水の膜を形成（注）

（注）下面側に行くほど水の膜は厚い 

復水器へ
蒸気

水

下面は水の膜を形成 

上面は乾燥状態 

凝縮水が配管 

表面に繰り返し 

当たる 

水の膜による緩衝効果 大 

減肉速度 小 

減肉速度 大 

水の膜による緩衝効果 小 

減肉速度 小 

ドレン流入時 

非常用系ラインの弁を開けた状態の時 

当該ドレン配管 

非常用系ラインの弁を閉じた状態の時 

当該ドレン配管 

当該ドレン配管 


