
発見日 号  機 件　　　　　　　　名

2009/9/15 2号機 【中越沖地震】低圧タービン（Ｃ）外部車室（下半）センターキーの損傷について

2010/2/1 2号機 【中越沖地震】高圧タービン車室（上半）ノズルクラッシュピンの接触痕について

2010/2/16 2号機 【中越沖地震】主変圧器二次周辺ガス絶縁開閉装置タンクの変形について

2010/2/22 2号機 【中越沖地震】低圧タービン（Ｃ）ノズルとロータの接触痕について

2010/2/22 2号機 【中越沖地震】低圧タービン（Ｃ）ラジアルスピルストリップ・ノズルパッキンとロータの接触痕について

2010/2/23 2号機 【中越沖地震】低圧タービン（Ｃ）内部車室（上下半）ノズルクラッシュピンの接触痕について

2010/2/25 3号機 【中越沖地震】主変圧器 バルブピット廻りハンドホール他の破損について

2010/2/26 4号機
【中越沖地震】 低圧タービン（Ｃ）ダイヤフラム（下半）の浸透探傷検査における指示模様の確認につ
いて

2010/3/2 2号機 【中越沖地震】カップリングハウジング（下半）とＬ型キーとの間隙について

2010/3/3 4号機
【中越沖地震】４号機循環水ポンプ（Ｂ，Ｃ）ポンプベースおよびモータベースのレベル目標値逸脱に
ついて

2010/3/5 2号機 【中越沖地震】低圧タービン外部車室（下半）センターキーの間隙について

2010/3/5 2号機 【中越沖地震】高圧タービン車室スラストキーの間隙について

2010/3/9 2号機 【中越沖地震】中間軸受台（下半）とソールプレートとの間隙について

2010/3/9 2号機 【中越沖地震】低圧タービン外部車室（Ｂ，Ｃ）軸方向固定キーの間隙について

2010/3/10 その他 【中越沖地震】大湊側焼却建屋　雑固体一時置場（Ａ，Ｂ）室内パーテーション支柱の破損について

2010/3/16 2号機 【中越沖地震】ターニング装置バックラッシュ計測値の設計値逸脱について

2010/3/16 2号機
【中越沖地震】低圧タービン（Ｂ，Ｃ）外部車室（下半）縦継手面の変形および内部／外部車室アキ
シャルキーの間隙について

2010/3/17 2号機 【中越沖地震】低圧タービン（Ｂ）内部車室（上半）ノズルクラッシュピンの接触痕について
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