
発見日 号  機 件　　　　　　　　名

2010/3/13 その他 【中越沖地震】電力ケーブルトレンチ内における配管の変形他について

2010/4/22 4号機 【中越沖地震】低圧タービン（Ｂ）ダブルダイヤフラム（下半）の接触痕について

2010/5/6 4号機
【中越沖地震】低圧タービン（Ｂ）ダイヤフラム（下半）の浸透探傷検査における指示模様の確認につ
いて

2010/5/7 4号機
【中越沖地震】低圧タービン（Ａ）ダイヤフラム（上半）の浸透探傷検査における指示模様の確認につ
いて

2010/5/14 4号機
【中越沖地震】低圧タービン（Ｃ）ダイヤフラム（下半）の浸透探傷検査における指示模様の確認につ
いて

2010/5/17 4号機
【中越沖地震】低圧タービン ダイヤフラム（Ａ：上半，B：下半）の浸透探傷検査における指示模様の確
認について

2010/5/18 4号機
【中越沖地震】低圧タービン（Ａ）ダイヤフラム（下半）の浸透探傷検査における指示模様の確認につ
いて

2010/5/20 4号機
【中越沖地震】低圧タービン（Ｃ）ダイヤフラム（上半）の浸透探傷検査における指示模様の確認につ
いて

2010/5/24 4号機 【中越沖地震】高圧タービン ダブルダイヤフラム（上半）の接触痕について
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