
柏崎刈羽原子力発電所３号機 「制御棒の予期せぬ動作 再発防止策」

添付資料－３
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①蓄圧槽充填前に充填水
ラインの加圧を防止

③蓄圧槽充填後の制御棒
駆動水圧系水圧制御ユ
ニット復旧時に残留す
る可能性のある空気を
排出

②蓄圧槽充填後の制
御棒駆動水圧系水
圧制御ユニット復
旧前に圧抜き
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