
試料採取場所（４月２日） ＜添付２＞

１号機ｽｸﾘｰﾝ海水

19,000Bq/cm3

（48万倍）

２号機ｽｸﾘｰﾝ海水

300,000Bq/cm3

（750万倍）

ｽｸﾘｰﾝ流入水

5,400,000Bq/cm3

ケーブルピット水

5,200,000Bq/cm3

４号機ｽｸﾘｰﾝ海水

14,000Bq/cm3

（35万倍）

３号機ｽｸﾘｰﾝ海水

15,000Bq/cm3

（38万倍）

試料名
I-131濃度
濃度限度比


