
（１）大熊線１Ｌ（Ｏ－８１）遮断器 損傷状況

福島第一原子力発電所 所内電源設備の被害写真 別紙７

撮影：東京電力株式会社 H23.3.23

（２）大熊線２Ｌ（Ｏ－８２）遮断器 損傷状況

撮影：東京電力株式会社 H23.3.23



（３）大熊線２Ｌ（８２）断路器 損傷状況

撮影：東京電力株式会社 H23.3.23


