
熱
交
換
器

廃棄物処理建屋

原子炉建屋

使用済燃料プール

屋外

一次系

熱交換器ユニット

スキマサージタンク

二次系

一次系ポンプ

二次系ポンプ

循環冷却システム

エアフィンクーラ

MO-001

塩分除去
装置

： 既設ライン

： 一次系仮設ライン

： 二次系仮設ライン

： 外部注水ライン

： 将来設置ライン

ｽﾄﾚｰﾅ

逆止弁

MO-002

ＭO-007

RHR系
ポンプ

V-19-107

V-10-110

FPC系
ポンプ

ＭO-008

注水

逆止弁

サージ
タンク
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