
栃木県

新栃木

新茂木

那須野

河内

西宇都宮

芳賀

小山

野木

佐野

鬼怒川

他社

今市

塩原

新今市

下滝線（潮）

猪
苗
代
旧
幹
線
（
潮
）

猪
苗
代
新
幹
線

栃
那
線

西
宇
都
宮
線

栃
山
線

芳
賀
線

東那須野線

猪
苗
代
新
幹
線佐野線

野
木
線八
千
代
線

小
北
線

平成29年度以前 154kV系統

転載禁止 東京電力株式会社

平成24年10月30日公開
※「凡例および留意事項」もあわせてご確認ください

白沢線



東群馬

東毛

東太田
佐波

新岡部

新秩父

西群馬

新榛名

一ノ瀬

矢木沢

須田貝

藤原

玉原

新新田

水上

佐久

白根鎌田

幡谷

岩本

箱島

他社須
田
貝
線
（
潮
）

箱島線（潮）

水
上
線

湯
宿
線

水
上
線

上
毛
幹
線

岩本線

上
越
幹
線

群馬幹線

上群線

群馬幹線 下児玉線

東太田線

佐久線

群馬県

金井

平成29年度以前 154kV系統

※「凡例および留意事項」もあわせてご確認ください

佐
波
線

黒部幹線

群馬

小松 鎌田線
上牧

上牧線（潮）

西毛

転載禁止 東京電力株式会社

平成24年10月30日公開



新茂木

茨城

石岡

西水戸

常磐

他社

常陸那珂

新古河
霞ヶ浦

新筑波

新野田

新京葉

新佐原
鹿島

鹿島

筑波南

常総

茨城線（潮）

西茨線

戸崎線

西水戸線

石
岡
線

新
治
線

筑南線

湖
西
線

水戸北部

那珂

茨城県

野
木
線八

千
代
線

平成29年度以前 154kV系統

※「凡例および留意事項」もあわせてご確認ください

他社

他社

転載禁止 東京電力株式会社

平成24年10月30日公開



新岡部

新秩父

北熊谷

奥秩父

新飯能

中東京

新所沢

新坂戸

南川越

豊岡

南狭山
武蔵赤坂

新座（短）

上尾

北与野

北東京

岩槻（短）

西越谷

京北笹目

花畑

北葛飾

佐
波
線

上越幹線

北
埼
玉
線

群
馬
幹
線

東
埼
玉
線

白
岡
線

美
園
線

北
鳩
線

京北線

南葛線
狭
山
線

豊
昭
線

武
蔵
赤
坂
線

旭
ヶ丘
線

志木線

中
富
線

奥
秩父
線

黒
部
幹
線

小
松
川
線

亀
戸
線

潮
止
線

下児玉線

笹
目
線

猪
苗
代
新
幹
線

小
北
線

鳩ヶ谷 小
松
川
線

埼玉（短）

東八潮

埼玉県

武蔵野（短）

平成29年度以前 154kV系統

※「凡例および留意事項」もあわせてご確認ください

野
田
線

北
千
代
田
線

田
端
線

青梅

転載禁止 東京電力株式会社

平成24年10月30日公開



北総

外房

新木更津

新佐原

内房

東葛

千葉
五井

姉崎

袖ケ浦

富津
他社

東千葉

葛南 花見川

東
葛
線

下
葛
線

下総線

坪
井
線

東
千
葉
外
房
線

東千葉房総線

生実線北五井火力線

千葉県

新京葉

房総

新野田

平成29年度以前 154kV系統

※「凡例および留意事項」もあわせてご確認ください

他社 千葉中央

野
田
線

下総（短）

小
松
川
線矢切線

湖
西
線

転載禁止 東京電力株式会社

平成24年10月30日公開



上野

墨東

永代橋

東内幸町

高輪

池上

世田谷

東新宿

新宿

練馬

水道橋

南大田

千歳

和田堀

戸田

田端

江戸川

真砂町

江東（短）

小松川

亀戸
角筈（短）

池袋（短）
豊島（短）

北渋谷

城南

戸越

大井

品川

南新橋

北新橋（短）

常盤橋

八重洲

新豊洲

南武

大井火力線（潮）

大井火力豊島線（潮）

品川火力
戸越線（潮）

品川大井
火力線（潮）

潮
止
線

亀
戸
線

花
畑
線

小
松
川
線

南
小
松
川
線

八重洲線

南
千
代
田
線

北
千
代
田
線

戸田線
志木線

常
盤
台
線

池
袋
線

豊池線

大井火力豊島線

北渋谷線

城南角筈線

和田堀角筈線

和田堀線

北堀線

川
世
線

戸越線

中富線

北
多
摩
線

笹
目
線

片
山
線

武
蔵
野
線

南川崎
南大田線

花畑
江戸川線

常盤台

花畑

東京都（23区内）

武蔵野（短）

平成29年度以前 154kV系統

※「凡例および留意事項」もあわせてご確認ください

田
端
線

大井火力豊島線

常
盤
橋
線

北常盤橋線

戸
田
池
袋
線

転載禁止 東京電力株式会社

平成24年10月30日公開



新多摩

青梅

南多摩

昭島

多摩

聖蹟
桜ヶ丘

武蔵野
（短）

北多摩

北
多
摩
線

中
富
線

豊
昭
線

川
世
線

桜
ヶ丘
線

柿生線
南多摩線

笹
目
線

武
蔵
野
線

片
山
線

千歳 和田
堀線

北堀
線

東京都（多摩地区） 平成29年度以前 154kV系統

※「凡例および留意事項」もあわせてご確認ください

西東京

川崎火力線（潮）

転載禁止 東京電力株式会社

平成24年10月30日公開



西相模

湘南
藤沢

中相模
西厚木

新秦野

北相模

橋本

西東京

京浜（潮）

西横浜

逗子

南横須賀

南横浜

横浜根岸

関内

横浜 横浜大黒

南川崎

東川崎
塩浜

川崎

旭

綱島
南武

港北（潮）

荏田

都留線（潮）

川
崎
火
力
線
（潮
）

横浜火力線（潮）

田代幹線

西
相
模
線明

神
線

東秦野線

西厚木線

湘南線

藤沢線

南多摩線

橋本線

磯子火力線（潮）

川
世
線

南
武
線

戸
越
線

東扇島線

塩浜線
野
川
線

他社

他社

神奈川県 平成29年度以前 154kV系統

※「凡例および留意事項」もあわせてご確認ください

新富士（潮）

戸塚

南横浜火力線（潮）
戸
塚
線
（潮
）

南関内線（潮）

南
子
安
線
（潮
）

北関内線（潮）

浜
岡
線
（潮
）

北
浜
線
（潮
）

他社

転載禁止 東京電力株式会社

平成24年10月30日公開



東山梨

山梨（短）

釜無白根

北巨摩

谷村

駿河（短）

早川第一

早川第三

葛野川

甲
信
幹
線
（潮
）

西
山
線
（潮
）

天
竜
東
幹
線

天
竜
南
線

山梨線

御坂線

都留線

禾生線

田
代
幹
線

早一線

他社

山梨県

日野春線

釜無川線

田
代
幹
線

平成29年度以前 154kV系統

※「凡例および留意事項」もあわせてご確認ください

新富士（潮）

転載禁止 東京電力株式会社

平成24年10月30日公開



岳南

駿河
（短）

駿東

北駿

田方

湯船

富
士
川
線

岳南線

田
代
幹
線

田
代
幹
線

愛
鷹
線

東
富
士
線

田
方
線

北
駿
線

田代幹線

明
神
線

東
清
水

天
竜
南
線

静岡県（富士川以東） 平成29年度以前 154kV系統

※「凡例および留意事項」もあわせてご確認ください

新富士（潮）

転載禁止 東京電力株式会社

平成24年10月30日公開



小野川

秋元

沼ノ倉

膳棚
猪苗代第一

猪苗代第二
猪苗代第三

猪苗代第四（短）

猪
苗
代
旧
幹
線
（潮
）

猪
苗
代
新
幹
線

福島第一

福島第二

広野

新福島

南いわき

新いわき

他社

長
瀬
川
線

福島県（一部） 平成29年度以前 154kV系統

※「凡例および留意事項」もあわせてご確認ください

他社

転載禁止 東京電力株式会社

平成24年10月30日公開



新町

塩尻

他社

霞沢

島川原

大町
中の沢

竜島

生坂

小田切

水内

安曇

水殿

新高瀬川

甲
信
幹
線
（潮
）

小田切線（潮）

大
町
線

栃
尾
線

霞沢線

甲信幹線（潮）

天
竜
東
幹
線

長野県（一部）

平

笹平

犀川線（潮）

中の沢線（潮）

新信濃

平成29年度以前 154kV系統

※「凡例および留意事項」もあわせてご確認ください

黒
部
幹
線

転載禁止 東京電力株式会社

平成24年10月30日公開



他社

柏崎刈羽

中津川第二

中津川第一

切明

清津川

清
津
川
線
（潮
）

切
明
線
（
潮
）

穴藤線（潮）

湯
宿
線

新潟県（一部） 平成29年度以前 154kV系統

※「凡例および留意事項」もあわせてご確認ください

信濃川（潮）

転載禁止 東京電力株式会社

平成24年10月30日公開



【凡例】

凡例および留意事項

【系統連系制約の記載方法について】

◆10万kW以上の発電機を新規に連系する場合に制約が生じる可能性が高い設備を赤く表示しております。

(潮) ： 潮流制約
・ 発電機の新規連系により，送電線や変圧器が連続して送電できる電力を超過するおそれがあること

(安) ： 安定度制約
・発電機の新規連系により，送電線が故障した際に，発電機の安定運転が維持できなくなる

（回転速度がずれて同期が取れなくなる）おそれがあること

(短) ： 故障時の短地絡電流による制約
・発電機の新規連系により，落雷等で発生する故障電流が，電力設備が許容できる電流値を超

過し，電力設備を破損するおそれがあること

・ 破線で示した送電線・変電所は他社

設備です。

・ 地域供給系統に記載する275kV以上の
設備は，薄色表示としております。

開 閉 所

500kV
送
電
線

154kV

275kV

500kV
変
電
所

275kV

154kV

500kV
発
電
所

275kV

154kV

A線（潮）：制約が生じる可能性の高い送電線
B変電所（潮）：制約が生じる可能性の高い変電所
D変電所：他制約設備の影響により，制約が生じる可能性の高い変電所

A線(潮)

B変電所（潮）

D変電所

（記載例）

【留意事項】

・本資料は，概略確認の結果であり，系統連系の前には接続検討による詳細検討が必要となります。

・スペースの都合上，一部設備ならびに設備名称を省略しております。

◆図中に記載している系統連系制約の内容は以下のとおりです。

周波数変換装置

転載禁止 東京電力株式会社

C線


