
目的外使用・転載禁止 東京電力パワーグリッド株式会社 

鉄塔用接地板 標準（要求）仕様書 

 

１．適用範囲 

本仕様書は，架空送電線路に使用する鉄塔用接地板（以下，接地板と呼ぶ）について

規定する。 

 

２．使用目的 

送電鉄塔には溶融亜鉛めっきが施されているが，錆や塗装によりその表面の電気的な

接触抵抗が増加する場合がある。そこで，これらの影響を受けないように接地端子とし

てステンレス板を鉄塔部材に取付ける。 

 

３．形状および寸法 

 別図による。 

 

４．材料 

 

部品名称 材質 表面処理 備考 

接地板本体 ＳＵＳ３０４   

六角ボルト ＳＳ４９０又は 

ＳＷＲＣＨ１５Ｋ 

ＨＤＺ３５  

六角ナット ＳＳ４９０ ＨＤＺ３５  

ばね座金 ＡＷＲＨ６２Ａ ＨＤＺ３５  

 

 



目的外使用・転載禁止 東京電力パワーグリッド株式会社 

別図－１ 

 


	鉄塔用接地板標準仕様書
	接地板（別図）

