
秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止 東京電力ホールディングス株式会社

3号機オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（７月分）

日

6.17E-05 (最大) 5.20E-05 (最大) 7.81E-05 (最大) 6.96E-05 (最大) 8.52E-05 (最大) 5.80E-05 (最大)

ND※2 (最小) ND※2 (最小) ND※2 (最小) ND※2 (最小) ND※2 (最小) ND※2 (最小)

日

7.51E-05 (最大) 1.09E-04 (最大) 1.36E-05 (最大) 5.34E-05 (最大) 9.95E-05 (最大)

ND※2 (最小) ND※2 (最小) ND※2 (最小) ND※2 (最小) ND※2 (最小)

日

5.90E-05 (最大) 7.05E-05 (最大) 9.34E-05 (最大) 4.26E-05 (最大) 5.93E-05 (最大) 6.09E-05 (最大) 7.19E-05 (最大)

ND※2 (最小) ND※2 (最小) ND※2 (最小) ND※2 (最小) ND※2 (最小) ND※2 (最小) ND※2 (最小)

日

8.43E-05 (最大) 6.05E-05 (最大) 4.31E-05 (最大) 8.21E-05 (最大) 7.23E-05 (最大) 7.83E-05 (最大) 7.73E-05 (最大)

ND※2 (最小) ND※2 (最小) ND※2 (最小) ND※2 (最小) ND※2 (最小) ND※2 (最小) ND※2 (最小)

日

5.56E-05 (最大) 8.53E-05 (最大) 8.70E-05 (最大) 1.08E-04 (最大)

ND※2 (最小) ND※2 (最小) ND※2 (最小) ND※2 (最小)

※1：表記の連続ダストモニタ計測値は速報値 2024年8月1日時点

※2：ND = 不検出

※3：電気設備点検に伴う設備停止。構内連続ダストモニタ及び敷地境界連続ダストモニタに有意な変動はない。
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