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２０２３年度　パフォーマンス向上会議情報（２０２３年６月２２日（木）分）

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為（判断）とは異なる行為（判断）を言います。

法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の

不具合が対象になります。

２０２３年６月２２日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号 グレード 発見日

1 ＧⅢ 6月19日

不適合内容

【増設多核種除去設備の監視用パソコンの不具合について】
協力企業作業員が、パトロールにおいて、水処理設備シールド中央制御室内にある増設多核種除去設備の監視用パ
ソコン６台のうち１台の画面が表示されていないことを確認。
現場調査の結果、パソコン単体の不具合であることが判明。
増設多核種除去設備の監視については、他の５台の監視用パソコンで監視が可能なため、増設多核種除去設備の
運転監視に影響なし。
今後、当該監視用パソコンを交換予定。


