
 概要
 7⽉21⽇午前1時頃、３号機燃料取扱⽤クレーンの補巻にて、が
れき撤去作業中、協⼒企業作業員が補巻先端部へ繋がるホース
のリール部から作動流体（⽔グリコール）の漏えい（連続的な
滴下）を確認したことから、ガレキ撤去作業を中断。作動流体
供給停⽌後は数⼗秒に１滴程度の滴下に減少。なお、今回の漏
えい箇所は燃料取扱機の不具合箇所とは異なる。

 漏えいした作動流体は使⽤済燃料プール内へ流⼊したが、作動
流体の⽔槽の⽔位低下が認められていないため漏えい量は少量
であると推定している。

 今後の対応
 7⽉24⽇から開始する設備点検期間中に当該箇所の詳細確認を
⾏い修理予定。また、類似箇所の確認及び必要に応じて対策を
⾏う。

＜ 参 考 資 料 ＞
２ ０ １ 9 年 7 ⽉ ２ 2 ⽇
東京電⼒ ﾎ ｰ ﾙ ﾃ ﾞ ｨ ﾝ ｸ ﾞ ｽ 株式会社
福 島 第 ⼀ 廃 炉 推 進 カ ン パ ニ ー

３号機燃料取扱⽤クレーンからの作動流体の漏えいについて
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