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【概要】

〇本⽇（9⽉16⽇）午前5時40分頃、当社社員が定期的な巡視を実施していたところ、サブドレン
他浄化装置が⾃動停⽌していることを確認しました。

〇当該装置の停⽌に伴い警報は発⽣しておりませんが、関連するパラメータのトレンドを確認した
結果、午前5時18分に停⽌していることを確認しました。

〇当該装置が停⽌した原因は、現時点で不明であり、原因を調査しております。
〇なお、サブドレンの汲み上げは継続しており、現時点でプラントへの影響は確認されておりませ
ん。また、プラントパラメータ、モニタリングポストの指⽰に異常はなく、周辺環境への影響は
確認されておりません。

〇今後原因究明および再発防⽌対策を速やかに⾏い、廃炉作業を安全最優先で着実に進めてまいり
ます。
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サブドレン他浄化設備 系統構成
→︓停⽌確認時の通⽔ライン



【参考】サブドレン浄化設備位置図
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