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東京電力(株)福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所が，平成２６年度第３四半期

（１０～１２月）に実施した原子力発電所周辺の環境放射能測定結果は以下に示すとおりであ

り，福島第一原子力発電所の事故による影響を受けた空間線量率や環境試料については，事故

前の測定値の範囲を上回っておりますが，日数の経過とともに減少する傾向にありました。 

 

１ 空間放射線 

(１) 空間線量率 

福島第一原子力発電所が8地点及び福島第二原子力発電所が7地点でモニタリングポス

ト（電離箱検出器またはＮａＩシンチレーション検出器）により発電所敷地境界付近の空

間線量率の常時測定を実施しました。 

各測定地点の月間平均値の範囲は 0.233μＧｙ／ｈ（福島第二原子力発電所南側のＭＰ

７）～4.149μＧｙ／ｈ（福島第一原子力発電所北側のＭＰ３），最大値の範囲は 0.244μ

Ｇｙ／ｈ（福島第二原子力発電所南側のＭＰ７）～4.471μＧｙ／ｈ（福島第一原子力発

電所北側のＭＰ３）であり，共に全ての地点で震災前の過去の測定値の範囲を大きく上回

っており，各月毎の測定値に変動はみられたが，日数の経過とともに減少する傾向にあり

ました。 

※Ｇｙ（グレイ）≒Ｓｖ（シーベルト） 

 

(２) 空間積算線量 

福島第一原子力発電所が21地点及び福島第二原子力発電所が18地点で蛍光ガラス線量

計により発電所敷地境界付近及び発電所周辺近隣町の空間積算線量の測定を実施しまし

た。 

90 日換算値は 0.37ｍＧｙ（福島第二原子力発電所南側のＭＰ７）～30.54ｍＧｙ（福島

第一原子力発電所南側のＭＰ８）であり，全ての地点で震災前の過去の測定値の範囲を大

きく上回りましたが，期の経過とともに減少する傾向にありました。 

 

２ 環境試料 

(１) 大気浮遊じん 

福島第二原子力発電所がダストモニタにより発電所の南北敷地境界付近の 2地点（ＭＰ

１及びＭＰ７）で全アルファ放射能及び全ベータ放射能の連続測定を実施しました。 

各測定地点の全アルファ放射能及び全ベータ放射能の月間平均値は，全アルファ放射能



が 0.010Ｂｑ／ｍ3 （福島第二原子力発電所北側ＭＰ１・１２月）～0.019Ｂｑ／ｍ3（福

島第二原子力発電所南側ＭＰ７・１０月）で，全ベータ放射能が，0.023Ｂｑ／ｍ3 （福

島第二原子力発電所南側ＭＰ７・１２月）～0.034Ｂｑ／ｍ3（福島第二原子力発電所北側

ＭＰ１・１１月，南側ＭＰ７・１０月）で，事故前の過去の測定値と同程度でした。 

また，各測定地点の全アルファ放射能及び全ベータ放射能の月間最大値は，全アルファ

放射能が 0.039Ｂｑ／ｍ3 （福島第二原子力発電所南側ＭＰ７・１２月）～0.070Ｂｑ／ｍ
3 （福島第二原子力発電所南側ＭＰ７・１０月）で，全ベータ放射能が 0.060Ｂｑ／ｍ3 （福

島第二原子力発電所南側ＭＰ７・１２月）～0.10Ｂｑ／ｍ3 （福島第二原子力発電所南側

ＭＰ７・１０月）であり，事故前の過去の測定値と同程度でした。 

 

(２) 核種濃度（ガンマ線放出核種） 

大気浮遊じん，陸土，海水，海底沈積物，指標植物（松葉）について，福島第一原子力

発電所で１７試料，福島第二原子力発電所で１７試料について，核種濃度の調査を実施し

ました。 

大気浮遊じん，陸土，海水，海底沈積物，指標植物（松葉）の内、海水の一部を除く全

ての試料から，事故前の過去の測定値を上回るセシウム-134，セシウム-137 が検出され

ました。 

 

(３) 核種濃度（トリチウム） 

福島第一原子力発電所の３試料及び福島第二原子力発電所の３試料の海水について，調

査を実施しました。 

福島第一原子力発電所の海水３試料のうち２試料からトリチウムが検出されており，事

故前の過去の測定値の範囲を上回りました。 

  

 
以上 

 この報告書は，平成２７年２月１７日に開催された「環境モニタリング評価部会」に

おいて，平成２６年度第３四半期の測定結果について報告し，検討されたものをとりま

とめたものです。 
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１. 空間放射線

（１）空間線量率

　　　東京電力（株）福島第一原子力発電所敷地境界８地点，福島第二原子力発電所敷地境界７地点で

　　電離箱検出器またはＮａＩシンチレーション検出器により空間線量率を常時測定しました。

　　　各地点の測定結果は以下のとおりです。

　ア．月間平均値

　　　各測定地点における月間平均値は，全ての地点において福島第一原子力発電所の事故（以下「事故」

　　という。）の影響により，依然として事故前の月間平均値を上回っていますが，全体として日数の

　　経過と共に減少する傾向にありました。

（単位：ｎGy／h）

測定

機関名
地点 10 月 11 月 12 月

8

7

　イ．１時間値の変動状況

  　　空間放射線量率の１時間値は，期間の始まりから終わりにかけて，物理的半減期による減少傾向にあります。

　　従来，降雨雪により線量率の上昇があると考えられますが，事故以降の線量の高い地点においては，降雨雪に

　　よって地表からの放射線が遮へいされることによる線量低下の方が大きいため，一時的に線量が低下し，その

　　後の地表面の乾燥に伴って降雨雪前の線量レベルにまで回復する変動が見られます。

（単位：nGy／h）

測定

機関名
地点 10 月 11 月 12 月

8

7

事故後 事故前

福島第二
原子力発電所

   79 ～ 162

過去の月間最大値

事故後 事故前

  120 ～ 188
福島第一
原子力発電所

  241 ～  13,695

平成２６年度第３四半期（平成２６年１０月～１２月）の測定結果の概要

1,457 ～ 204,134

空間線量率の月間平均値

1,412 ～ 4,149 1,336 ～ 4,032

月間平均値

1,161 ～ 3,902
福島第一
原子力発電所

   31 ～  45

過去の月間平均値

（注）１．「過去の測定値の範囲」は，
　　　　　　事故前：平成13年度から平成22年度第4四半期（平成23年3月10日）まで。
　　　　　　事故後：平成22年度第4四半期（平成23年3月11日）から平成26年度第2四半期まで。

1,520 ～ 327,467

  254 ～  182,000254 ～ 702

1,434 ～ 4,154

249 ～ 669

1,247 ～ 4,030

244 ～ 657

1,500 ～ 4,471

福島第二
原子力発電所

238 ～ 652

月間最大値

240 ～ 664 233 ～ 640

 空間線量率の最大値（１時間値）

   37 ～  49

（注）１．「過去の測定値の範囲」は，
　　　　　　事故前：平成13年度から平成22年度第4四半期（平成23年3月10日）まで。
　　　　　　事故後：平成22年度第4四半期（平成23年3月11日）から平成26年度第2四半期まで。
　　　＊１．福島第一原子力発電所　ＭＰ－７，８については，高線量の環境下にあることから，
　　　　　　新たな放出を検知しやすくするため検出器廻りに遮へいを設置している。

＊1

1



（２）空間積算線量

　　　今期間は、平成２６年１０月９日から平成２７年１月１５日までの９８日間で，福島第一

　　原子力発電所２１地点, 福島第二原子力発電所１８地点で蛍光ガラス線量計（ＲＰＬＤ）に

　　より空気中の放射線量を測定した。９０日換算値は，全ての地点において事故前の最大値を

　　　なお，事故以降は，期の経過とともに減少傾向にありました。

単位：（mGy／90日）

（注）１．「過去の測定値」は，

　　　　事故前：測定装置を蛍光ガラス線量計に変更したため平成15年度から平成22年度第3四半期まで。

　　　　事故後：平成22年度第4四半期から平成26年度第2四半期まで。

0.11 ～　 0.15

    大きく上回る値が観測された。

空間積算線量の９０日換算値

積算線量

測定
地点

(平成26年7月10日～
26年10月9日)

機関名

18

21

福島第二
原子力発電所

福島第一
原子力発電所

過去の測定値

事故前事故後

0.39 ～ 312.25

0.41 ～  12.15

0.10 ～   0.160.39 ～ 31.61

0.41 ～ 2.85

前回の測定値

(平成26年10月9日～
27年1月15日)

0.40 ～ 30.54

0.37 ～ 2.70

2



２　環境試料
（１）大気浮遊じん

機関名 10 月 11 月 12 月 事故後 事故前

（注）「過去の測定値の範囲」は，

　　　　事故前：平成13年9月から平成22年度第4四半期（平成23年3月10日）まで。

　　　　事故後：機器更新後の平成24年度から平成26年度第2四半期まで。

機関名 10 月 11 月 12 月 事故後 事故前

（注）「過去の測定値の範囲」は，

　　　　事故前：平成13年9月から平成22年度第4四半期（平成23年3月10日）まで。

　　　　事故後：機器更新後の平成24年度から平成26年度第2四半期まで。

0.005～0.0300.008～0.035

0.23

0.20

過去の最大値

（単位：Bq／ｍ
3
）

0.29

0.14

0.019～0.0580.021～0.061
全 ベ ー タ
放 射 能

全 ア ル フ ァ
放 射 能

0.095～0.10

0.063～0.070

2

最大値

0.060～0.0690.087～0.092

0.039～0.0410.056～0.060 

（単位：Bq／ｍ
3
）

福 島 第 二
原子力発電所

福 島 第 二
原子力発電所

2

2

全 ベ ー タ
放 射 能

2

項　　目

全 ア ル フ ァ
放 射 能

測定
地点

項　　目
月間平均値測定

地点

過去の月間平均値

      　福島第二原子力発電所のダストモニタ（２地点）は，東日本大震災による津波で流失したため、
　    平成２４年度より測定器を更新して，大気浮遊じんの全アルファ放射能及び全ベータ放射能の連続
　　　測定を実施しました。
　　　　各地点の測定値は，以下のとおりです。
 
　ア．月間平均値
　　　　福島第二原子力発電所の月間平均値は，いずれも事故前の月間平均値の範囲内でした。

　イ．変動状況
　　　　福島第二原子力発電所の各地点の最大値は，事故前の最大値を下回りました。

0.033～0.034

大気浮遊じんの全アルファ放射能及び全ベータ放射能の最大値

0.023～0.024

0.010～0.0110.018～0.019

0.033～0.034

0.017～0.018

大気浮遊じんの全アルファ放射能及び全ベータ放射能の月間平均値

3



（２）環境試料の核種濃度

　　　福島第一原子力発電所が今期間に測定した環境試料は，大気浮遊じんが２地点６試料，陸土が４地点

　　４試料，海水が３地点３試料，海底沈積物が２地点２試料，松葉が２地点２試料の５品目で合計１７試料，

　　　福島第二原子力発電所が今期間に測定した環境試料は，大気浮遊じんが２地点６試料，陸土が４地

　　４試料，海水が３地点３試料，海底沈積物が２地点２試料，松葉が２地点２試料の５品目で合計１７試料

　　でした。

　  　福島第一原子力発電所測定分の環境試料の全てにおいて，セシウム－134，セシウム－137が検出された。

　　また，海水のトリチウムについても検出された。

2.5 ～ 18 1.6 ～ 88

7.6 ～ 57 2.6 ～ 200

2,200 ～ 54,000 1,400 ～ 330,000

7,500 ～ 180,000 2,600 ～ 680,000 2.4 ～ 28

ND ～ 1.4 ND ～ 76

0.11 ～ 6.3 ND ～ 110 ND ～ 0.003

65 ～ 350 76 ～ 1,200

200 ～ 1,100 210 ～ 1,800 ND ～ 1.2

580 ～ 620 850 ～ 220,000

1,400 ～ 1,800 1,600 ～ 310,000 ND ～ 0.14

(注)　１．「過去の測定値の範囲」は，

　　　　　　事故前：平成13年度から平成22年度第4四半期（平成23年3月10日）まで。

　　　　　　事故後：平成22年度第4四半期（平成23年3月11日）から平成26年度第2四半期まで。
　　　２．ＮＤは検出限界未満。

　　　３．「試料数」は採取した地点数の合計である。

海 水 ND ～ 17 ND ～ 340 ND ～ 0.67

(注)　１．「過去の測定値の範囲」は，

　　　　　　事故前：平成13年度から平成22年度第4四半期（平成23年3月10日）まで。

　　　　　　事故後：平成22年度第4四半期（平成23年3月11日）から平成26年度第2四半期まで。
　　　２．ＮＤは検出限界未満。

　　　  　　「ＮＤ～（数値）」とあるのは，検出限界未満の試料と検出限界を超えて検出された試料

　　　   　試料とがあることを示し，検出された試料の中での最大値を右側に表記した。

　　　３．「試料数」は採取した地点数の合計である。

大気浮遊じん 6

2 Bq/kg乾
ｾｼｳﾑ－134

ｾｼｳﾑ－137
海底沈積物

ｾｼｳﾑ－137
mBq／m

3
ｾｼｳﾑ－134

3 Bq/ℓ

Bq/ℓ
ｾｼｳﾑ－134

ｾｼｳﾑ－137

         「ＮＤ～（数値）」とあるのは，検出限界未満の試料と検出限界を超えて検出された試料

事故後

海　　　水 3

事故前

　　　　　とがあることを示し，検出された試料の中での最大値を右側に表記した。

過去の測定値
試料数試料名

「福島第一原子力発電所測定分」　環境試料中のトリチウム濃度

測定値単位

ND
松　　　葉 2 Bq/kg生

ｾｼｳﾑ－134

ｾｼｳﾑ－137

ND

ND

ND

ND

ND

ガンマ線
放出核種

「福島第一原子力発電所測定分」　環境試料中のガンマ線放出核種濃度

過去の測定値
単位試料数試料名 測定値

事故後 事故前

陸　　　土 4
ｾｼｳﾑ－134

Bq/kg乾
ｾｼｳﾑ－137

4



　　福島第二原子力発電所測定分の環境試料のうち，大気浮遊じん，陸土，海底沈積物，松葉の4品目

　合計13試料から，セシウム－134が検出された。

　　また，大気浮遊じん，陸土，海水，海底沈積物，松葉の5品目合計16試料から，セシウム－137が

　検出された。

ND ～ 0.012 ND ～ 0.75

0.022 ～ 0.037 ND ～ 1.1

1,100 ～ 1,500 490 ～ 9,000

3,400 ～ 4,800 900 ～ 15,000 1.1 ～ 15

ND ～ 0.36

ND ～ 0.083 ND ～ 1.1 ND ～ 0.003

24 ～ 43 30 ～ 200

75 ～ 140 90 ～ 360 ND ～ 1.5

12 ～ 27 11 ～ 17,160

28 ～ 88 30 ～ 22,840 ND ～ 0.060

(注)　１．「過去の測定値の範囲」は，

　　　　　　事故前：平成13年度から平成22年度第4四半期（平成23年3月10日）まで。

　　　　　　事故後：平成22年度第4四半期（平成23年3月11日）から平成26年度第2四半期まで。

　　　２． ＮＤは検出限界未満。

　　　　　 「ＮＤ～（数値）」とあるのは，検出限界未満の試料と検出限界を超えて検出された試料

　　　　　とがあることを示し，検出された試料の中での最大値を右側に表記した。

　　　３．「試料数」は採取した地点数の合計である。

海 水 ND ～ 0.77

(注)　１．「過去の測定値の範囲」は，

　　　　　　事故前：平成13年度から平成22年度第4四半期（平成23年3月10日）まで。

　　　　　　事故後：平成22年度第4四半期（平成23年3月11日）から平成26年度第2四半期まで。
　　　２． ＮＤは検出限界未満。

　　　　 　 「ＮＤ～（数値）」とあるのは，検出限界未満の試料と検出限界を超えて検出された試料

　　　   　とがあることを示し，検出された試料の中での最大値を右側に表記した。

　　　３．「試料数」は採取した地点数の合計である。

ND

ND
海 水

ｾｼｳﾑ-134

「福島第二原子力発電所測定分」　環境試料中のガンマ線放出核種濃度

大気浮遊じん 6

陸　　　土 4
ｾｼｳﾑ-134

ｾｼｳﾑ-137

mBq／m
3

試料数試料名
過去の測定値

事故後 事故前
測定値単位

ガンマ線
放出核種

Bq/kg乾海 底 沈 積 物
ｾｼｳﾑ-137

ｾｼｳﾑ-134
2

ND

ND

ND

3

ｾｼｳﾑ-134

ｾｼｳﾑ-137

ｾｼｳﾑ-137
Bq/ℓ

Bq/kg乾

ND

松 葉 2
ｾｼｳﾑ-134

Bq/kg生
ND

ｾｼｳﾑ-137

「福島第二原子力発電所測定分」　環境試料中のトリチウム濃度

試料名 試料数 単位 測定値
過去の測定値

事故後 事故前

3 Bq/ℓ ND ND

5



１　　測定項目

（１）空間放射線

（２）環境試料

γ 3
H

89
Sr

90
Sr

238
Pu

239+240
Pu

241
Am

242
Cm

244
Cm

大気浮遊じん 大気浮遊じん ２ 毎月 ３ ６

陸 土 陸 土 ４ 年２回 1 ４

海 水 海 水 ３ 年４回 １ ３ ３

海底沈積物 海底沈積物 ２ 年４回 １ ２

指 標 植 物 松 葉 ２ 年４回 １ ２

　　　　項　　　目 地点数 測　定　頻　度 実施機関

空 間 積 算 線 量

実施機関

東京電力(株）
福島第一廃炉
推進カンパニー
福島第一原子力
発電所

採取頻度

２１ ３ カ月積算

測　定　試　料　数

福 島 第 一 原 子 力 発 電 所 測 定 分

（平成２６年１０月～平成２６年１２月）

東京電力(株）福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所

採取回数
(今期)

８ 連　　　　続空 間 線 量 率

区　　　分 試　料　名 地点数

6



 

 

福島第一原子力発電所 環境モニタリング地点図 

17

18 

19 

20 

21
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福島第一原子力発電所

２　測定方法

測定項目 測　定　装　置 測　　定　　方　　法

検 出 器：アルゴンガス封入式球形電離箱

　　　　　（A1oka，高純度アルゴンガス4気圧14ℓ）

測定位置：地表上約1.6m

校正線源：Ra－226

測 定 法：文部科学省編「蛍光ガラス線量計を用いた環境γ線量測定法」

　　　　　（平成14年制定）

検 出 器：蛍光ガラス線量計，旭テクノグラス　SC－1

測 定 器：旭テクノグラス　FGD－202

測定位置：地表上約1m

校正線源：Cs－137

測 定 法：文部科学省編「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線

　　　　　スペクトロメトリー」（平成4年改訂）

　　　　　大気浮遊じんは１カ月の集じんろ紙をＵ８容器に入れ測定。

Ge 半 導 体 検 出 装 置 　　　　　陸土・海底沈積物・指標植物（松葉）は，生試料により測定。

　　　　　海水は，２ℓを分取し２ℓマリネリ容器で測定。

　　　　　海水のトリチウムは蒸留後測定。

ローバックグラウンド

液体シンチレーション 測 定 器：

検 出 装 置 (環境管理棟) Ge半導体検出器（ORTEC GEM28-S型 他２台）

　　　　　   波高分析器（SEIKO EG&G 7600シリーズ(4096ch) 3台）

　　　　　   ﾛｰﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ液体ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出装置

　　　　　  （Aloka　LSC-LB5B）

(5/6ﾎｯﾄﾗﾎﾞ)  Ge半導体検出器（ORTEC GEM15型 他4台）

　　　　　　 波高分析器（SEIKO EG&G 7600シリーズ(4096ch) 3台）

　　　　　　 波高分析器（SEIKO EG&G MCA-7シリーズ(4096ch) 2台）

(化学分析棟) Ge半導体検出器（ORTEC GEM35-76-LB-A-S型 他9台）

　　　　　   波高分析器（SEIKO EG&G MCA-7シリーズ(4096ch) 10台）

　　　　　   ﾛｰﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ液体ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出装置

　　　　　  （Aloka　LSC-LB7）

測 定 法：文部科学省編「放射性ストロンチウム分析法」

　　　　　のうちイオン交換法（平成15年改訂）

測 定 器：Aloka　LBC-4202B

校正線源：Sr-89,90

測 定 法：文部科学省編「放射性プルトニウム分析法」

　　　　　のうちイオン交換法（平成2年改訂）

測 定 器：ORTEC　Alpha Duo
第三者機関（（株）化研）にて分析

測 定 法：文部科学省編「放射性アメリシウム分析法」

　　　　　のうちイオン交換法（平成2年改訂）

測 定 器：ORTEC　Alpha Duo
第三者機関（（株）化研）にて分析

モ ニ タ リ ン グ ポ ス ト

蛍 光 ガ ラ ス 線 量 計

空
　
間
　
放
　
射
　
線

空 間 線 量 率

空 間 積 算 線 量

ｱ ﾒ ﾘ ｼ ｳ ﾑ -241
ｷ ｭ ﾘ ｳ ﾑ -242
ｷ ｭ ﾘ ｳ ﾑ -244
濃 度

シリコン半導体検出器

環
　
境
　
試
　
料

ローバックグラウンド
ガ ス フ ロ ー 計 数 装 置

ｽ ﾄ ﾛ ﾝ ﾁ ｳ ﾑ -89
ｽ ﾄ ﾛ ﾝ ﾁ ｳ ﾑ -90
濃 度

核 種 濃 度

ﾌ ﾟ ﾙ ﾄ ﾆ ｳ ﾑ -238
ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ-239+240
濃 度

シリコン半導体検出器
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N
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熊
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N
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／

／
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N
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N
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N
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N
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B
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濃
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又
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地

点
番

号
及
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採

取
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１　　測定項目

（１）空間放射線

（２）環境試料

γ 3
H

89
Sr

90
Sr

238
Pu

239+240
Pu

241
Am

242
Cm

244
Cm

大 気 浮 遊 じ ん 大気浮遊じん 2 毎月 3 6

陸 土 表 土 ４ 年２回 １ ４

海 水 海 水 3 年４回 1 3 3

海 底 沈 積 物 海 底 沈 積 物 2 年４回 1 2

指 標 植 物 松 葉 2 年４回 1 2

　　　　

福 島 第 二 原 子 力 発 電 所 測 定 分

（平成２６年１０月～平成２６年１２月）

空 間 線 量 率

地点数

７

　　　　項　　　目

空 間 積 算 線 量 １８

実　施　機　関

採取回数
(今期)

採取頻度区　　　分 試　料　名 地点数

測　定　頻　度

連　　　　続

３ カ月積算

東京電力(株）
福島第二

原子力発電所

実 施 機 関

東京電力(株）
福島第二原子力発電所

測定試料数

13



福島第二原子力発電所　環境モニタリング地点図

○ 空間線量率
□ 空間積算線量
△ 大気浮遊じん
◎ 気象

● 陸土
▽ 海水
■ 海底沈積物
▲ 松葉

8

14



福島第二原子力発電所

２　測定方法

測　定　装　置 測　　定　　方　　法

検 出 器：2"φ×2"NaI（Tℓ）シンチレーション検出器

（Alokaまたは富士電機、 温度補償・エネルギー補償回路付）

測定位置：地表上約1.6m

校正線源：Ra－226

測 定 法：文部科学省編「蛍光ガラス線量計を用いた環境

　　　　　γ線量測定法」（平成14年制定）

検 出 器：蛍光ガラス線量計，旭テクノグラス　SC-1

測 定 器：旭テクノグラス　FGD-202

測定位置：地表上約1m

校正線源：Cs－137

測 定 法：6時間連続集じん，6時間放置後全アルファ及び全

　　　　　ベータ放射能を同時測定

集じん法：ろ紙ステップ式，使用ろ紙：HE-40T

          吸引量：約90ｍ3／6時間

検 出 器：ＺｎＳ（Ａｇ）シンチレータとプラスチックシンチレータの

　　　　　はり合わせ検出器（Aloka  ADC-121R2)

採取位置：地表上約3m

校正線源：U308

測 定 法：文部科学省編「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線

　　　　　スペクトロメトリー」（平成4年改訂）

　　　　　大気浮遊じんは，１ヶ月の集じんろ紙を全てU8容器に入れ

　　　　　測定。

　　　　　陸土，海底沈積物，指標植物（松葉)は，生試料により測定。

　　　　　海水は，２ℓを分取し２ℓマリネリ容器で測定。

          海水のトリチウムは蒸留後測定。

測 定 器：Ge半導体検出器（ORTEC GEM35-76-LB-A-S型 他9台）

　　　　　波高分析器（SEIKO EG&G MCA-7シリーズ(4096ch) 10台）

　　　　　ﾛｰﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ液体ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出装置

　　　　 （Aloka　LSC-LB7）

測 定 法：文部科学省編「放射性ストロンチウム分析法」

　　　　　のうちイオン交換法（平成15年改訂）

測 定 器：Aloka  LBC-420,  LBC-4202B

校正線源：Sr-89,90

測 定 法：文部科学省編「放射性ストロンチウム分析法」

　　　　　のうち発煙硝酸法（平成15年改訂）

測 定 器：Aloka　LBC-4302B

第三者機関（（株）化研）にて分析

測 定 法：文部科学省編「放射性プルトニウム分析法」

　　　　　のうちイオン交換法（平成2年改訂）

測 定 器：ORTEC　Alpha Duo

第三者機関（（株）化研）にて分析

測 定 法：文部科学省編「放射性アメリシウム分析法」

　　　　　のうちイオン交換法（平成2年改訂）

測 定 器：ORTEC　Alpha Duo

第三者機関（（株）化研）にて分析

ｱ ﾒ ﾘ ｼ ｳ ﾑ -241
ｷ ｭ ﾘ ｳ ﾑ -244
濃 度

シリコン半導体検出器

環
　
 
 
境
　
 
 
試
　
 
 
料

測定項目

ダ ス ト モ ニ タ

空 間 積 算 線 量 蛍 光 ガ ラ ス 線 量 計

空 間 線 量 率 モニタリングポスト空
 
間
 
放
 
射
 
線

大 気
浮 遊 じ ん の
全 ア ル フ ァ
及 び
全 ベ ー タ
放 射 能

シリコン半導体検出器

ﾌ ﾟ ﾙ ﾄ ﾆ ｳ ﾑ -238
ﾌ ﾟ ﾙ ﾄ ﾆ ｳ ﾑ -

239+240
濃 度

核 種 濃 度

Ge 半 導 体 検 出 装 置

ローバックグラウンド
液体シンチレーション
検 出 装 置

ｽ ﾄ ﾛ ﾝ ﾁ ｳ ﾑ -89
ｽ ﾄ ﾛ ﾝ ﾁ ｳ ﾑ -90
濃 度

ローバックグラウンド
ガスフロー計数装置
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（
 
m
B
q
/
m
3
 
）

5
1
C
r

5
4
M
n

5
8
C
o

5
9
F
e

6
0
C
o

9
5
Z
r

9
5
N
b

1
0
6
R
u

1
3
4
C
s

1
3
7
C
s

1
4
4
C
e

H
2
6
.
1
0
.
 
1

～
H
2
6
.
1
0
.
3
1

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

0
.
0
0
8

0
.
0
3
0

N
D

H
2
6
.
1
1
.
 
1

～
H
2
6
.
1
1
.
3
0

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

0
.
0
1
2

0
.
0
3
7

N
D

H
2
6
.
1
2
.
 
1

～
H
2
6
.
1
2
.
3
1

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

0
.
0
0
8

0
.
0
3
7

N
D

H
2
6
.
1
0
.
 
1

～
H
2
6
.
1
0
.
3
1

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

0
.
0
0
7

0
.
0
2
5

N
D

H
2
6
.
1
1
.
 
1

～
H
2
6
.
1
1
.
3
0

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

0
.
0
2
2

N
D

H
2
6
.
1
2
.
 
1

～
H
2
6
.
1
2
.
3
1

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

0
.
0
0
7

0
.
0
3
1

N
D

（
注
）
 
 
「
 
N
D
 
」

は
，

検
出

限
界

未
満

。

地
 
 
 
点
 
 
 
名

測
定

年
月

1 2№ 1 2 №

平
成

２
６

年
１

２
月

平
成

２
６

年
１

０
月

点
検

 
／

１
２

ｈ

備
考

（
欠
測
理
由
／
時
間
）

点
検
 
／
２
４
ｈ

点
検
 
／
１
２
ｈ

点
検

 
／

２
４

ｈ

備
考

（
欠

測
理

由
／

時
間

）

Ｍ
Ｐ

－
１

Ｍ
Ｐ

－
７

平
成

２
６

年
１

１
月

平
成

２
６

年
１

２
月

平
成

２
６

年
１

０
月

平
成

２
６

年
１

１
月

Ｍ
Ｐ

－
７

地
 
 
 
点
 
 
 
名

採
 
 
取
 
 
期
 
 
間

Ｍ
Ｐ

－
１
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福
島
第
二
原
子
力
発
電
所

 
ウ

 
 
環
境
試
料
中
の
核
種
濃

度

核
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
種

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
濃

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
度

天
 
然

核
 
種

5
1
C
r

5
4
M
n

5
8
C
o

5
9
F
e

6
0
C
o

9
5
Z
r

9
5
N
b

1
0
6
R
u

1
3
4
C
s

1
3
7
C
s

1
4
4
C
e

3
Ｈ

1
3
1
Ｉ

8
9
S
r

9
0
S
r

2
3
8
P
u

2
3
9
＋

2
4
0
P
u

2
4
1
A
m

2
4
2
C
m

2
4
4
C
m

4
0
Ｋ

1
H
2
6
.
1
1
.
1
4

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

1
,
5
0
0

4
,
8
0
0

N
D

／
N
D

／
／

／
／

／
／

／
2
2
0

2
H
2
6
.
1
1
.
1
4

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

1
,
1
0
0

3
,
4
0
0

N
D

／
N
D

／
／

／
／

／
／

／
2
7
0

3
H
2
6
.
1
1
.
1
4

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

1
,
4
0
0

4
,
3
0
0

N
D

／
N
D

／
／

／
／

／
／

／
4
2
0

4
H
2
6
.
1
1
.
1
4

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

1
,
1
0
0

3
,
4
0
0

N
D

／
N
D

／
／

／
／

／
／

／
3
3
0

1
H
2
6
.
1
2
.
 
9

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

0
.
0
7
9

N
D

N
D

N
D

／
／

／
／

／
／

／
1
1

2
H
2
6
.
1
2
.
 
9

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

／
／

／
／

／
／

／
1
2

3
H
2
6
.
1
2
.
 
9

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

0
.
0
8
3

N
D

N
D

N
D

／
／

／
／

／
／

／
1
1

1
H
2
6
.
1
2
.
 
9

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

4
3

1
4
0

N
D

／
N
D

／
／

／
／

／
／

／
4
7
0

2
H
2
6
.
1
2
.
 
9

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

2
4

7
5

N
D

／
N
D

／
／

／
／

／
／

／
3
7
0

1
H
2
6
.
1
1
.
 
7

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

1
2

2
8

N
D

／
N
D

／
／

／
／

／
／

／
8
0

2
H
2
6
.
1
1
.
 
7

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

N
D

2
7

8
8

N
D

／
N
D

／
／

／
／

／
／

／
5
5

 
 
（

注
）
 
「
N
D
」
：
は
検
出
限
界
未
満
　
「
／
」
：
対
象
外
核
種
ま
た
は
項
目

陸
土

表
土

発
電

所
敷

地
内

B
q
/
k
g
乾

楢
葉

町
波

倉

富
岡

町
小

浜

富
岡

町
下

郡
山

松
葉

葉
茎

海
水

表
面

水

海
底

沈
積

物
海

砂
ま

た
は

海
底

土

B
q
/
k
g
生

敷
地

の
南

境
界

付
近

B
q
/
ℓ

取
水

口

南
放

水
口

北
放

水
口

敷
地

の
北

境
界

付
近

B
q
/
k
g
乾

北
放

水
口

南
放

水
口

単
 
 
位

試
料

名
種

類
又

は
部

位
採

取
地

点
番

号
及

び
採

取
地

点
名

採
取

年
月

日
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添付資料　

福島第二原子力発電所

福島第一原子力発電所

東 京 電 力 株 式 会 社

福島第一廃炉推進カンパニー

原子炉運転状況、放射性廃棄物管理状況

及び試料採取時の付帯データ

至　平成２６年１２月

自　平成２６年１０月
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1
号

機
～

6
号

機

廃
止

措
置

記 事

0

2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0%
　

　
　

　
　

  
  
　

平
成

２
６

年
１

０
月

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  

  
  

　
  

  
  

  
  

  
  

  
平

成
２

６
年

１
１

月
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
平

成
２

６
年

１
２

月

　
 1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 1

0
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2
0
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 3

1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1
0
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2
0
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 　

3
0
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1
0
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2
0
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3
1
 　

(日
)

電 　 気 　 　 出 　 　 力

福
島

第
一

原
子

力
発

電
所

　
運

転
状

況
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１
．
福
島
第
一
原
子

力
発
電
所
放
射
性
廃
棄
物
管
理
状
況
（
平
成
２
６
年
度
 
第
３
四
半
期
報
）

 

（
１
）
気
体
廃
棄

物
の
放
出
量
（
１
～
４
号
機
）

 

ａ
．
１
～
４
号

機
原
子
炉
建
屋
及
び
１
～
３
号
機
格
納
容
器
か
ら
の
追
加
放
出
量

 

（
単
位
：
B
q
）

 

粒
子
状
物
質

 
 

1
3
4
C
s
 

1
3
7
C
s
 

備
 
考

 

１
～
４
号
機
合
計

※
１

 
２
．
８
×
１
０

８
 

７
．
３
×
１
０

８
 

１
号
機

 
８
．
８
×
１
０

７
 

３
．
０
×
１
０

８
 

２
号
機

 
１
．
０
×
１
０

８
 

２
．
９
×
１
０

８
 

３
号
機

 
１
．
９
×
１
０

７
 

２
．
８
×
１
０

７
 

内 訳 

４
号
機

 
７
．
１
×
１
０

７
 

１
．
１
×
１
０

８
 

放
出
管
理
の
目
標
値

 
（
年
間
）

※
１

 
４
．
３
×
１
０

１
０

 
４
．
３
×
１
０

１
０

 

「
福

島
第

一
原

子
力

発
電

所
 

特
定

原
子

力
施

設
に

係
る

実
施

計
画

」
に

お
い

て
，
「

１
～

４
号

機
原

子
炉

建
屋

及
び

１
～

３
号

機
原
子
炉
格
納
容

器
以

外
か

ら
の

追
加

的
放

出
は

，
極

め
て
少
な

い
と
考
え
ら
れ
る

」
と
評

価
さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
，
１

～
４
号

機
に
お
け
る
気
体

廃
棄

物
の

放
出

量
と

し
て

は
，
１
～

４
号
機
原

子
炉
建
屋
及
び
１

～
３

号
機

格
納

容
器

か
ら

放
出

さ
れ

る
 

１
３
４
Ｃ
ｓ
及
び

１
３
７
Ｃ

ｓ
を

対
象

と
し

て
い

る
。
 

 月
１

回
以

上
の

試
料

採
取

に
よ

り
得

ら
れ

た
放

射
能

濃
度

（
Bq

/c
m
3
）

に
排

気
設

備
風

量
又

は
風

量
推

定
値

（
m
3 /
h
）

を
乗

ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
放
出
率
（
B
q/
h
）
を
求
め
，
そ
の
放
出
率
に

報
告

対
象

期
間

の
時

間
（

h
）

を
乗

ず
る

こ
と

に
よ

っ
て

，
追

加

放
出
量
を
求

め
て

い
る

。
 

 
※
1
 
H
2
6
年

9
月

10
日
以
降
よ
り
，
年
間
の
放
出
管
理
の
目
標
値
を
変
更
し
て
い
る
。
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福
島
第
一
原
子
力
発
電
所

（
２

）
放

射
性

気
体

及
び

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
放
出

量
（

第
３

四
半

期
）

 
 
ａ

．
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

放
出

量
（

５
・

６
号
機

）

（
単
位
：
B
q
）

全
希
ガ
ス

　
１
３
１
Ｉ

全
粒

子
状

物
質

 
３
Ｈ

備
　
　
考

原
子
炉
施
設
合
計

評
価

中
評

価
中

評
価

中
評

価
中

排
気
筒

別
内
訳

５
,
６
号
機
共
用
排
気
筒

評
価

中
評

価
中

評
価

中
評

価
中

年
間
放
出
管
理
目
標
値

2
.
8
×
1
0
1
5
 
※

1
1
.
4
×

1
0
1
1
 
※

1

※
1
　

特
定

原
子

力
施

設
に

係
わ

る
実

施
計

画
値

（
５

、
６

号
機

の
合

計
値

）
。

放
射
性
気
体
廃
棄
物
の
放
出
放
射
能
量
（
Ｂ
ｑ
）
は
,
排
気
中
の

放
射
性
物
質
の
濃
度
（
Ｂ
ｑ
／
ｃ
ｍ

３
）
に
排
気
量
（
ｍ

３
）
を

乗
じ
て
求
め
て
い
る
。

な
お
,
放
射
性
物
質
が
検
出
さ
れ
な
い
場
合
は
,
放
出
放
射
能
量

（
Ｂ
ｑ
）
の
算
出
は
実
施
せ
ず
”
検
出
さ
れ
ず
”
と
表
示
し
た
。

検
出
さ
れ
ず
と
は
,
以
下
の
濃
度
未
満
の
場
合
を
い
う
。

全
希
ガ
ス
：
２
×
１
０

－
２
（
Ｂ
ｑ
／
ｃ
ｍ

３
）

 
 
１
３
１
Ｉ
：
７
×
１
０

－
９
（
Ｂ
ｑ
／
ｃ
ｍ

３
）

全
粒
子
状
物
質
：
３
×
１
０

－
７
（
Ｂ
ｑ
／
ｃ
ｍ

３
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（

１
３
７
Ｃ
ｓ
で
代
表
し
た
）

　
　
　
　
３
Ｈ
：
４
×
１
０

－
５
（
Ｂ
ｑ
／
ｃ
ｍ

３
）
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福
島

第
一

原
子

力
発

電
所

 
 
ｂ
．
放
射
性
液
体

廃
棄

物
の

放
出

量
（

第
３

四
半

期
）

（
単

位
：

B
q
）

　
全
核
種

核
　
　

種
　
　
別

(
 
３
H
を
除
く
)

５
１
C
r

５
４
M
n

５
９
F
e

５
８
C
o

６
０
C
o

１
３
１
I

原
子
炉
施
設
合
計

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

１
号
機
排
水
口

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

２
号
機
排
水
口

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

排
水
口

３
号
機
排
水
口

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

別
内
訳

４
号
機
排
水
口

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

５
号
機
排
水
口

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

６
号
機
排
水
口

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

年
間
放
出
管
理
目
標
値
 

7
．
4
×
1
0
1
0

（
続
き
）

核
　
　
種
　
　
別

３
Ｈ

備
 
 
 
 
 
考

１
３
４
C
s

１
３
７
C
s

そ
の
他

原
子
炉
施
設
合
計

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

１
号
機
排
水
口

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

２
号
機
排
水
口

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

排
水
口

３
号
機
排
水
口

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

別
内
訳

４
号
機
排
水
口

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

５
号
機
排
水
口

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

６
号
機
排
水
口

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

放
出
実
績
な
し

年
間
放
出
管
理
目
標
値

7
．
4
×
1
0
1
2
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福島第一原子力発電所

３．試料採取時の付帯デ－タ

  (ア) 海    水

採取地点名 採取年月日 気温（℃） 水温（℃） ｐＨ Cℓ－（‰）

H26.11.11 15.3 16.4 8.2 18.4

H26.11.11 18.4 17.3 8.1 18.5

H26.11.11 17.3 15.7 8.1 18.9

　　第一（発）取水口

　　第一（発）南放水口

　　第一（発）北放水口
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月
　
日
数
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）

　
時
間
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h
）

降
水
量
（
m
m
）
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福
島
第
一
原
子
力
発
電
所

試
料
名

採
取

地
点

名
採
取
年
月
日

全
α

・
β

試
料
名

採
取

年
月

日

放
射

能

H
2
6
.
1
0
.
1

H
2
6
.
1
2
.
2
4

H
2
6
.
1
2
.
2
5

～
H
2
6
.
1
0
.
3
1

大
熊

町
下し

も

野の

上が
み
H
2
6
.
1
2
.
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4

H
2
6
.
1
2
.
2
5

H
2
6
.
1
1
.
1

大
熊

町
熊く

ま

川が
わ
H
2
6
.
1
2
.
2
4

H
2
6
.
1
2
.
2
5

～
H
2
6
.
1
1
.
3
0

双
葉

町
郡こ

お
り

山や
ま
H
2
6
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1
1
.
2
0

H
2
6
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1
1
.
2
7

H
2
6
.
1
2
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1

H
2
6
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1
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1
1

H
2
6
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1
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1
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H
2
6
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.
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H
2
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3
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H
2
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1
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1
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H
2
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H
2
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.
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2
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.
1
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H
2
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1
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1
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2
6
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1
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1
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2
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.
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6
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1
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6
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2
7
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.
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1
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2
6
.
1
1
.
1
1

H
2
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.
1
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2
7

～
H
2
6
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1
1
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3
0

H
2
6
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1
1
.
1
0
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2
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1
1
.
1
0

H
2
6
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2
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H
2
6
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1
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0

H
2
6
.
1
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.
1
0

～
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2
6
.
1
2
.
3
1

（
注

）
「

／
」

は
測

定
対

象
外

。

（
注
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「
／

」
は

測
定

対
象

外
。

環
　
境
　
試

　
料
　
測
　
定
　
日

γ
3
H

γ
3
H

採
取

地
点

名
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定
年
月
日
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S
r

9
0
S
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3
8
P
u

大
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浮
遊

じ
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2
7
.
 
1
.
1
4

Ｍ
Ｐ

－
８
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2
6
.
1
2
.
 
9

Ｍ
Ｐ

－
３

H
2
6
.
1
1
.
1
7

H
2
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H
2
6
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1
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測
定
年
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日

海
底

沈
積
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H
2
6
.
1
1
.
1
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海
水

2
4
4
C
m
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3
9
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2
4
0
P
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2
4
1
A
m

松
葉

陸
土

敷
地
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取
水
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放

水
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北
放

水
口

南
放

水
口

北
放

水
口

Ｍ
Ｐ

―
３

付
近

環
境

管
理

棟
付

近
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平
成

2
6
年

1
0
月

平
成

2
6
年

1
1
月

平
成

2
6
年

1
2
月

（
％

）
1
0
0

電

8
0

気
6
0

出
4
0

2
0

力

0
  

  
  

  
1
0

  
  

  
2
0

3
1

  
1
0

 2
0

3
0

  
1
0

2
0

3
1

(日
）

記 事

福
島

第
二

原
子

力
発

電
所

　
運

転
状

況

１
号
機

、
２

号
機

、
３

号
機

、
４

号
機

 
 
Ｈ

2
3
．

3
／

1
1
（

平
成

2
2
年

度
）

～
 
 
 
 
 
 
 
 
 
東
北
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
事
故
停
止
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放
射

性
廃

棄
物

管
理

状
況

福
島

第
二

原
子

力
発

電
所

（
平

成
２

６
年

度
，

第
３

四
半

期
）

１
．

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
放

出
量

  
  
  
 （

単
位

：
B

q
）

全
希

ガ
ス

　
１

３
１
Ｉ

全
粒

子
状

物
質

 ３
Ｈ

備
　

　
考

原
子

炉
施

設
合

計
検

出
さ

れ
ず

検
出

さ
れ

ず
検

出
さ

れ
ず

1
.5

×
1
0

1
1

１
号

機
排

気
筒

検
出

さ
れ

ず
検

出
さ

れ
ず

検
出

さ
れ

ず
2
.7

×
1
0

1
0

２
号

機
排

気
筒

検
出

さ
れ

ず
検

出
さ

れ
ず

検
出

さ
れ

ず
3
.6

×
1
0

1
0

３
号

機
排

気
筒

検
出

さ
れ

ず
検

出
さ

れ
ず

検
出

さ
れ

ず
3
.1

×
1
0

1
0

排
気

筒
別

内
訳

４
号

機
排

気
筒

検
出

さ
れ

ず
検

出
さ

れ
ず

検
出

さ
れ

ず
5
.1

×
1
0

1
0

廃
棄

物
処

理
建

屋
換

気
系

排
気

筒
検

出
さ

れ
ず

検
出

さ
れ

ず
検

出
さ

れ
ず

7
.3

×
1
0

9

そ
の

他
排

気
筒

検
出

さ
れ

ず
検

出
さ

れ
ず

5
.5

×
1
0

１
５

2
.3

×
1
0

1
1

※
1
　

放
出

管
理

目
標

値
は

「
発

電
所

用
軽

水
炉

施
設

周
辺

の
線

量
目

標
値

に
関

す
る

指
針

（
原

子
力

委
員

会
決

定
）
」
に

定
め

ら
れ

た
公

衆
の

線
量

目
標

値
（
5
0
μ

S
v／

年
）
を

下
回

る
よ

う
に

設
定

し
た

　
　

　
年

間
の

放
出

放
射

能
量

で
あ

る
。

年
間

放
出

管
理

目
標

値
※

1

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
放

出
放

射
能

（
Ｂ

ｑ
）
は

、
排

気
中

の

放
射

性
物

質
の

濃
度

（
Ｂ

ｑ
／

ｃ
ｍ

３
）
に

排
気

量
（
ｍ

３
）
を

乗
じ

て
求

め
て

い
る

。
な

お
、

放
出

放
射

能
濃

度
が

検
出

限
界

未
満

の
場

合
は

Ｎ
Ｄ

と
表

示
し

た
。

検
出

限
界

濃
度

は
以

下
の

と
お

り
。

放
射

性
希

ガ
ス

：
２

×
１

０
－

２
（
Ｂ

ｑ
／

ｃ
ｍ

３
）
以

下

放
射

性
よ

う
素

：
７

×
１

０
－

９
（
Ｂ

ｑ
／

ｃ
ｍ

３
）
以

下

粒
子

状
放

射
性

物
質

：
４

×
１

０
－

９
（
Ｂ

ｑ
／

ｃ
ｍ

３
）
以

下

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
（６

０
Ｃ

ｏ
で

代
表

し
た

）

 そ
の

他
排

気
筒

（
内

訳
）

  
 ・

焼
却

設
備

排
気

筒

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
放

出
放

射
能

量
（
Ｂ

ｑ
）
は

，
排

気
中

の
放

射

性
物

質
の

濃
度

（
Ｂ

ｑ
／

ｃ
ｍ

３
）
に

排
気

量
（
ｍ

３
）
を

乗
じ

て
求

め
て

い
る

。

な
お

，
放

射
性

物
質

が
検

出
さ

れ
な

い
場

合
は

，
放

出
放

射
能

量
（
B

q
）
の

算
出

は
実

施
せ

ず
”
検

出
さ

れ
ず

”
と

表
示

し
た

。

検
出

さ
れ

ず
と

は
，

以
下

の
濃

度
未

満
の

場
合

を
い

う
。

　
　

　
　

　
全

希
ガ

ス
：
２

×
１

０
－

２
（
Ｂ

ｑ
／

ｃ
ｍ

３
）

　
　

　
　

　
　

　
  

１
３

１
Ｉ：

７
×

１
０

－
９
（
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ｑ
／

ｃ
ｍ

３
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粒
子

状
物

質
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４

×
１

０
-
9
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Ｂ
ｑ
／

ｃ
ｍ

３
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 (6

0
C

o
で

代
表

し
た
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そ
の

他
排

気
筒

（
内

訳
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・
焼

却
設

備
排

気
筒

・
サ

イ
ト
バ

ン
カ

建
屋

排
気

口
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２
．

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
放

出
量
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第

３
四

半
期

）
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単
位
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B

q
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核
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核
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別
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３
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５
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５
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F
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８
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０
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３
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績
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績
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績
な
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な
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績

な
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績

な
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排
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出
実

績
な
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放

出
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績
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出
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績
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出
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績
な

し
放

出
実

績
な

し

別
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訳
３

号
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排
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出
実

績
な

し
放

出
実

績
な

し
放

出
実

績
な

し
放

出
実

績
な

し
放

出
実

績
な

し
放

出
実

績
な

し
放

出
実

績
な

し

４
号

機
排

水
口

放
出

実
績

な
し

放
出

実
績

な
し

放
出

実
績

な
し

放
出

実
績

な
し

放
出

実
績

な
し

放
出

実
績

な
し

放
出

実
績

な
し

年
間

放
出

管
理

目
標

値
 *

1
1
．

4
×

1
0

１
１

（
続

き
）

核
　

　
種

　
　

別
３
Ｈ

備
  
  
 考

１
３

４
C

s
１

３
７
C

s
そ

の
他

原
子

炉
施

設
合

計
放

出
実

績
な

し
放

出
実

績
な

し
放

出
実

績
な

し
放

出
実

績
な

し

１
号

機
排

水
口

放
出

実
績

な
し

放
出

実
績

な
し

放
出

実
績

な
し

放
出

実
績

な
し

排
水

口
２

号
機

排
水

口
放

出
実

績
な

し
放

出
実

績
な

し
放

出
実

績
な

し
放

出
実

績
な

し

別
内

訳
３

号
機

排
水

口
放

出
実

績
な

し
放

出
実

績
な

し
放

出
実

績
な

し
放

出
実

績
な

し

４
号

機
排

水
口

放
出

実
績

な
し

放
出

実
績

な
し

放
出

実
績

な
し

放
出

実
績

な
し

年
間

放
出

管
理

目
標

値
 *

1
　

1
.4

×
1
0

１
3
　

*
2

  
 *

1
　

放
出

管
理

目
標

値
は

「
発

電
用

軽
水

型
原

子
炉

施
設

周
辺

の
線

量
目

標
値

に
関

す
る

指
針

（
原

子
力

委
員

会
決

定
）
」
に

定
め

ら
れ

た
公

衆
 の

線
量

目
標

値
（
5
0
μ

S
v／

年
）
を

下
回

る
よ

う
に

設
定

し
た

　
 　

　
年

間
の

放
出

放
射

能
量

で
あ

る
。

  
 *

2
　

ト
リ

チ
ウ

ム
に

つ
い

て
は

，
放

出
管

理
の

年
間

基
準

値
を

記
載

。
　

　
 　

ト
リ
チ

ウ
ム

は
公

衆
へ

の
影

響
が

比
較

的
小

さ
く

，
上

記
指

針
に

定
め

ら
れ

た
線

量
目

標
値

が
な

い
こ

と
か

ら
，

放
出

管
理

目
標

値
の

１
０

０
倍

の
値

を
年

間
の

放
出

放
射

能
量

と
し

て
設

定
し

た
も

の
で

あ
る

。

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
放

出
放

射
能

量
（
Ｂ

ｑ
）
は

,排
水

中
の

放
射

性

物
質

の
濃

度
（
Ｂ

ｑ
／

ｃ
ｍ

３
）
に

排
水

量
（
ｍ

３
）
を

乗
じ

て
求

め
て

い
る

。

30



福島第二原子力発電所

試料採取時の付帯データ

（ア）  海    水

採取年月日 気温（℃） 水温（℃） ｐＨ Ｃℓ－（‰）

H26.12. 9 11.7 10.0 8.1 18.6

H26.12. 9 8.2 11.0 8.1 18.1

H26.12. 9 6.9 10.7 8.1 18.5

採　  取　  地　  点　  名

第 二 （ 発 ） 取 水 口

第 二 （ 発 ） 南 放 水 口

第 二 （ 発 ） 北 放 水 口
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水
デ

ー
タ

表

月

 
 
合

計

日
数

(
ｄ

)
時

間
(
h
)

降
水

量
(
㎜

)
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福
島
第
二
原
子
力
発
電
所

全
α

・
β

放
射

能
γ

γ
3
H

8
9
S
r

9
0
S
r

2
3
8
P
u

2
3
9
+
2
4
0
P
u

2
4
1
A
m

2
4
2
C
m

2
4
4
C
m

H
2
6
.
1
0
.
 
1

～
H
2
6
.
1
0
.
3
1

連
続

H
2
6
.
1
1
.
1
1

発
電

所
敷

地
内

H
2
6
.
1
1
.
1
4

H
2
6
.
1
1
.
2
5

H
2
6
.
1
1
.
 
1

～
H
2
6
.
1
1
.
3
0

連
続

H
2
6
.
1
2
.
1
0

楢
葉

町
波

倉
H
2
6
.
1
1
.
1
4

H
2
6
.
1
1
.
2
5

H
2
6
.
1
2
.
 
1

～
H
2
6
.
1
2
.
3
1

連
続

H
2
7
.
 
1
.
 
8

富
岡

町
小

浜
H
2
6
.
1
1
.
1
4

H
2
6
.
1
1
.
2
5

H
2
6
.
1
0
.
 
1

～
H
2
6
.
1
0
.
3
1

連
続

H
2
6
.
1
1
.
1
2

富
岡

町
下

郡
山

H
2
6
.
1
1
.
1
4

H
2
6
.
1
1
.
2
5

H
2
6
.
1
1
.
 
1

～
H
2
6
.
1
1
.
3
0

連
続

H
2
6
.
1
2
.
 
8

取
水

口
H
2
6
.
1
2
.
 
9

H
2
6
.
1
2
.
1
7

H
2
6
.
1
2
.
1
8

H
2
6
.
1
2
.
 
1

～
H
2
6
.
1
2
.
3
1

連
続

H
2
7
.
 
1
.
 
7

南
放

水
口

H
2
6
.
1
2
.
 
9

H
2
6
.
1
2
.
1
4

H
2
6
.
1
2
.
1
7

北
放

水
口

H
2
6
.
1
2
.
 
9

H
2
6
.
1
2
.
1
5

H
2
6
.
1
2
.
1
8

南
放

水
口

H
2
6
.
1
2
.
 
9

H
2
6
.
1
2
.
2
2

北
放

水
口

H
2
6
.
1
2
.
 
9

H
2
6
.
1
2
.
1
7

敷
地

の
南

境
界

付
近

H
2
6
.
1
1
.
 
7

H
2
6
.
1
1
.
1
2

敷
地

の
北

境
界

付
近

H
2
6
.
1
1
.
 
7

H
2
6
.
1
1
.
1
3

（
注
）
「
／
」
は
測
定
対
象
外
。

測
　
定
　
年
　
月
　
日

環
　
境
　
試
　
料
　
測
　
定
　
日

採
取
年
月
日

試
 
 
料
 
 
名

採
取
地
点
名

試
 
 
料

 
 
名

採
取
年
月
日

測
　
定
　
年
　
月
　
日

採
取
地
点
名

松
葉

海
底

沈
積

物

海
水

大
気

浮
遊

じ
ん

Ｍ
Ｐ

－
７

Ｍ
Ｐ

－
１

陸
土
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福
島

第
一

原
子

力
発

電
所

平
成

２
６

年
度

第
２

四
半

期
の

測
定

結
果

に
お

い
て

，
未

報
告

で
あ

っ
た

測
定

項
目

に
つ

い
て

，
測

定
結

果
は

次
の

と
お

り
で

す
。

【
 
2
3
ペ

ー
ジ

】

１
．

福
島

第
一

原
子

力
発

電
所

放
射

性
廃

棄
物

管
理

状
況

（
平

成
２

６
年

度
　

第
２

四
半

期
報

）

（
２

）
放

射
性

気
体

及
び

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
放

出
量

（
第

２
四

半
期

）

 
 
ａ

．
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

放
出

量
（

５
・

６
号

機
）

（
単

位
：

B
q
）

全
希

ガ
ス

　
１

３
１
Ｉ

全
粒

子
状

物
質

 
３
Ｈ

備
　

　
考

原
子

炉
施

設
合

計
検
出
さ
れ
ず

検
出
さ
れ
ず

検
出
さ
れ
ず

４
．
７
×
１
０
１
０

排
気

筒
別

内
訳

５
,
６

号
機

共
用

排
気

筒
検
出
さ
れ
ず

検
出
さ
れ
ず

検
出
さ
れ
ず

４
．
７
×
１
０
１
０

年
間

放
出

管
理

目
標

値
2
.
8
×

1
0
1
5
 
※

1
1
.
4
×

1
0
1
1
 
※

1

※
1
　
特
定
原
子
力
施
設
に
係
わ
る
実
施
計
画
値
（
５
、
６
号
機
の
合
計
値
）
。

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
放

出
放

射
能

量
（

Ｂ
ｑ

）
は

,排
気

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

（
Ｂ

ｑ
／

ｃ
ｍ

３
）

に
排

気
量

（
ｍ

３
）

を
乗

じ
て

求
め

て
い

る
。

な
お

,放
射

性
物

質
が

検
出

さ
れ

な
い

場
合

は
,放

出
放

射
能

量
（

Ｂ
ｑ

）
の

算
出

は
実

施
せ

ず
”

検
出

さ
れ

ず
”

と
表

示
し

た
。

検
出

さ
れ

ず
と

は
,
以

下
の

濃
度

未
満

の
場

合
を

い
う

。

全
希

ガ
ス

：
２

×
１

０
－
２
（

Ｂ
ｑ

／
ｃ

ｍ
３
）

１
３

１
Ｉ

：
７

×
１

０
－
９
（

Ｂ
ｑ

／
ｃ

ｍ
３
）

全
粒

子
状

物
質

：
３

×
１

０
－

７
（

Ｂ
ｑ

／
ｃ

ｍ
３
）

（
１

３
７
Ｃ

ｓ
で

代
表

し
た

）
３
Ｈ

：
４

×
１

０
－

５
（

Ｂ
ｑ

／
ｃ

ｍ
３
）

全
粒

子
状

物
質

で
9
0
Sr
が

検
出

さ
れ

た
が

，
建

屋
内

の
状

態
・

作
業

状
況

・

放
射

線
関

係
の

デ
ー

タ
を

確
認

し
た

結
果

，
放

出
さ

れ
る

事
象

は
な

く
，

試

料
採

取
段

階
で

汚
染

伝
播

を
誘

発
す

る
操

作
が

確
認

さ
れ

た
事

か
ら

，
当

該

期
間

は
第

１
四

半
期

の
状

態
が

継
続

し
た

も
の

と
評

価
し

「
検

出
さ

れ
ず

」

と
す

る
。

詳
細

は
，

別
紙

参
照

。
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空
間
線
量
率
等
の
変
動
グ

ラ
フ

平
成
２
６
年
度
　
第
３
四

半
期

福
島

第
二

原
子

力
発

電
所

福
島

第
一

原
子

力
発

電
所

福
島

第
一

廃
炉

推
進

カ
ン

パ
ニ

ー

東
京

電
力

株
式

会
社
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空
間
線
量
率

大
気
浮
遊
じ
ん
（
推
移
）

１
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
 
Ｍ
Ｐ
－
１
 
・
・
・

3
7

１
福

島
第
二
原
子
力
発
電
所
 
Ｍ
Ｐ
－
１
 
・
・
・

5
2

２
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
 
Ｍ
Ｐ
－
２
 
・
・
・

3
8

２
福

島
第
二
原
子
力
発
電
所
 
Ｍ
Ｐ
－
７
 
・
・
・

5
3

３
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
 
Ｍ
Ｐ
－
３
 
・
・
・

3
9

４
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
 
Ｍ
Ｐ
－
４
 
・
・
・

4
0

大
気
浮
遊

じ
ん
（
相
関
図
）

５
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
 
Ｍ
Ｐ
－
５
 
・
・
・

4
1

１
福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
 
Ｍ
Ｐ
－
１
 
・
・
・

5
4

６
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
 
Ｍ
Ｐ
－
６
 
・
・
・

4
2

２
福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
 
Ｍ
Ｐ
－
７
 
・
・
・

5
4

７
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
 
Ｍ
Ｐ
－
７
 
・
・
・

4
3

８
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
 
Ｍ
Ｐ
－
８
 
・
・
・

4
4

９
福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
 
Ｍ
Ｐ
－
１
 
・
・
・

4
5

1
0

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
 
Ｍ
Ｐ
－
２
 
・
・
・

4
6

1
1

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
 
Ｍ
Ｐ
－
３
 
・
・
・

4
7

1
2

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
 
Ｍ
Ｐ
－
４
 
・
・
・

4
8

1
3

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
 
Ｍ
Ｐ
－
５
 
・
・
・

4
9

1
4

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
 
Ｍ
Ｐ
－
６
 
・
・
・

5
0

1
5

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
 
Ｍ
Ｐ
－
７
 
・
・
・

5
1

目
次
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空
間

線
量

率
の

変
動

グ
ラ

フ

0

1
0
0
0

2
0
0
0

3
0
0
0

4
0
0
0

5
0
0
0

6
0
0
0

1
3
1

1
3
1

（
n
G

y/
h
)

01
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

（
m

m
)

事
故

前
最

大
値

事
故

後
最

大
値

空
間

線
量

率
（
ＩＣ

）

感
雨

雪

降
雨

雪

1
5
2
n
G

y/
h

Ｈ
２

６
年

度
第

３
四

半
期

　
最

大
値

出
現

日
時

：
　

１
０

月
　

３
日

　
１

４
時

　
２

，
２

１
１

　
n
G

y/
h

Ｈ
２

６
年

度
第

３
四

半
期

　
最

小
値

出
現

日
時

：
　

１
２

月
２

９
日

　
１

１
時

　
１

，
８

９
３

　
n
G

y/
h

1
3
,6

2
8
n
G

y/
h

（
Ｍ

Ｐ
－

１
）

福
島

第
一

原
子

力
発

電
所

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

1
0
月

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

1
1
月

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
2
月

（
感

雨
雪

）
　

　
無

　
　

有
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空
間

線
量

率
の

変
動

グ
ラ

フ

0

1
0
0
0

2
0
0
0

3
0
0
0

4
0
0
0

5
0
0
0

6
0
0
0

1
3
1

1
3
1

（
n
G

y/
h
)

01
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

（
m

m
)

事
故

前
最

大
値

事
故

後
最

大
値

空
間

線
量

率
（
ＩＣ

）

感
雨

雪

降
雨

雪1
8
8
n
G

y/
h

4
3
,1

0
4
n
G

y/
h

（
Ｍ

Ｐ
－

２
）

福
島

第
一

原
子

力
発

電
所

Ｈ
２

６
年

度
第

３
四

半
期

　
最

大
値

出
現

日
時

：
　

１
０

月
　

４
日

　
１

５
時

　
４

，
０

２
９

　
n
G

y/
h

Ｈ
２

６
年

度
第

３
四

半
期

　
最

小
値

出
現

日
時

：
　

１
２

月
２

０
日

　
２

２
時

　
３

，
３

６
２

　
n
G

y/
h

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
0
月

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 1

1
月

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

1
2
月

（
感

雨
雪

）
　

　
無

　
　

有
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空
間

線
量

率
の

変
動

グ
ラ

フ

0

1
0
0
0

2
0
0
0

3
0
0
0

4
0
0
0

5
0
0
0

6
0
0
0

1
3
1

1
3
1

（
n
G

y/
h
)

01
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

（
m

m
)

事
故

前
最

大
値

事
故

後
最

大
値

空
間

線
量

率
（
ＩＣ

）

感
雨

雪

降
雨

雪

1
7
1
n
G

y/
h

5
2
,9

0
7
n
G

y/
h

（
Ｍ

Ｐ
－

３
）

福
島

第
一

原
子

力
発

電
所

Ｈ
２

６
年

度
第

３
四

半
期

　
最

大
値

出
現

日
時

：
　

１
０

月
　

４
日

　
１

５
時

　
４

，
４

７
１

　
n
G

y/
h

Ｈ
２

６
年

度
第

３
四

半
期

　
最

小
値

出
現

日
時

：
　

１
０

月
１

４
日

　
　

４
時

　
３

，
４

２
０

　
n
G

y/
h

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

1
0
月

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
1
月

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
2
月

（
感

雨
雪

）
　

　
無

　
　

有
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空
間

線
量

率
の

変
動

グ
ラ

フ

0

1
0
0
0

2
0
0
0

3
0
0
0

4
0
0
0

5
0
0
0

6
0
0
0

1
3
1

1
3
1

（
n
G

y/
h
)

01
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

（
m

m
)

事
故

前
最

大
値

事
故

後
最

大
値

空
間

線
量

率
（
ＩＣ

）

感
雨

雪

降
雨

雪1
6
7
n
G

y/
h

5
3
,5

5
3
n
G

y/
h

（
Ｍ

Ｐ
－

４
）

福
島

第
一

原
子

力
発

電
所

Ｈ
２

６
年

度
第

３
四

半
期

　
最

大
値

出
現

日
時

：
　

１
０

月
　

４
日

　
１

５
時

　
３

，
９

１
２

　
n
G

y/
h

Ｈ
２

６
年

度
第

３
四

半
期

　
最

小
値

出
現

日
時

：
　

１
０

月
１

４
日

　
　

４
時

　
３

，
３

５
５

　
n
G

y/
h

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
0
月

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
1
月

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1
2
月

（
感

雨
雪

）
　

　
無

　
　

有
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空
間

線
量

率
の

変
動

グ
ラ

フ

0

1
0
0
0

2
0
0
0

3
0
0
0

4
0
0
0

5
0
0
0

6
0
0
0

1
3
1

1
3
1

（
n
G

y/
h
)

01
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

（
m

m
)

事
故

前
最

大
値

事
故

後
最

大
値

空
間

線
量

率
（
ＩＣ

）

感
雨

雪

降
雨

雪

1
4
3
n
G

y/
h

1
1
4
,0

1
1
n
G

y/
h

（
Ｍ

Ｐ
－

５
）

福
島

第
一

原
子

力
発

電
所

Ｈ
２

６
年

度
第

３
四

半
期
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福島第二原子力発電所

y = 1.3911x + 0.0088
相関係数 = 0.9977

0

0.1

0.2

0.3

0 0.1 0.2 0.3

全アルファ放射能（Bq/m
3
)

全
ベ

ー
タ

放
射

能
（
B

q
/
m

3
)

大気浮遊じんの全アルファ・全ベータ放射能の相関図
（ＭＰ－１）

（平成26年10月～12月）

y = 1.362x + 0.0092
相関係数 = 0.9979
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大気浮遊じんの全アルファ・全ベータ放射能の相関図
（ＭＰ－７）

（平成26年10月～12月)
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