
福島第一原子力発電所３号機原子炉圧力容器上部の温度パラメータ
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Temperature Parameter in the Upper Part of RPV of Unit 3 at Fukushima Daiichi Nuclear Power Station
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◆ RPV stat-volt temperature (TE-2-3-67A2) [℃]
■ RPV flange temperature (TE-2-3-69A2) [℃]


