
 
件 名 ６号機原子炉内での異物の発見について 
通報日 平成２１年２月１６日 

概 要 当所６号機において、燃料装荷終了後の炉心確認作業を実施していたところ、平成

21 年２月 16 日午後３時 20 分頃、原子炉圧力容器内の上部格子板＊の上に、金属らしき

異物１個（形状：コの字形、長さ：約１cm）を発見しました。 

金属らしき異物については２月 16 日午後６時 38 分に回収しました。なお、回収し

た異物を確認した結果、ホチキスの針であることを確認しました。また、炉心上部の

再確認を実施し、同様の異物の無いことを確認しました。 

今後とも引き続き、異物混入防止の強化を継続します。 

 
＊ 上部格子板 

上部格子板は、ステンレス鋼の板を格子状にくり貫いたもので、炉心シュラウド上部に固定し燃料集合体の横

方向の支持を行うもの。 

 

 

（平成２１年２月１７日 プレス発表内容） 

http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/21021701p.pdf 
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