
 

件 名 発電所の運転保守状況 

通報日 平成２２年８月１０日 

概 要  

柏崎刈羽原子力発電所１・２・３・４・５・６・７号機運転保守状況 

（平成２２年７月） 

 

１号機 第１５回定期検査中（調整運転中） 

     発電電力量 ８３２，６４０MWH 

     設備利用率 １０１．７％ 
    〈備考〉 

・ＲＣＩＣ確認運転及び機能検査のための発電機出力下降／上昇 
     Ｈ２２．７．４ ９：３０～１６：３０ 
    ・ＲＣＩＣ運転のための発電機出力下降／上昇 
     Ｈ２２．７．６ １０：０３～１１：３７ 

・定格熱出力一定運転 
Ｈ２２．７．１ ０：００～Ｈ２２．７．４ ９：３０ 
（発電機出力 １，１２４MWe～１，１２１MWe） 
Ｈ２２．７．４ １６：３０～Ｈ２２．７．６ １０：０３ 
（発電機出力 １，１２３MWe～１，１２１MWe） 
Ｈ２２．７．６ １１：３７～Ｈ２２．７．３１ ２４：００ 
（発電機出力 １，１２３MWe～１，１１４MWe） 

２号機 第１２回定期検査中 

３号機 第１０回定期検査中 

４号機 第１０回定期検査中 

５号機 第１２回定期検査中 

６号機 営業運転中（定格熱出力一定運転中） 

     発電電力量 １，０２９，６３６MWH 

     設備利用率 １０２．１％ 

    〈備考〉 

    ・定格熱出力一定運転 
      Ｈ２２．７．１ ０：００～Ｈ２２．７．３１ ２４：００ 
     （発電機出力 １，３９６MWe～１，３６９MWe） 

７号機 営業運転中（定格熱出力一定運転中） 

     発電電力量 １，００３，４１８MWH 

     設備利用率 ９９．５％ 
〈備考〉 
・定格電気出力到達 Ｈ２２．７．４ １：３２ 
・定格熱出力一定運転への移行のための出力上昇 
 Ｈ２２．７．４ ２：０９～５：４０ 
・制御棒パターン調整 
 Ｈ２２．７．７ ９：３０～Ｈ２２．７．９ ５：００ 
 （発電機出力 最低１，００８MWe） 
・総合負荷性能検査 Ｈ２２．７．２３ 
・定格熱出力一定運転 
Ｈ２２．７．４ ５：４０～Ｈ２２．７．７ ９：３０ 
（発電機出力 １，３８６MWe～１，３７５MWe） 
Ｈ２２．７．９ ５：００～Ｈ２２．７．３１ ２４：００ 

 （発電機出力 １，３８７MWe～１，３６５MWe） 

 

 


