
 

件 名 海水モニタ等の欠測について 

通報日 ２０２５年 ２月２７日 

概 要 

２月２７日 

＜第一報＞ 

本日６時００分頃 １号機にて監視中の海水モニタおよび気象データ全てに

おいて欠測が生じていることを確認しました。 

欠測は数回発生しましたが、現時点では、指示値正常のもと欠測状態は復帰

しております。今後、原因含め調査してまいります。 

なお、発生当時、プラントからの液体放射性廃棄物の放出はなく、他のプラ

ントパラメータについても異常はありません。 

＜第二報＞ 

７時１０分頃にモニタリングポスト全局においても欠測が発生しました。欠

測は数回発生し、欠測と測定（復帰）を繰り返している状態です。今後、原因

含め調査してまいります。 

なお、海水モニタおよび気象データについては、現在、継続測定中です。ま

た、全号機の排気筒モニタは通常の範囲であり異常はありません。 

 

（２月２８日公表済み） 

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2024/20250228p.pdf 

 

 

 


