
 

（お知らせ） 
 

柏崎刈羽原子力発電所１号機原子炉建屋における火災について（第一報） 
 

平成２１年３月５日 
東京電力株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 
 
 
本日午前８時５７分頃火災報知器が発報し、定期検査中の当所１号機原子炉建屋エリア

地下５階（管理区域）の原子炉隔離時冷却系ポンプ室で、発煙が確認されたことから、発

見した協力企業作業員が初期消火を行うとともに、午前８時５９分頃、消防署へ通報いた

しました。 
 
原因は、今後、詳細に調査いたします。 
 
なお、本事象による外部への放射能の影響はありません。 
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発生場所

 

柏崎刈羽原子力発電所１号機原子炉建屋（管理区域） 

における火災について 
柏崎刈羽原子力発電所１号機 原子炉建屋 地下５階 


