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号機 2・3 号機 

件名 地下連絡通路（管理区域）におけるけが人の発生について 

不適合の 

概要 

 

 

2016 年 9 月 5 日 15 時 10 分頃、2・3 号機地下連絡通路（管理区域）において、照明

器具取替用の足場の運搬を行っていた協力企業作業員が、通路上の扉のドアノブを持ち

ながらかご付き台車を自分の方へ引き寄せた際に、ドアノブを持った右手の指が台車の

金網部に挟まれました。 

挟まれた指を外す際に右手中指の爪が剥がれ負傷しました。 

なお、作業員の身体に放射性物質の付着はありませんでした。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

安全上の重

要度／損傷

の程度 

＜安全上の重要度＞ 

 
安全上重要な機器等 ／ その他 

＜損傷の程度＞ 

□ 法令報告要 
■ 法令報告不要 
□ 調査・検討中 

対応状況 

 

 

病院における診察の結果、「右手中指挫滅
ざ め つ

創
そう

」と診断されました。 

今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努

めてまいります。 

 
 

かご付き台車 負傷時の状況（イメージ） 



 

 
 
 

 

柏崎刈羽原子力発電所  

２・３号機地下連絡通路（管理区域）におけるけが人の発生について 

  

発生場所 
（ ２・３号機地下連絡通路 ） 

１号機 

タービン建屋 

１号機 

原子炉建屋 

２号機 

原子炉建屋 

２号機 

タービン建屋 

３号機 

タービン建屋 

３号機 

原子炉建屋 

４号機 

原子炉建屋 

４号機 

タービン建屋 


