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循環水系（①）について1月24日までに機能を確認済
復水・給水系および復水浄化系（②）について、1月20日より復水・給水ポンプを起動し、1月31日まで
に機能を確認済
現在、復水器および気体廃棄物処理系（③）について準備中

柏崎刈羽原子力発電所６号機における
主要設備の健全性確認の進捗について

2025年２月13日
東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

海

低圧タービン（3台）

主復水器（3台）

復水

湿分分離加熱器（2台）

海水

蒸気

循環水ポンプ（3台）

給水ポンプ
（電動機駆動2台）

主発電機（1台）

排気筒

給水 希ガスホールド
アップ塔（4台）

高圧タービン（1台）

復水ポンプ
（高圧3台、低圧3台）

復水浄化系

全体概要図

＜主な対象設備＞
① タービンを通過した蒸気を海水で冷却する循環水系

② 復水・給水系および復水浄化系

③ 主復水器および気体廃棄物処理系

＜進捗＞
⇒1月24日確認済

⇒1月31日確認済


