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その他

蒸気タービン
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燃料設備点検

制御棒駆動機構点検

原子炉開放

燃料取出

蒸気タービン開放・点検

水没弁点検手入工事

取水路（Ａ） 取水路（Ｂ）

PIP取り外し・制御棒アンカップリング

ジェットポンプ点検・炉内供用期間中検査

炉心確認

原子炉復旧

原子炉格納容器
隔離弁機能検査

原子炉格納容器漏えい率検査

起動前試験

系統構成

起動

調整運転

▲ 12/21解列 原子炉起動5/31▲ ▲6/6並列

放射線管理設備点検

廃棄設備点検

非常用予備発電装置点検

原子炉格納容器バウンダリ構成

原子炉圧力容器耐圧漏えい検査

燃料装荷ウェル水抜き ウェル水張り

制御棒取替・シャフリング

制御棒駆動機構エアベント

原子炉格納容器復旧
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残留熱除去系海水系（Ｂ）弁点検

制御棒移動・外観調査・試験

可燃性ガス濃度制御系配管改造工事

ドライウェルアスベスト保温材取外

主蒸気配管ドレン弁点検
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廃棄設備
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添付資料２（１／１） 

 

定期事業者検査中の線量 

 

 （１）定期事業者検査中の放射線業務従事者の線量 

 

件 名 区 分 
従事者数 

（人） 

総線量 

（人・Ｓｖ）

平均線量 

（ｍＳｖ） 

最大線量 

(ｍＳｖ) 

社 員 ５２３ ０．１７ ０．３２ ５．９２

社員外 ４，２８３ ４．５４ １．０６ ２１．９５

 

総 計 

合 計 ４，８０６ ４．７０ ０．９８ － 

（注）１.測定器：電子式線量計 

２.期 間：平成１７年１２月２１日～平成１８年 ９月 １日 

３.ホールボディカウンタでの測定結果により，内部被ばくはなかった。 

      （預託実効線量：２ｍＳｖ／５０年 未満） 

 

 （２）定期事業者検査中の放射線業務従事者の線量分布 

（単位：人） 

区 分 5mSv以下 
5mSvを超え  

15mSv以下 

15mSvを超え  

25mSv以下 

25mSvを超え  

50mSv以下 

50mSvを  

超える 
合 計 

社 員 ５２０ ３ ０ ０ ０ ５２３

社員外 ３，９９８ ２７０ １５ ０ ０ ４，２８３

合 計 ４，５１８ ２７３ １５ ０ ０ ４，８０６

（注）１.測定器：電子式線量計 

２.期 間：平成１７年１２月２１日～平成１８年 ９月 １日 

 

 



添付資料３－１（１／１） 

 

福島第一原子力発電所６号機の定期事業者検査の概要 

 

平成１５年１０月の電気事業法施行規則の施行に伴い，従来，事業者が自主点検として

実施していた検査を「定期事業者検査」（電気事業法第５５条）として法令で位置づけると

ともに，定期的に技術基準への適合性を確認し，その検査の結果を記録・保存することが

義務づけられました。 
また，従来，国が主体的に実施していた定期検査については，原子力安全・保安院及び

原子力安全基盤機構（法令に基づき新たに設置された検査組織，以下「機構」）が，事業者

が実施する定期事業者検査について，実施プロセスの適切性及びその結果が技術基準に適

合していることを「定期検査」（同法第５４条）として立会又は記録確認により確認するこ

ととなりました。 
さらに，機構は，定期事業者検査の実施に係わる体制について，「定期安全管理審査」（同

法第５５条）により審査を行うこととなりました。 
 
以下に６号機の従来の検査制度（第１８回定期検査）と新しい検査制度（第１９回定期

検査）における，検査項目数（要領書数）の比較を示します。 
 

 
 

検査制度の見直し 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，次項以降の「福島第一原子力発電所６号機第１９回定期事業者検査項目」（添付資

料３－２）及び「福島第一原子力発電所第６号機第１９回定期事業者検査実施項目」（添付

資料３－３）に今回６号機で実施した定期事業者検査項目を示します。 

国立会（１４項目） 

国記録確認 
発電技検立会（２１項目） 

国記録確認 
発電技検立会（９項目） 

国記録確認 
電力自主（１０項目） 

電力自主 

国立会又は記録確認（６項目） 

機構立会又は記録確認 
（５２項目） 

定期事業者検査 
（定期検査分を除く） 

１４１項目 

その他

施
行
規
則
第
９
０
条
検
査 

定
期
検
査 

従来の検査制度 
６号機（第１８回） 

新検査制度 
６号機（第１９回） 

定
期
事
業
者
検
査
（
定
期
安
全
管
理
審
査
対
象
）

定
期
検
査 

法
令
に
基
づ
く
検
査 

 



添付資料３－２（1／5）

要領書番号 定期事業者検査名 検査立会区分

1F6-19-共通-R 共通要領書 －

1F6-19-共通-T 共通要領書 －

1F6-19-共通-E 共通要領書 －

1F6-19-共通-運 共通要領書 －

1F6-19-共通-境 共通要領書 －

1F6-19-1-R 第１種機器供用期間中検査 Ｂ

1F6-19-2-燃 燃料集合体外観検査 Ｂ

1F6-19-3-燃 燃料集合体炉内配置検査 Ｂ

1F6-19-4-燃 原子炉停止余裕検査 Ｂ

1F6-19-5-R 第３種機器供用期間中検査 Ｂ

1F6-19-5-R1 第３種機器供用期間中特別検査 Ｂ

欠番 主蒸気安全弁機能検査＜対象設備なし＞ －

欠番 主蒸気安全弁分解検査＜対象設備なし＞ －

1F6-19-8-R 主蒸気逃がし安全弁・安全弁機能検査 Ｂ

1F6-19-9-M 主蒸気逃がし安全弁・逃がし弁機能検査 Ｂ

1F6-19-10-R 主蒸気逃がし安全弁分解検査 Ｂ

1F6-19-11-運 主蒸気隔離弁機能検査 Ｂ

1F6-19-12-R 主蒸気隔離弁漏えい率検査 Ｂ

1F6-19-13-運
非常用ディーゼル発電機,高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機,高圧炉心スプレイ系,低圧炉心スプレイ系,低圧注水系（冷却系）
機能検査

Ａ

欠番 非常用復水器系機能検査＜対象設備なし＞ －

1F6-19-15-運 原子炉隔離時冷却系機能検査 Ｂ

欠番 原子炉隔離時冷却系機能検査(ABWR)＜対象設備なし＞ －

欠番 原子炉隔離時冷却系ポンプ分解検査(ABWR)＜対象設備なし＞ －

欠番 原子炉隔離時冷却系主要弁分解検査(ABWR)＜対象設備なし＞ －

欠番 高圧注水系機能検査＜対象設備なし＞ －

欠番 高圧注水系ポンプ分解検査＜対処設備なし＞ －

欠番 高圧注水系主要弁分解検査＜対象設備なし＞ －

1F6-19-22-R 残留熱除去系ポンプ分解検査 Ｂ

1F6-19-23-R 残留熱除去系主要弁分解検査 Ｂ

欠番 高圧炉心注水系ポンプ分解検査(ABWR)＜対象設備なし＞ －

欠番 高圧炉心注水系主要弁分解検査(ABWR)＜対象設備なし＞ －

欠番 炉心スプレイ系ポンプ分解検査＜対象設備なし＞ －

欠番 炉心スプレイ系主要弁分解検査＜対象設備なし＞ －

1F6-19-28-R 低圧炉心スプレイ系ポンプ分解検査＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-29-R 低圧炉心スプレイ系主要弁分解検査 Ｂ

1F6-19-30-R 高圧炉心スプレイ系ポンプ分解検査＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-31-R 高圧炉心スプレイ系主要弁分解検査 Ｂ

1F6-19-32-運 自動減圧系機能検査 Ａ

1F6-19-33-燃 制御棒駆動水圧系機能検査 Ａ

1F6-19-34-R 制御棒駆動機構分解検査 Ｂ

欠番 制御棒駆動機構分解検査(ABWR)＜対象設備なし＞ －

1F6-19-36-R 制御棒駆動水圧系スクラム弁分解検査 Ｂ

1F6-19-37-運 ほう酸水注入系機能検査 ※Ｂ

1F6-19-38-M 安全保護系設定値確認検査 Ｂ

1F6-19-38-M1 安全保護系設定値確認検査（その１） Ｂ

1F6-19-38-M2 安全保護系設定値確認検査（その２） Ｂ

1F6-19-39-運1 原子炉保護系インターロック機能検査（その１） Ｂ

1F6-19-39-運2 原子炉保護系インターロック機能検査（その２） Ｂ

1F6-19-39-運3 原子炉保護系インターロック機能検査（その３） Ｂ

1F6-19-39-運4 原子炉保護系インターロック機能検査（その４） Ｂ

1F6-19-39-運5 原子炉保護系インターロック機能検査（その５） Ｂ

欠番 原子炉保護系インターロック機能検査（その６）＜対象設備なし＞ －

1F6-19-39-運7 原子炉保護系インターロック機能検査（その７） Ｂ

1F6-19-39-運8 原子炉保護系インターロック機能検査（その８） Ｂ

欠番 原子炉保護系インターロック機能検査（その９）＜対象設備なし＞ －

1F6-19-39-運10 原子炉保護系インターロック機能検査（その１０） Ｂ

1F6-19-40-E 燃料取扱装置機能検査 Ｂ

1F6-19-41-M プロセスモニタ機能検査 Ｂ

1F6-19-42-運 非常用ガス処理系機能検査 Ｂ

1F6-19-43-化 非常用ガス処理系フィルタ性能検査 Ｂ

欠番 中央制御室非常用循環系機能検査＜対象設備なし＞ －

欠番 中央制御室非常用循環系フィルタ性能検査＜対象設備なし＞ －

1F6-19-46-運 気体廃棄物処理系機能検査 Ｂ

1F6-19-47-運 原子炉格納容器漏えい率検査 Ａ

1F6-19-48-運 原子炉格納容器隔離弁機能検査 Ｂ

1F6-19-49-R 原子炉格納容器隔離弁分解検査 Ｂ

福島第一原子力発電所第６号機第１９回定期事業者検査項目



添付資料３－２（2／5）

要領書番号 定期事業者検査名 検査立会区分

福島第一原子力発電所第６号機第１９回定期事業者検査項目

1F6-19-50-R 原子炉格納容器真空破壊弁機能検査 Ｂ

1F6-19-51-運 原子炉格納容器スプレイ系機能検査 Ｂ

欠番 原子炉格納容器スプレイ系ポンプ分解検査＜対象設備なし＞ －

欠番 原子炉格納容器スプレイ系主要弁分解検査＜対象設備なし＞ －

1F6-19-54-運 可燃性ガス濃度制御系機能検査（その１） Ｂ

1F6-19-55-R 可燃性ガス濃度制御系主要弁分解検査 Ｂ

1F6-19-56-運 原子炉建屋気密性能検査 Ｂ

1F6-19-57-R1 非常用ディーゼル発電機分解検査（その１） Ｂ

1F6-19-57-R2 非常用ディーゼル発電機分解検査（その２） Ｂ

1F6-19-58-R 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機分解検査 Ｂ

1F6-19-59-運 非常用ディーゼル発電機定格容量確認検査 Ｂ

1F6-19-60-運 直流電源系機能検査 Ｂ

1F6-19-61-運 総合負荷性能検査 Ａ

1F6-19-62-R 原子炉冷却材再循環ポンプ分解検査＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

欠番 原子炉冷却材再循環ポンプ分解検査(ABWR)＜対象設備なし＞ －

1F6-19-64-R 主蒸気隔離弁分解検査 Ｃ

1F6-19-65-M タービンバイパス弁機能検査 Ｃ

欠番 非常用復水器系主要弁分解検査＜対象設備なし＞ －

1F6-19-67-T 原子炉隔離時冷却系ポンプ分解検査＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-68-R 原子炉隔離時冷却系主要弁分解検査＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-69-R 残留熱除去系熱交換器開放検査 Ｃ

1F6-19-70-E 給水ポンプ機能検査 ※Ｃ

1F6-19-71-T 給水ポンプ分解検査 Ｃ

1F6-19-72-T 制御用空気圧縮系機能検査 Ｃ

欠番 野外モニタ機能検査＜対象設備なし＞ －

1F6-19-74-環 液体廃棄物処理系機能検査 Ｃ

1F6-19-75-環1 液体廃棄物貯蔵設備・処理設備のインターロック機能検査 Ｃ

欠番 固体廃棄物処理系焼却炉機能検査＜対象設備なし＞ －

1F6-19-77-境 固体廃棄物貯蔵庫管理状況検査 Ｃ

1F6-19-78-環1 流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び警報装置機能検査 Ｃ

1F6-19-79-R 主蒸気隔離弁漏えい率検査（停止後） ※Ｃ

1F6-19-80-T 給水加熱器開放検査 Ｃ

1F6-19-81-M 安全保護系検出器要素性能（校正）検査 Ｃ

1F6-19-81-M1 安全保護系検出器要素性能（校正）検査 Ｃ

1F6-19-82-燃 制御棒駆動機構機能検査 Ｃ

1F6-19-83-M 主要制御系機能検査 Ｃ

1F6-19-84-E1 監視機能健全性確認検査（その１） Ｃ

1F6-19-84-E2 監視機能健全性確認検査（その２） Ｃ

1F6-19-84-M1 監視機能健全性確認検査（その３） Ｃ

1F6-19-84-M2 監視機能健全性確認検査（その４） Ｃ

1F6-19-84-M3 監視機能健全性確認検査（その５） Ｃ

1F6-19-84-M4 監視機能健全性確認検査（その６） Ｃ

1F6-19-84-M5 監視機能健全性確認検査（その７） ※Ｃ

1F6-19-84-M6 監視機能健全性確認検査（その８） Ｃ

1F6-19-84-M7 監視機能健全性確認検査（その９） Ｃ

1F6-19-84-環1 監視機能健全性確認検査 Ｃ

1F6-19-85-R 原子炉建屋天井クレーン機能検査 Ｃ

1F6-19-86-R 換気空調系機能検査（その１） Ｃ

1F6-19-86-T 換気空調系機能検査（その２） Ｃ

1F6-19-87-R 第２種機器供用期間中検査 Ｃ

1F6-19-88-P 炉内構造物検査 ※Ｃ

1F6-19-89-R 原子炉圧力容器検査 Ｃ

1F6-19-90-R 原子炉冷却材再循環ポンプ検査 Ｃ

1F6-19-91-R1 原子炉冷却材再循環系設備検査（その１） Ｃ

1F6-19-92-R 原子炉冷却材浄化系ポンプ検査 Ｃ

1F6-19-93-R 原子炉冷却材浄化系容器検査 Ｃ

1F6-19-94-R1 原子炉冷却材浄化系設備検査（その１） Ｃ

1F6-19-94-R2 原子炉冷却材浄化系設備検査（その２）＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-95-R 原子炉補機冷却系ポンプ検査（その１） ※Ｃ

1F6-19-95-T 原子炉補機冷却系ポンプ検査（その２） Ｃ

1F6-19-96-R1 原子炉補機冷却系容器検査（その１） Ｃ

1F6-19-96-R2 原子炉補機冷却系容器検査（その２） Ｃ

1F6-19-96-T 原子炉補機冷却系容器検査（その３） Ｃ

1F6-19-97-R1 原子炉補機冷却系設備検査（その１） Ｃ

1F6-19-97-R3 原子炉補機冷却系設備検査（その１の１） Ｃ

1F6-19-97-R2 原子炉補機冷却系設備検査（その２） Ｃ
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1F6-19-97-T 原子炉補機冷却系設備検査（その３） Ｃ

欠番 非常用復水器系容器検査＜対象設備なし＞ －

欠番 非常用復水器系設備検査＜対象設備なし＞ －

1F6-19-100-R 原子炉隔離時冷却系設備検査(その１）＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-100-T 原子炉隔離時冷却系設備検査（その２） Ｃ

1F6-19-100-M 原子炉隔離時冷却系設備検査（その３） Ｃ

欠番 原子炉隔離時冷却系設備検査(ABWR)＜対象設備なし＞ －

欠番 高圧注水系設備検査＜対象設備なし＞ －

1F6-19-103-R1 残留熱除去系設備検査（その１） Ｃ

1F6-19-103-R2 残留熱除去系設備検査（その２の１） Ｃ

1F6-19-103-R3 残留熱除去系設備検査（その２の２） Ｃ

欠番 高圧炉心注水系設備検査(ABWR)＜対象設備なし＞ －

欠番 炉心スプレイ系設備検査＜対象設備なし＞ －

1F6-19-106-R1 低圧炉心スプレイ系設備検査（その１）＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-107-R1 高圧炉心スプレイ系設備検査（その１）＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-108-T タービンバイパス弁検査 ※Ｃ

1F6-19-109-T 給・復水系ポンプ検査 Ｃ

1F6-19-110-T 給・復水系容器検査 Ｃ

1F6-19-111-T 給・復水系設備検査（その１） Ｃ

1F6-19-111-M 給・復水系設備検査（その２） Ｃ

1F6-19-112-T 原子炉冷却系統設備検査＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-113-R 制御棒駆動水圧系ポンプ検査 Ｃ

1F6-19-114-R 制御棒駆動水圧系容器検査 Ｃ

1F6-19-115-R1 制御棒駆動水圧系設備検査（その１） Ｃ

1F6-19-115-R2 制御棒駆動水圧系設備検査（その２） Ｃ

1F6-19-115-R3 制御棒駆動水圧系設備検査（その３） Ｃ

1F6-19-115-R4 制御棒駆動水圧系設備検査（その４） Ｃ

1F6-19-115-R5 制御棒駆動水圧系設備検査（その５） Ｃ

1F6-19-116-R ほう酸水注入系ポンプ検査＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-117-R ほう酸水注入系設備検査＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-118-M 核計測装置機能検査 ※Ｃ

1F6-19-119-E 遠隔停止系機能検査 ※Ｃ

1F6-19-120-M 選択制御棒挿入機能検査 Ｃ

1F6-19-121-R 原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置検査（その１） Ｃ

1F6-19-121-E 原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置検査（その２）＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-122-E 燃料取扱装置検査 Ｃ

1F6-19-123-R 燃料プール冷却浄化系ポンプ検査 Ｃ

欠番 燃料プール冷却浄化系容器検査＜対象設備なし＞ －

1F6-19-124-R 燃料プール冷却浄化系設備検査 Ｃ

1F6-19-125-R 燃料プール冷却浄化系設備検査（その１） Ｃ

欠番 燃料プール冷却浄化系設備検査（その２）＜対象設備なし＞ －

1F6-19-126-R 非常用ガス処理系ファン検査＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-127-R 非常用ガス処理系設備検査（その１） Ｃ

1F6-19-127-E 非常用ガス処理系設備検査（その２） Ｃ

欠番 中央制御室非常用循環系ファン検査＜対象設備なし＞ －

欠番 中央制御室非常用循環系設備検査＜対象設備なし＞ －

1F6-19-130-環 気体廃棄物処理系ポンプ検査＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-131-T 気体廃棄物処理系容器検査（その１） Ｃ

1F6-19-131-環 気体廃棄物処理系容器検査（その２） Ｃ

1F6-19-132-T 気体廃棄物処理系設備検査（その１） Ｃ

1F6-19-132-環 気体廃棄物処理系設備検査（その２） Ｃ

1F6-19-133-R 液体廃棄物処理系ポンプ検査（その１）＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-133-T 液体廃棄物処理系ポンプ検査（その２） Ｃ

1F6-19-133-環1 液体廃棄物処理系ポンプ検査（その３）＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-133-環2 液体廃棄物処理系ポンプ検査（その４） Ｃ

1F6-19-133-環 液体廃棄物処理系容器検査 Ｃ

1F6-19-134-環1 液体廃棄物処理系容器検査（その１）＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-134-環2 液体廃棄物処理系容器検査（その２） Ｃ

1F6-19-135-R 液体廃棄物処理系設備検査（その１）＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-135-T 液体廃棄物処理系設備検査（その２） Ｃ

1F6-19-135-環1 液体廃棄物処理系設備検査（その３）＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-135-環2 液体廃棄物処理系設備検査（その４）＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-135-環3 液体廃棄物処理系設備検査（その５） ※Ｃ

1F6-19-134-環4 液体廃棄物処理系設備検査（その６） Ｃ

1F6-19-134-環5 液体廃棄物処理系設備検査（その７） Ｃ

1F6-19-135-環6 液体廃棄物処理系設備検査（その８） Ｃ
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1F6-19-135-環 固体廃棄物処理系ポンプ検査（その２） Ｃ

1F6-19-136-環 固体廃棄物処理系設備検査（その２） Ｃ

欠番 原子炉格納容器スプレイ系容器検査＜対象設備なし＞ －

欠番 原子炉格納容器スプレイ系設備検査＜対象設備なし＞ －

1F6-19-140-R 可燃性ガス濃度制御系ブロワ検査＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-141-R 可燃性ガス濃度制御系設備検査＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-142-R 真空破壊弁検査 Ｃ

1F6-19-143-R1 非常用予備電源装置検査（その１の１） Ｃ

1F6-19-143-R2 非常用予備電源装置検査（その１の２） Ｃ

1F6-19-143-R3 非常用予備電源装置検査（その１の３） Ｃ

1F6-19-143-R4 非常用予備電源装置検査（その１の４） Ｃ

1F6-19-143-E1 非常用予備電源装置検査（その２） Ｃ

1F6-19-143-E2 非常用予備電源装置検査（その３） Ｃ

1F6-19-143-M 非常用予備電源装置検査（その４） Ｃ

1F6-19-144-E1 無停電電源装置設備検査（その１） Ｃ

1F6-19-144-E2 無停電電源装置設備検査（その２） Ｃ

1F6-19-145-T1 蒸気タービン開放検査（その１） Ｂ

1F6-19-145-T2 蒸気タービン開放検査（その２） Ｂ

1F6-19-145-T3 蒸気タービン開放検査（その３） Ｂ

1F6-19-146-運1 蒸気タービン性能検査（その１） Ａ

1F6-19-146-運2 蒸気タービン性能検査（その２） Ｂ

1F6-19-146-T 蒸気タービン性能検査（その３） Ｂ

1F6-19-147-T 蒸気タービン設備検査（その１） Ｃ

1F6-19-147-M 蒸気タービン設備検査（その２） Ｃ

1F6-19-148-T1 補助ボイラー開放検査（その１） Ｃ

1F6-19-148-T2 補助ボイラー開放検査（その２） Ｃ

1F6-19-149-T1 補助ボイラー試運転検査（その１） Ｃ

1F6-19-149-T2 補助ボイラー試運転検査（その２） Ｃ

1F6-19-150-T1 補助ボイラー設備検査（その１） Ｃ

1F6-19-150-T2 補助ボイラー設備検査（その２） Ｃ

1F6-19-150-M1 補助ボイラー設備検査（その３） Ｃ

1F6-19-150-M2 補助ボイラー設備検査（その４） Ｃ

1F6-19-151-R1 安全弁検査（その１の１） Ｃ

1F6-19-151-R2 安全弁検査（その１の２） Ｃ

1F6-19-151-T 安全弁検査（その２） Ｃ

1F6-19-151-環 安全弁検査（その３）＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-152-R1 逆止弁検査（その１の１） Ｃ

1F6-19-152-T 逆止弁検査（その２）＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-152-環 逆止弁検査（その３）＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-153-R1 主要弁検査（その１の１） Ｃ

1F6-19-153-R2 主要弁検査（その１の２） Ｃ

1F6-19-153-T 主要弁検査（その４） Ｃ

1F6-19-153-環1 主要弁検査（その５） Ｃ

1F6-19-152-環2 主要弁検査（その６） Ｃ

1F6-19-153-燃 第４種機器供用期間中検査（その１） Ｃ

1F6-19-153-燃1 使用済燃料乾式貯蔵容器非破壊検査及び漏えい検査 Ｃ

1F6-19-154-R 第４種機器供用期間中検査＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-155-E1 電動機検査（その１） Ｃ

1F6-19-155-E2 電動機検査（その２） Ｃ

1F6-19-155-E3 電動機検査（その３）＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-155-E4 電動機検査（その４） Ｃ

1F6-19-155-E5 電動機検査（その５） Ｃ

1F6-19-155-E6 電動機検査（その６） Ｃ

1F6-19-155-E7 電動機検査（その７）＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-155-E8 電動機検査（その８） Ｃ

1F6-19-155-E9 電動機検査（その９） Ｃ

1F6-19-155-E10 電動機検査（その１０） Ｃ

1F6-19-155-E11 電動機検査（その１１） Ｃ

1F6-19-155-E12 電動機検査（その１２） Ｃ

1F6-19-155-E13 電動機検査（その１３） Ｃ

1F6-19-155-E14 電動機検査（その１４） Ｃ

1F6-19-155-E15 電動機検査（その１５） Ｃ

1F6-19-155-E16 電動機検査（その１６）＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-155-E17 電動機検査（その１７）＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-155-E18 電動機検査（その１８）＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-155-E19 電動機検査（その１９）＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし
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1F6-19-155-E20 電動機検査（その２０） Ｃ

1F6-19-155-環 電動機検査（その１） Ｃ

1F6-19-155-環1 電動機検査 Ｃ

1F6-19-155-環2 電動機検査 ※Ｃ

1F6-19-156-R 耐震健全性検査（その１） Ｃ

1F6-19-156-T 耐震健全性検査（その２）＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-156-E 耐震健全性検査（その３）＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-156-M 耐震健全性検査（その４）＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-156-環 耐震健全性検査（その５）＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-157-R レストレイント検査（その１）＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-157-T レストレイント検査（その２）＜今回の定期事業者検査では実施しない＞ 計画なし

1F6-19-160-R 配管肉厚測定検査（その１） Ｃ

1F6-19-160-T 配管肉厚測定検査（その２） ※Ｃ

1F6-19-161-R サプレッションチェンバ吸込ストレーナ検査 Ｃ

1F6-19-162-燃 制御棒外観検査 ※Ｃ

【検査立会区分】

　※；定期安全管理審査を受審した検査

定期事業者検査のうち，経済産業省立会又は記録確認検査項目 　　　　　６件

定期事業者検査のうち，機構立会又は記録確認検査項目 　　　　５２件

上記以外の定期事業者検査項目 　　　１４１件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　　　計 　　　１９９件

　　：対象設備なし又は今回の定期事業者検査では実施しない検査

　Ａ：定期事業者検査のうち，経済産業省立会又は記録確認検査項目

　Ｂ：定期事業者検査のうち，機構立会又は記録確認検査項目

　Ｃ：上記以外の定期事業者検査項目
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1F6-19-1-R 第１種機器供用期間中検査 非破壊検査 第１種機器　１式

漏えい検査 第１種機器　１式

1F6-19-2-燃 燃料集合体外観検査 外観検査 燃料集合体　７６４体のうち再装荷する燃料６体

1F6-19-3-燃 燃料集合体炉内配置検査 外観検査 燃料集合体　７６４体

1F6-19-4-燃 原子炉停止余裕検査 特性検査 原子炉本体のうち炉心

1F6-19-5-R 第３種機器供用期間中検査
非破壊検査
漏えい検査

第３種機器　１式

1F6-19-5-R1 第３種機器供用期間中特別検査 非破壊検査
残留熱除去系熱交換器出口配管と熱交換器バイパス配管合流部
配管母材一式（Ａ，Ｂ系），溶接部（Ａ系：10箇所，Ｂ系：11箇所）

1F6-19-8-R 主蒸気逃がし安全弁・安全弁機能検査
機能・性能検査
漏えい検査

主蒸気逃がし安全弁１８台

1F6-19-9-M 主蒸気逃がし安全弁・逃がし弁機能検査 特性検査 圧力スイッチ１８台

機能・性能検査 主蒸気逃がし安全弁１８台

1F6-19-10-R 主蒸気逃がし安全弁分解検査 分解検査 主蒸気逃がし安全弁１８台

1F6-19-11-運 主蒸気隔離弁機能検査 機能・性能検査 主蒸気隔離弁８台

主蒸気管ドレン弁６台

原子炉水サンプル弁２台

1F6-19-12-R 主蒸気隔離弁漏えい率検査 漏えい検査 主蒸気隔離弁８台

1F6-19-13-運 非常用ディーゼル発電機,高圧炉心スプレイ系ディー 機能・性能検査 残留熱除去系のうち、低圧注水系

ゼル発電機,高圧炉心スプレイ系,低圧炉心スプレイ 高圧炉心スプレイ系

系,低圧注水系（冷却系）機能検査 低圧炉心スプレイ系

非常用ディーゼル発電機

高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機

1F6-19-15-運 原子炉隔離時冷却系機能検査 機能・性能検査 原子炉隔離時冷却系

1F6-19-22-R 残留熱除去系ポンプ分解検査 分解検査 残留熱除去系ポンプ（Ｃ）

1F6-19-23-R 残留熱除去系主要弁分解検査 分解検査 残留熱除去系主要弁　Ｅ１２－Ｆ０１１Ａ

残留熱除去系主要弁　Ｅ１２－Ｆ０２４Ａ

残留熱除去系主要弁　Ｅ１２－Ｆ０４２Ｂ

1F6-19-29-R 低圧炉心スプレイ系主要弁分解検査 分解検査 低圧炉心スプレイ系主要弁　Ｅ２１－Ｆ００５

低圧炉心スプレイ系主要弁　Ｅ２１－Ｆ０１２

1F6-19-31-R 高圧炉心スプレイ系主要弁分解検査 分解検査 高圧炉心スプレイ系主要弁　Ｅ２２－Ｆ０２３

1F6-19-32-運 自動減圧系機能検査 機能・性能検査
主蒸気逃がし安全弁　７台（主蒸気逃がし安全弁１８台中自動減圧系
を有する７台）

1F6-19-33-燃 制御棒駆動水圧系機能検査 機能・性能検査 制御棒駆動装置　１８５本

1F6-19-34-R 制御棒駆動機構分解検査 分解検査
制御棒駆動機構
２１本（今回対象）／１８５本（全数）

1F6-19-36-R 制御棒駆動水圧系スクラム弁分解検査 分解検査
制御棒駆動水圧系スクラム入口弁
５５台（今回）／１８５台（全数）

制御棒駆動水圧系スクラム出口弁
５５台（今回）／１８５台（全数）

1F6-19-37-運 ほう酸水注入系機能検査 機能・性能検査 ほう酸水注入系（Ａ）

ほう酸水注入系（Ｂ）

五ほう酸ナトリウム

1F6-19-38-M 安全保護系設定値確認検査 特性検査 プロセス計装１個

1F6-19-38-M1 安全保護系設定値確認検査（その１） 特性検査 プロセス計装１２８個　　

1F6-19-38-M2 安全保護系設定値確認検査（その２） 特性検査 起動領域モニタ（ＳＲＮＭ）８チャンネル

平均出力領域モニタ（ＡＰＲＭ）６チャンネル

制御棒引抜監視装置（ＲＢＭ）２チャンネル

1F6-19-39-運1 原子炉保護系インターロック機能検査（その１） 機能・性能検査 原子炉保護系スクラム機能　1式

原子炉保護系論理回路　１式

再循環ポンプトリップ論理回路　１式

1F6-19-39-運2 原子炉保護系インターロック機能検査（その２） 機能・性能検査 原子炉格納容器隔離弁論理回路　　1式

1F6-19-39-運3 原子炉保護系インターロック機能検査（その３） 機能・性能検査 主蒸気隔離弁論理回路　１式

福島第一原子力発電所第６号機第１９回定期事業者検査実施項目

検査項目 備考実施数要領書番号 定期事業者検査名
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福島第一原子力発電所第６号機第１９回定期事業者検査実施項目

検査項目 備考実施数要領書番号 定期事業者検査名

1F6-19-39-運4 原子炉保護系インターロック機能検査（その４） 機能・性能検査 低圧炉心スプレイ系論理回路　１式

低圧注水系論理回路　１式

1F6-19-39-運5 原子炉保護系インターロック機能検査（その５） 機能・性能検査 自動減圧系論理回路　１式

1F6-19-39-運7 原子炉保護系インターロック機能検査（その７） 機能・性能検査
非常用ディーゼル発電装置自動起動論理回路　１式
（非常用交流高圧母線低電圧検出回路)

高圧炉心スプレイ系用ディーゼル発電装置
　　　　　　 　　 　自動始動論理回路　　１式
（非常用交流高圧母線低電圧検出回路）

1F6-19-39-運8 原子炉保護系インターロック機能検査（その８） 機能・性能検査 非常用ディーゼル発電機自動起動論理回路　１式

非常用炉心冷却系自動起動論理回路　１式

1F6-19-39-運10 原子炉保護系インターロック機能検査（その１０） 機能・性能検査 原子炉隔離時冷却系論理回路　１式

1F6-19-40-E 燃料取扱装置機能検査 機能・性能検査 燃料取扱装置燃料交換プラットホーム　　１台

1F6-19-41-M プロセスモニタ機能検査
特性検査
機能・性能検査

プロセスモニタ　２５台　　

格納容器雰囲気水素モニタ　２台

1F6-19-42-運 非常用ガス処理系機能検査 機能・性能検査 非常用ガス処理系排風機（Ａ）

非常用ガス処理系排風機（Ｂ）

1F6-19-43-化 非常用ガス処理系フィルタ性能検査 機能・性能検査 活性炭フィルタ

1F6-19-46-運 気体廃棄物処理系機能検査 機能・性能検査 気体廃棄物処理系

1F6-19-47-運 原子炉格納容器漏えい率検査 漏えい検査 原子炉格納容器(A種試験)

1F6-19-48-運 原子炉格納容器隔離弁機能検査 機能・性能検査 廃棄物処理系　４台

残留熱除去系 　１３台

原子炉冷却材浄化系　２台

移動式炉心内計装系　５台

不活性ガス系　１４台

漏洩検出系　４台

試料採取系　１８台

格納容器雰囲気モニタ系　４台

復水補給水系　２台

1F6-19-49-R 原子炉格納容器隔離弁分解検査 分解検査 原子炉格納容器隔離弁　　Ｂ２２－Ｆ０３２Ａ

原子炉格納容器隔離弁　　Ｂ２２－Ｆ０３２Ｂ

原子炉格納容器隔離弁　　２－２６Ｂ２

原子炉格納容器隔離弁　　２－２６Ｂ１０

原子炉格納容器隔離弁　　２－１６Ｖ１３Ｂ　

原子炉格納容器隔離弁　　Ｅ３２－Ｆ００４Ｅ

原子炉格納容器隔離弁　　Ｅ３２－Ｆ００８Ａ

原子炉格納容器隔離弁　　Ｅ３２－Ｆ００８Ｂ

1F6-19-50-R 原子炉格納容器真空破壊弁機能検査 機能・性能検査 原子炉格納容器真空破壊弁　１１台

1F6-19-51-運 原子炉格納容器スプレイ系機能検査 機能・性能検査 原子炉格納容器スプレイ系（Ａ）

原子炉格納容器スプレイ系（Ｂ）

1F6-19-54-運 可燃性ガス濃度制御系機能検査（その１） 機能・性能検査 可燃性ガス濃度制御系　（Ａ）

可燃性ガス濃度制御系　（Ｂ）

1F6-19-55-R 可燃性ガス濃度制御系主要弁分解検査 分解検査 可燃性ガス濃度制御系主要弁　Ｔ４９－Ｆ００２Ａ

可燃性ガス濃度制御系主要弁　Ｔ４９－Ｆ００２Ｂ

可燃性ガス濃度制御系主要弁　Ｔ４９－Ｆ００４Ａ

可燃性ガス濃度制御系主要弁　Ｔ４９－Ｆ００４Ｂ

1F6-19-56-運 原子炉建屋気密性能検査 機能・性能検査 原子炉建屋

1F6-19-57-R1 非常用ディーゼル発電機分解検査（その１） 分解検査
非常用ディーゼル機関Ａ系、2気筒/18気筒（ＬＲ－１）
・ピストン、ピストン連接棒、クランク軸、シリンダヘッド、吸気
弁、排気弁、燃料噴射弁

1F6-19-57-R2 非常用ディーゼル発電機分解検査（その２） 分解検査
非常用ディーゼル機関Ｂ系、2気筒/18気筒（06,15）
・ピストン、ピストン連接棒、クランク軸、シリンダヘッド、吸気
弁、排気弁、燃料噴射弁

1F6-19-58-R 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機分解検査 分解検査
高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関、2気筒/18気筒（ＬＲ－７）
・ピストン、ピストン連接棒、クランク軸、シリンダヘッド、吸気
弁、排気弁、燃料噴射弁

1F6-19-59-運 非常用ディーゼル発電機定格容量確認検査 機能・性能検査 非常用ディーゼル発電機　Ａ系、Ｂ系



添付資料３－３（3／13）

福島第一原子力発電所第６号機第１９回定期事業者検査実施項目

検査項目 備考実施数要領書番号 定期事業者検査名

1F6-19-60-運 直流電源系機能検査 機能・性能検査 １２５Ｖ系直流電源（充電器盤６Ａ・蓄電池）

１２５Ｖ系直流電源（充電器盤６Ｂ・蓄電池）

高圧炉心スプレイ系直流電源（充電器盤ＨＰＣＳ６Ａ・蓄電池）

1F6-19-61-運 総合負荷性能検査 総合性能検査 原子炉及びその附属設備（補助ボイラー及び非常用予備発電装置を除く）

1F6-19-64-R 主蒸気隔離弁分解検査 分解検査 外側主蒸気隔離弁　ＮＯ－Ｂ２２－Ｆ０２８Ａ

外側主蒸気隔離弁　ＮＯ－Ｂ２２－Ｆ０２８Ｂ

外側主蒸気隔離弁　ＮＯ－Ｂ２２－Ｆ０２８Ｃ

外側主蒸気隔離弁　ＮＯ－Ｂ２２－Ｆ０２８Ｄ

1F6-19-65-M タービンバイパス弁機能検査 機能・性能検査 タービンバイパス弁　５台

1F6-19-69-R 残留熱除去系熱交換器開放検査 開放検査 残留熱除去系熱交換器（Ａ）

残留熱除去系熱交換器（Ｂ）

1F6-19-70-E 給水ポンプ機能検査 機能・性能検査 原子炉給水ポンプ（予備機）

1F6-19-71-T 給水ポンプ分解検査 分解検査 タービン駆動原子炉給水ポンプ（Ａ）

原子炉給水ポンプ駆動用タービン（Ａ）

1F6-19-72-T 制御用空気圧縮系機能検査 機能・性能検査 計装用空気圧縮機　　２台

計装用空気バックアップ弁　１台

1F6-19-74-環 液体廃棄物処理系機能検査 機能・性能検査 蒸発濃縮器（Ａ）

蒸発濃縮器（Ｂ）

蒸発濃縮器復水器（Ａ）

蒸発濃縮器復水器（Ｂ）

1F6-19-75-環1 液体廃棄物貯蔵設備・処理設備のインターロック機能検査 機能・性能検査 タンク及びサンプ機能：３３系（全数）

1F6-19-77-境 固体廃棄物貯蔵庫管理状況検査
機能・性能検査
外観検査

固体廃棄物貯蔵庫第６棟

1F6-19-78-環1
流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び警報
装置機能検査

特性検査
機能・性能検査

サンプピット及びポンプピット機能：17系（全数）

1F6-19-79-R 主蒸気隔離弁漏えい率検査（停止後） 漏えい検査 主蒸気隔離弁　８台

1F6-19-80-T 給水加熱器開放検査 開放検査 第１給水加熱器（Ｃ）

第２給水加熱器（Ｂ）

第６給水加熱器（Ａ）

第６給水加熱器（Ｃ）

1F6-19-81-M 安全保護系検出器要素性能（校正）検査 特性検査 プロセス計器１ループ

1F6-19-81-M1 安全保護系検出器要素性能（校正）検査 特性検査
プロセス計器１式
核計測装置1式

1F6-19-82-燃 制御棒駆動機構機能検査 機能・性能検査 制御棒駆動機構　１８５本

制御棒位置指示計

1F6-19-83-M 主要制御系機能検査 機能・性能検査 原子炉再循環流量制御装置

原子炉圧力制御装置

原子炉給水制御装置

1F6-19-84-E1 監視機能健全性確認検査（その１） 特性検査 原子炉再循環ポンプ低電圧検出回路　　８台

1F6-19-84-E2 監視機能健全性確認検査（その２） 特性検査 自動減圧系始動タイマ　　２台

1F6-19-84-M1 監視機能健全性確認検査（その３） 特性検査 エリアモニタ　４０台

1F6-19-84-M2 監視機能健全性確認検査（その４） 特性検査
プロセスモニタ　１６台
格納容器内雰囲気微粒子モニタ　１台

1F6-19-84-M3 監視機能健全性確認検査（その５）
機能・性能検査
特性検査

ＳＲＩ領域判定　1式
中性子束レベル高（APRM,RBM）１式
制御棒位置指示系　1式

1F6-19-84-M4 監視機能健全性確認検査（その６） 特性検査

（ＡＤＳ）LPＣＳポンプ吐出圧力　１式
（ＡＤＳ）ＲＨＲポンプ吐出圧力　1式
（ＬＰＣＳ）注入弁両側差圧　１式
（ＬＰＣＩ）注入弁両側差圧　１式

1F6-19-84-M5 監視機能健全性確認検査（その７） 特性検査

原子炉水位（Ｌ－８）　１式
格納容器ドレンサンプ水位　１式
原子炉建屋ドレンサンプ水位　１式
タービン建屋ドレンサンプ水位　１式
格納容器ドレンサンプ流量　１式
格納容器クーラードレン流量　１式
燃料プール水位　１式
燃料プールライナードレン水位　１式
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検査項目 備考実施数要領書番号 定期事業者検査名

1F6-19-84-M6 監視機能健全性確認検査（その８） 特性検査 主蒸気隔離弁閉検出回路　１式

1F6-19-84-M7 監視機能健全性確認検査（その９） 特性検査
ﾀｰﾋﾞﾝ主蒸気止め弁閉検出回路　１式
ﾀｰﾋﾞﾝ蒸気加減弁急速閉検出回路　１式

1F6-19-84-環1 監視機能健全性確認検査
特性検査
機能・性能検査

ドレンサンプ水位高検出回路及びＲＷ設備タンク水位低検出回路機
能：２３「台（全数）」

1F6-19-85-R 原子炉建屋天井クレーン機能検査 機能・性能検査 原子炉建屋天井クレーン　１基　

1F6-19-86-R 換気空調系機能検査（その１） 機能・性能検査 原子炉建屋換気系送風機　Ｕ４１－Ｅ６－２Ａ

原子炉建屋換気系送風機　Ｕ４１－Ｅ６－２Ｂ

原子炉建屋換気系排風機　Ｕ４１－Ｓ６－３Ａ

原子炉建屋換気系排風機　Ｕ４１－Ｓ６－３Ｂ

1F6-19-86-T 換気空調系機能検査（その２） 機能・性能検査 タービン建屋換気系送風機　Ｓ６－１Ａ

タービン建屋換気系送風機　Ｓ６－１Ｂ

タービン建屋換気系送風機　Ｓ６－２Ａ

タービン建屋換気系送風機　Ｓ６－２Ｂ

タービン建屋換気系排風機　Ｅ６－１Ａ

タービン建屋換気系排風機　Ｅ６－１Ｂ

タービン建屋換気系排風機　Ｅ６－１Ｃ

1F6-19-87-R 第２種機器供用期間中検査 非破壊検査 ＰＣＶハッチ３カ所のボルト締付部ＶＴ

1F6-19-88-P 炉内構造物検査 外観検査 原子炉容器内表面　２箇所

炉心スプレイスパージャ　２系列

給水スパージャ　１系列

ジェットポンプ　２０台

監視試験片支持ブラケット　２箇所

ジェットポンプライザブレース　２箇所

給水スパージャブラケット　２箇所

炉心スプレイ配管ブラケット　２箇所

蒸気乾燥器支持ブラケット　２箇所

ガイドロッドブラケット　１箇所

1F6-19-89-R 原子炉圧力容器検査 開放検査 原子炉圧力容器主フランジシール面

1F6-19-90-R 原子炉冷却材再循環ポンプ検査 分解検査 原子炉冷却材再循環ポンプ（Ａ）メカニカルシール

原子炉冷却材再循環ポンプ（Ｂ）メカニカルシール

1F6-19-91-R1 原子炉冷却材再循環系設備検査（その１） 漏えい検査 原子炉冷却材再循環ポンプ（Ａ）メカニカルシール

原子炉冷却材再循環ポンプ（Ｂ）メカニカルシール

1F6-19-92-R 原子炉冷却材浄化系ポンプ検査 分解検査 原子炉冷却材浄化系循環ポンプ（Ｂ）

1F6-19-93-R
原子炉冷却材浄化系容器検査 開放検査 原子炉冷却材浄化系出口ストレーナ（Ａ）

原子炉冷却材浄化系出口ストレーナ（Ｂ）

1F6-19-94-R1 原子炉冷却材浄化系設備検査（その１）
機能・性能検査
漏えい検査

原子炉冷却材浄化系循環ポンプ（Ｂ）

原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器（Ｂ）

原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器（Ａ）

漏えい検査 原子炉冷却材浄化系保持ポンプ（Ａ）

原子炉冷却材浄化系保持ポンプ（Ｂ）

原子炉冷却材浄化系出口ストレーナ（Ａ）

原子炉冷却材浄化系出口ストレーナ（Ｂ）

1F6-19-95-R 原子炉補機冷却系ポンプ検査（その１） 分解検査 原子炉補機冷却水ポンプ（Ｂ）

原子炉補機冷却水ポンプ（Ｃ）

1F6-19-95-T 原子炉補機冷却系ポンプ検査（その２） 分解検査 補機冷却水海水ポンプ（Ａ）

補機冷却水海水ポンプ（Ｂ）
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福島第一原子力発電所第６号機第１９回定期事業者検査実施項目

検査項目 備考実施数要領書番号 定期事業者検査名

1F6-19-96-R1 原子炉補機冷却系容器検査（その１）
開放検査
非破壊検査

原子炉補機冷却系熱交換器（Ａ）

原子炉補機冷却系熱交換器（Ｂ）

原子炉補機冷却系熱交換器（Ｃ）

1F6-19-96-R2 原子炉補機冷却系容器検査（その２）
開放検査
非破壊検査

原子炉補機冷却系熱交換器（Ａ）

原子炉補機冷却系熱交換器（Ｂ）

原子炉補機冷却系熱交換器（Ｃ）

1F6-19-96-T 原子炉補機冷却系容器検査（その３） 開放検査 補機冷却水海水ポンプ出口ストレーナ

1F6-19-97-R1 原子炉補機冷却系設備検査（その１） 漏えい検査 原子炉補機冷却系熱交換器（Ａ）

原子炉補機冷却系熱交換器（Ｂ）

原子炉補機冷却系熱交換器（Ｃ）

外観検査（耐震） 原子炉補機冷却系支持構造物（支脚部、基礎ボルト）

1F6-19-97-R3 原子炉補機冷却系設備検査（その１の１） 漏えい検査 原子炉補機冷却系熱交換器（Ａ）

原子炉補機冷却系熱交換器（Ｂ）

原子炉補機冷却系熱交換器（Ｃ）

外観検査（耐震） 原子炉補機冷却系支持構造物（支脚部、基礎ボルト）

1F6-19-97-R2 原子炉補機冷却系設備検査（その２）
機能・性能検査
漏えい検査

原子炉補機冷却水ポンプ（Ｂ）

原子炉補機冷却水ポンプ（Ｃ）

1F6-19-97-T 原子炉補機冷却系設備検査（その３） 補機冷却水海水ポンプ（Ａ）

補機冷却水海水ポンプ（Ｂ）

漏えい検査 補機冷却水海水ポンプ出口ストレーナ

1F6-19-100-T 原子炉隔離時冷却系設備検査（その２） 外観検査 ＲＣＩＣラプチャーディスク

1F6-19-100-M 原子炉隔離時冷却系設備検査（その３） 特性検査 原子炉隔離時冷却系ポンプ・タービン検出回路

プロセス計器　１式

1F6-19-103-R1 残留熱除去系設備検査（その１）
機能・性能検査
漏えい検査

残留熱除去ポンプ（Ｃ）

非破壊検査
漏えい検査

原子炉残留熱除去系熱交換器（Ａ）

原子炉残留熱除去系熱交換器（Ｂ）

1F6-19-103-R2 残留熱除去系設備検査（その２の１） 残留熱除去海水系ポンプ（Ａ）

残留熱除去海水系ポンプ（Ｂ）

残留熱除去海水系ポンプ（Ｃ）

残留熱除去海水系ポンプ（Ｄ）

開放検査
漏えい検査

原子炉残留熱除去海水系ストレーナ（Ａ）

原子炉残留熱除去海水系ストレーナ（Ｂ）

1F6-19-103-R3 残留熱除去系設備検査（その２の２） 漏えい検査 原子炉残留熱除去海水系配管

外観検査（耐震） 原子炉残留熱除去海水系支持構造物

1F6-19-108-T タービンバイパス弁検査
分解検査
漏えい検査

タービンバイパス弁（１）

タービンバイパス弁（２）

タービンバイパス弁（３）

タービンバイパス弁（４）

タービンバイパス弁（５）

1F6-19-109-T 給・復水系ポンプ検査 分解検査 低圧復水ポンプ（Ｃ）

高圧復水ポンプ（Ａ）

高圧復水ポンプ（Ｂ）

高圧復水ポンプ（Ｃ）

1F6-19-110-T 給・復水系容器検査 非破壊検査 第１給水加熱器（Ｃ）

第２給水加熱器（Ｂ）

第６給水加熱器（Ａ）

第６給水加熱器（Ｃ）

分解検査
機能・性能検査
漏えい検査

機能・性能検査
漏えい検査
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福島第一原子力発電所第６号機第１９回定期事業者検査実施項目

検査項目 備考実施数要領書番号 定期事業者検査名

1F6-19-111-T 給・復水系設備検査（その１）
機能・性能検査
漏えい検査

高圧復水ポンプ（Ａ）

高圧復水ポンプ（Ｂ）

高圧復水ポンプ（Ｃ）

タービン駆動原子炉給水ポンプ（Ａ）

原子炉給水ポンプ駆動用タービン（Ａ）

原子炉給水ポンプ駆動用タービン（Ｂ）

機能・性能検査 原子炉給水ポンプ駆動用タービン非常用油ポンプ（Ａ）

原子炉給水ポンプ駆動用タービン非常用油ポンプ（Ｂ）

原子炉給水ポンプ駆動用タービン（Ａ）調速装置

原子炉給水ポンプ駆動用タービン（Ｂ）調速装置

原子炉給水ポンプ駆動用タービン（Ａ）保安装置（過速度停止）

原子炉給水ポンプ駆動用タービン（Ｂ）保安装置（過速度停止）

漏えい検査 復水前置ろ過器（Ａ）

復水前置ろ過器（Ｂ）

復水脱塩塔（Ｉ）

復水脱塩塔（Ｊ）

復水脱塩塔（Ｉ）樹脂ストレーナ

復水脱塩塔（Ｊ）樹脂ストレーナ

第１給水加熱器（Ｃ）

第２給水加熱器（Ｂ）

第６給水加熱器（Ａ）

第６給水加熱器（Ｃ）

非破壊検査 第６給水加熱器（Ａ）

第６給水加熱器（Ｂ）

第６給水加熱器（Ｃ）

外観検査 原子炉給水ポンプ駆動用タービン大気放出板（Ａ）

1F6-19-111-M 給・復水系設備検査（その２） 特性検査 給・復水系検出回路　１式

プロセス計器１式

1F6-19-113-R 制御棒駆動水圧系ポンプ検査 分解検査 制御棒駆動水圧系ポンプ（Ａ）

制御棒駆動水圧系ポンプ（Ｂ）

1F6-19-114-R 制御棒駆動水圧系容器検査 開放検査 制御棒駆動水圧系ポンプサクションフィルタ（Ａ）

制御棒駆動水圧系ポンプサクションフィルタ（Ｂ）

制御棒駆動水圧系ポンプサクションフィルタ（Ａ）入口ストレーナ（Ａ）

制御棒駆動水圧系ポンプサクションフィルタ（Ｂ）入口ストレーナ（Ｂ）

制御棒駆動水フィルタ（Ａ）

制御棒駆動水フィルタ（Ｂ）

水圧制御ユニットマニホールドフィルタ５５５台（全数）

駆動水安定化弁（Ａ）サクションフィルタ

駆動水安定化弁（Ｂ）サクションフィルタ

1F6-19-115-R1 制御棒駆動水圧系設備検査（その１）
機能・性能検査
漏えい検査

制御棒駆動水圧系ポンプ（Ａ）

制御棒駆動水圧系ポンプ（Ｂ）

1F6-19-115-R2 制御棒駆動水圧系設備検査（その２） 分解検査 制御棒駆動機構２１本（今回対象）／１８５台（全数）
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検査項目 備考実施数要領書番号 定期事業者検査名

1F6-19-115-R3 制御棒駆動水圧系設備検査（その３） 漏えい検査 制御棒駆動水圧系ポンプサクションフィルタ（Ａ）

制御棒駆動水圧系ポンプサクションフィルタ（Ｂ）

制御棒駆動水圧系ポンプサクションフィルタ（Ａ）入口ストレーナ（Ａ）

制御棒駆動水圧系ポンプサクションフィルタ（Ｂ）入口ストレーナ（Ｂ）

制御棒駆動水圧系ポンプサクションフィルタバイパスラインストレーナ

制御棒駆動水圧系駆動水フィルタ（Ａ）

制御棒駆動水圧系駆動水フィルタ（Ｂ）

水圧制御ユニットマニホールドフィルタ５５５台（全数）

水圧制御ユニットアキュムレータ　２７台（今回対象）／１８５台（全数）

駆動水安定化弁（Ａ）サクションフィルタ

駆動水安定化弁（Ｂ）サクションフィルタ

水圧制御ユニットＮ2容器　２７台（今回対象）／１８５台（全数）

1F6-19-115-R4 制御棒駆動水圧系設備検査（その４） 外観検査 制御棒駆動水圧系スクラム排出容器（Ａ）

制御棒駆動水圧系スクラム排出容器（Ｂ）

1F6-19-115-R5 制御棒駆動水圧系設備検査（その５） 外観検査 制御棒駆動水圧系配管

1F6-19-118-M 核計測装置機能検査 特性検査 起動領域モニタ（ＳＲＮＭ）検出器　８個

局部出力領域モニタ検出器　１７２個

1F6-19-119-E 遠隔停止系機能検査 機能・性能検査 原子炉隔離時冷却系（ＲＳＳ）操作回路

残留熱除去系Ａ（ＲＳＳ）操作回路

残留熱除去海水系Ａ／Ｃ（ＲＳＳ）操作回路

逃がし安全弁Ｇ／Ｎ／Ｐ（ＲＳＳ）操作回路

原子炉冷却材再循環系Ａ（ＲＳＳ）操作回路

1F6-19-120-M 選択制御棒挿入機能検査 機能・性能検査 選択制御棒挿入機能　１式

1F6-19-121-R 原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置検査 機能・性能検査 原子炉冷却材再循環ポンプＭＧセット（Ａ）流体継手

1F6-19-122-E 燃料取扱装置検査 機能・性能検査 燃料取扱装置燃料交換プラットホーム　　１台

1F6-19-123-R 燃料プール冷却浄化系ポンプ検査 分解検査 燃料プール冷却浄化系循環ポンプ（Ａ）

1F6-19-124-R 燃料プール冷却浄化系設備検査
機能・性能検査
漏えい検査

燃料プール冷却浄化系循環ポンプ（Ａ）

漏えい検査 燃料プール冷却浄化系保持ポンプ（Ｂ）

1F6-19-125-R 燃料プール冷却浄化系設備検査（その１）

開放検査、漏えい
検査

燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器（Ａ）ストレーナー

燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器（Ｂ）ストレーナー

1F6-19-127-R 非常用ガス処理系設備検査（その１） 漏えい検査 非常用ガス処理系（Ａ）系トレイン

非常用ガス処理系（Ｂ）系トレイン

外観検査 非常用ガス処理系（Ａ）系湿分除去装置

非常用ガス処理系（Ｂ）系湿分除去装置

1F6-19-127-E 非常用ガス処理系設備検査（その２） 機能・性能検査 非常用ガス処理系加熱ヒーター　１式

1F6-19-131-T 気体廃棄物処理系容器検査（その１） 非破壊検査 排ガス前置気水分離器　Ａ

排ガス前置気水分離器　Ｂ

1F6-19-131-環 気体廃棄物処理系容器検査（その２）
開放検査
非破壊検査

ＯＧ粒子フィルタ－（Ａ）

開放検査 ＯＧサンドフィルタ－（Ａ）

ＯＧサンドフィルタ－出口ストレーナ（Ａ）

ＯＧサンドフィルタ－出口ストレーナ（Ｂ）

排ガス真空ポンプ（Ａ）入口ストレーナ

排ガス真空ポンプ（Ｂ）入口ストレーナ

1F6-19-132-T 気体廃棄物処理系設備検査（その１） 漏えい検査 排ガス前置気水分離器　Ａ

排ガス前置気水分離器　Ｂ

燃料プール冷却浄化系循環ポンプ（Ｂ）
分解検査、機能・
性能検査、漏えい
検査
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検査項目 備考実施数要領書番号 定期事業者検査名

1F6-19-132-環 気体廃棄物処理系設備検査（その２） ＯＧサンドフィルタ－（Ａ）

ＯＧ粒子フィルタ－（Ａ）

排ガス予冷器（Ａ）

排ガス予冷器（Ｂ）

活性炭ホールドアップ塔（Ａ～Ｈ）

漏えい検査
外観検査（耐震）

排ガス循環水タンク

排ガス気水分離器

排ガス減衰管

ＯＧサンドフィルタ－出口ストレーナ（Ａ）

ＯＧサンドフィルタ－出口ストレーナ（Ｂ）

排ガス真空ポンプ（Ａ）入口ストレーナ

排ガス真空ポンプ（Ｂ）入口ストレーナ

1F6-19-133-T 液体廃棄物処理系ポンプ検査（その２） 分解検査 Ｔ／Ｂ床ドレンサンプポンプ（Ａ）

Ｔ／Ｂ床ドレンサンプポンプ（Ｂ）

Ｔ／Ｂ機器ドレンサンプポンプ（Ｂ）

1F6-19-133-環2 液体廃棄物処理系ポンプ検査（その４） 分解検査 蒸発濃縮器循環ポンプ（Ａ）

1F6-19-133-環 液体廃棄物処理系容器検査 開放検査 機器ドレン補助ろ過器

1F6-19-134-環2 液体廃棄物処理系容器検査（その２） 開放検査 蒸発濃縮器（Ａ）

1F6-19-135-T 液体廃棄物処理系設備検査（その２）
機能・性能検査
漏えい検査

Ｔ／Ｂ床ドレンサンプポンプ（Ａ）

Ｔ／Ｂ床ドレンサンプポンプ（Ｂ）

Ｔ／Ｂ機器ドレンサンプポンプ（Ｂ）

漏えい検査 Ｔ／Ｂ床ドレンサンプピット（Ａ）

Ｔ／Ｂ床ドレンサンプピット（Ｂ）

Ｔ／Ｂ機器ドレンサンプピット（Ｂ）

1F6-19-135-環3 液体廃棄物処理系設備検査（その５）
漏えい検査

低電導度ドレンサンプピット(A）

低電導度ドレンサンプピット(Ｂ）

低電導度ドレンサンプピット(Ｃ）

高電導度ドレンサンプピット(A）

高電導度ドレンサンプピット(Ｂ）

高電導度ドレンサンプピット(Ｃ）

排ガス系機器ドレンサンプ

排ガス床ドレンサンプ

1F6-19-134-環4 液体廃棄物処理系設備検査（その６） 機器ドレン補助ろ過器

蒸留水脱塩器

機器ドレン脱塩器

1F6-19-134-環5 液体廃棄物処理系設備検査（その７）
漏えい検査
外観検査（耐震）

床ドレン化学廃液収集タンク（Ｃ）

蒸留水タンク

蒸留水サンプルタンク

廃液サンプルタンク

1F6-19-135-環6 液体廃棄物処理系設備検査（その８）
漏えい検査
外観検査（耐震）

蒸発濃縮器（Ａ）

機能・性能検査
漏えい検査

蒸発濃縮器循環ポンプ（Ａ）

1F6-19-135-環 固体廃棄物処理系ポンプ検査（その２） 分解検査 濃縮廃液ポンプ（Ａ）

濃縮廃液ポンプ（Ｂ）

1F6-19-136-環 固体廃棄物処理系設備検査（その２）
漏えい検査
外観検査（耐震）

濃縮廃液ポンプ（Ａ）

濃縮廃液ポンプ（Ｂ）

1F6-19-142-R 真空破壊弁検査 分解検査
原子炉格納容器真空破壊弁　１１台
 ２－２６Ｖ４０～５０

真空破壊弁　１台
２－２６Ｖ２

真空破壊弁　1台
Ｂ２２－Ｆ０２３

機能・性能検査
漏えい検査
外観検査（耐震）

機能・性能検査
漏えい検査
外観検査（耐震）
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福島第一原子力発電所第６号機第１９回定期事業者検査実施項目

検査項目 備考実施数要領書番号 定期事業者検査名

1F6-19-143-R1 非常用予備電源装置検査（その１の１） 機能・性能検査 非常用ディーゼル機関Ａ系

分解検査
軸受Ａ系

：１台（軸受Ｎｏ１今回対象）／１１台（全数）

漏えい検査 機関付冷却水ポンプ（A系）

清水ヒータ（Ａ系）

清水冷却器（Ａ系）

清水膨張タンク（Ａ系）

燃料油フィルタ（Ａ系）

燃料油第二フィルタ（Ａ系）

燃料噴射ポンプ（Ａ系）：ＬＲ－１

外観検査 空気圧縮機（Ａ系－Ａ）

空気だめ（Ａ系、自動）

空気だめ（Ａ系、手動）

機能・性能検査 調速装置（ガバナ類、Ａ系）

クランク室安全弁（Ａ系）５台

特性検査 機関付回転計（Ａ系）

1F6-19-143-R2 非常用予備電源装置検査（その１の２） 機能・性能検査 非常用ディーゼル機関Ｂ系

分解検査
軸受Ｂ系
　：１台（軸受Ｎｏ６今回対象）／１１台（全数）

漏えい検査 清水ヒータ（Ｂ系）

清水膨張タンク（Ｂ系）

燃料油フィルタ（Ｂ系）

燃料噴射ポンプ（Ｂ系）：ＬＲ－６

外観検査 空気圧縮機（Ｂ系－Ａ）

空気だめ（Ｂ系、自動）

空気だめ（Ｂ系、手動）

機能・性能検査 シリンダ安全弁（Ｂ系）１８台

クランク室安全弁（Ｂ系）１台

特性検査 機関付回転計（Ｂ系）

1F6-19-143-R3 非常用予備電源装置検査（その１の３） 機能・性能検査 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関

分解検査
軸受（高圧炉心スプレイ系）

：１台（軸受Ｎｏ７今回対象）／１１台（全数）

漏えい検査 機関付冷却水ポンプ（高圧炉心スプレイ系）

清水ヒータ（高圧炉心スプレイ系）

清水冷却器（高圧炉心スプレイ系）

清水膨張タンク（高圧炉心スプレイ系）

燃料ディタンク（高圧炉心スプレイ系）

燃料油フィルタ（高圧炉心スプレイ系）

燃料油第二フィルタ（高圧炉心スプレイ系）

燃料噴射ポンプ（高圧炉心スプレイ系）：ＬＲ－７

外観検査 空気圧縮機（高圧炉心スプレイ系ーＡ）

空気だめ（高圧炉心スプレイ系、自動）

空気だめ（高圧炉心スプレイ系、手動）

機能・性能検査 調速装置（ガバナ類、高圧炉心スプレイ系）

クランク室安全弁（高圧炉心スプレイ系）５台

特性検査 機関付回転計（高圧炉心スプレイ系）

1F6-19-143-R4 非常用予備電源装置検査（その１の４） 外観検査 非常用ディーゼル発電設備冷却海水系配管支持構造物

漏えい検査 非常用ディーゼル発電設備冷却海水系配管

1F6-19-143-E1 非常用予備電源装置検査（その２） 機能・性能検査 高圧炉心スプレイ系用ディーゼル発電設備発電機

1F6-19-143-E2 非常用予備電源装置検査（その３） 機能・性能検査 非常用ディーゼル発電装置機関緊急停止装置回路（Ａ）

非常用ディーゼル発電装置機関緊急停止装置回路（Ｂ）

高圧炉心スプレイ系用ディーゼル発電装置
　　　　　　　　　　　　　　機関緊急停止装置回路

1F6-19-143-M 非常用予備電源装置検査（その４） 特性検査 Ｄ／Ｇ(A)(B),ＨＰＣＳ　Ｄ/Ｇのプロセス計器１式

1F6-19-144-E1 無停電電源装置設備検査（その１） 機能・性能検査 静止形無停電電源装置
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福島第一原子力発電所第６号機第１９回定期事業者検査実施項目

検査項目 備考実施数要領書番号 定期事業者検査名

1F6-19-144-E2 無停電電源装置設備検査（その２） 機能・性能検査 原子炉緊急停止系用ＭＧ装置（Ａ）

原子炉緊急停止系用ＭＧ装置（Ｂ）

1F6-19-145-T1 蒸気タービン開放検査（その１）
分解検査
開放検査

高圧タービン

低圧タービン（Ａ）

低圧タービン（Ｂ）

低圧タービン（Ｃ）

調速装置・非常調速装置

タービン大気放出板

1F6-19-145-T2 蒸気タービン開放検査（その２）
分解検査
開放検査

主蒸気止め弁（１）

主蒸気止め弁（２）

主蒸気止め弁（３）

主蒸気止め弁（４）

蒸気加減弁（１）

蒸気加減弁（２）

蒸気加減弁（３）

蒸気加減弁（４）

組合せ中間弁（１）

組合せ中間弁（２）

組合せ中間弁（３）

組合せ中間弁（４）

組合せ中間弁（５）

組合せ中間弁（６）

1F6-19-145-T3 蒸気タービン開放検査（その３）
分解検査
開放検査

復水器（Ａ）

復水器（Ｂ）

復水器（Ｃ）

湿分分離器（Ａ）

湿分分離器（Ｂ）

蒸気タービン設備の主な配管（クロスアラウンド管（Ａ系））

1F6-19-146-運1 蒸気タービン性能検査（その１） 総合性能検査 蒸気タービン本体及びその附属設備

1F6-19-146-運2 蒸気タービン性能検査（その２） 機能・性能検査 蒸気タービン

1F6-19-146-T 蒸気タービン性能検査（その３） 組立状況検査 高圧タービン

主蒸気止め弁（１）

主蒸気止め弁（２）

主蒸気止め弁（３）

主蒸気止め弁（４）

蒸気加減弁（１）

蒸気加減弁（２）

蒸気加減弁（３）

蒸気加減弁（４）
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福島第一原子力発電所第６号機第１９回定期事業者検査実施項目

検査項目 備考実施数要領書番号 定期事業者検査名

1F6-19-147-T 蒸気タービン設備検査（その１） 分解検査 循環水ポンプ（Ａ）

開放検査 グランド蒸気復水器

非破壊検査
漏えい検査

湿分分離器（Ａ）

湿分分離器（Ｂ）

漏えい検査 高圧タービン

低圧タービン（Ａ）

低圧タービン（Ｂ）

低圧タービン（Ｃ）

主蒸気止め弁（１）

主蒸気止め弁（２）

主蒸気止め弁（３）

主蒸気止め弁（４）

蒸気加減弁（１）

蒸気加減弁（２）

蒸気加減弁（３）

蒸気加減弁（４）

組合せ中間弁（１）

組合せ中間弁（２）

組合せ中間弁（３）

組合せ中間弁（４）

組合せ中間弁（５）

組合せ中間弁（６）

復水器（Ａ）

復水器（Ｂ）

復水器（Ｃ）

低圧復水ポンプ（Ｃ）

グランド蒸気復水器

グランド蒸気排風機（Ａ）

復水回収ポンプ

循環水ポンプ（Ａ）

給水加熱器ドレンポンプ（Ｃ）

機能・性能検査 主蒸気止め弁（１）

主蒸気止め弁（２）

主蒸気止め弁（３）

主蒸気止め弁（４）

蒸気加減弁（１）

蒸気加減弁（２）

蒸気加減弁（３）

蒸気加減弁（４）

組合せ中間弁（１）

組合せ中間弁（２）

組合せ中間弁（３）

組合せ中間弁（４）

組合せ中間弁（５）

組合せ中間弁（６）

分解検査
機能・性能検査
漏えい検査

２３１台

1F6-19-147-M 蒸気タービン設備検査（その２） 特性検査 主タービン検出回路　１式

機能・性能検査
特性検査

軸振動　１式

1F6-19-148-T1 補助ボイラー開放検査（その１）
分解・開放検査
非破壊検査

補助ボイラー（Ａ）
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福島第一原子力発電所第６号機第１９回定期事業者検査実施項目

検査項目 備考実施数要領書番号 定期事業者検査名

1F6-19-148-T2 補助ボイラー開放検査（その２）
分解・開放検査
非破壊検査

補助ボイラー（Ｂ）

1F6-19-149-T1 補助ボイラー試運転検査（その１） 機能・性能検査 補助ボイラー（Ａ）

1F6-19-149-T2 補助ボイラー試運転検査（その２） 機能・性能検査 補助ボイラー（Ｂ）

1F6-19-150-T1 補助ボイラー設備検査（その１）
分解検査
機能・性能検査
漏えい検査

補助ボイラー（Ａ）

1F6-19-150-T2 補助ボイラー設備検査（その２）
分解検査
機能・性能検査
漏えい検査

補助ボイラー（Ｂ）

1F6-19-150-M1 補助ボイラー設備検査（その３） 特性検査
補助ボイラー（Ａ）
・プロセス計器１式

1F6-19-150-M2 補助ボイラー設備検査（その４） 特性検査
補助ボイラー（Ｂ）
・プロセス計器１式

1F6-19-151-R1 安全弁検査（その１の１）

分解検査
漏えい検査
機能・性能検査
外観検査

燃料プール冷却浄化系　１台

1F6-19-151-R2 安全弁検査（その１の２）

分解検査
漏えい検査
機能・性能検査
外観検査

１０台

1F6-19-151-T 安全弁検査（その２）

分解検査
漏えい検査
機能・性能検査
外観検査

３台

1F6-19-152-R1 逆止弁検査（その１の１）
分解検査
漏えい検査

残留熱除去系　１台

1F6-19-153-R1 主要弁検査（その１の１）

分解検査
漏えい検査
機能・性能検査

燃料プール冷却浄化系　４３台

1F6-19-153-R2 主要弁検査（その１の２）

分解検査
漏えい検査
機能・性能検査

１，１７８台

1F6-19-153-T 主要弁検査（その４）

分解検査
漏えい検査
機能・性能検査

２３３台

1F6-19-153-環1 主要弁検査（その５）

分解検査
漏えい検査
機能・性能検査

１７台

1F6-19-152-環2 主要弁検査（その６）
分解検査
漏えい検査
機能・性能検査

５７台

1F6-19-153-燃 第４種機器供用期間中検査（その１）
漏えい検査
非破壊検査

使用済燃料乾式貯蔵容器
：５基（全数）

1F6-19-153-燃1 使用済燃料乾式貯蔵容器非破壊検査及び漏えい検査
漏えい検査
非破壊検査

使用済燃料乾式貯蔵容器
：１基

1F6-19-155-E1 電動機検査（その１） 機能・性能検査 原子炉再循環系原子炉再循環ポンプ（Ａ）用原動機

1F6-19-155-E2 電動機検査（その２） 機能・性能検査 制御棒駆動水ポンプ（Ｂ）用原動機

1F6-19-155-E4 電動機検査（その４） 機能・性能検査 原子炉残留熱除去系ポンプ（Ｂ）用原動機

1F6-19-155-E5 電動機検査（その５） 機能・性能検査 原子炉残留熱除去系海水系ポンプ（Ｄ）用原動機

1F6-19-155-E6 電動機検査（その６） 機能・性能検査 高圧炉心スプレイ系ポンプ用原動機

1F6-19-155-E8 電動機検査（その８） 機能・性能検査 原子炉補機冷却水海水ポンプ（Ｂ）用原動機

1F6-19-155-E9 電動機検査（その９） 機能・性能検査 高圧復水ポンプ（Ｂ）用原動機

1F6-19-155-E10 電動機検査（その１０） 機能・性能検査 電動機駆動原子炉給水ポンプ（Ｂ）用原動機

1F6-19-155-E11 電動機検査（その１１） 機能・性能検査 可燃性ガス濃度制御系排風機（Ｂ－１）用駆動電動機

可燃性ガス濃度制御系排風機（Ｂ－２）用駆動電動機

1F6-19-155-E12 電動機検査（その１２） 機能・性能検査 非常用ガス処理系排風機（Ｂ）用電動機

1F6-19-155-E13 電動機検査（その１３） 機能・性能検査 原子炉冷却材浄化系循環ポンプ（Ｂ）用原動機
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検査項目 備考実施数要領書番号 定期事業者検査名

1F6-19-155-E14 電動機検査（その１４） 機能・性能検査 低圧炉心スプレイ系封水ポンプ用原動機

1F6-19-155-E15 電動機検査（その１５） 機能・性能検査 原子炉残留熱除去系封水ポンプ用原動機

1F6-19-155-E20 電動機検査（その２０） 機能・性能検査 燃料プール冷却浄化系循環ポンプ（Ｂ）用原動機

1F6-19-155-環 電動機検査（その１） 機能・性能検査 機器ドレン補助ろ過器ポンプ用電動機

1F6-19-155-環１ 電動機検査 機能・性能検査 低電導度サンプポンプ（Ａ）用電動機

低電導度サンプポンプ（Ｂ）用電動機

高電導度サンプポンプ（Ｂ）用電動機

高電導度サンプポンプ（Ｃ）用電動機

ＯＧ機器ドレンサンプポンプ（Ａ）用電動機

ＯＧ機器ドレンサンプポンプ（Ｂ）用電動機

ＯＧ床ドレンサンプポンプ用電動機

1F6-19-155-環2 電動機検査 機能・性能検査 蒸発濃縮器循環ポンプ（Ａ）用電動機

ＯＧ真空ポンプ（Ｂ）用電動機

1F6-19-156-R 耐震健全性検査（その１） 外観検査 主蒸気系配管支持構造物　１箇所

1F6-19-160-R 配管肉厚測定検査（その１） 非破壊検査 燃料プール冷却浄化系配管

原子炉冷却材浄化系配管

原子炉隔離時冷却系配管

残留熱除去系配管

低圧炉心スプレイ系配管

高圧炉心スプレイ系配管

主蒸気系配管

給水系配管

1F6-19-160-T 配管肉厚測定検査（その２） 非破壊検査 原子炉隔離時冷却系配管

主蒸気系配管

給水系配管

復水系配管

抽気系配管

補助蒸気系配管

給水加熱器ドレン系配管

給水加熱器ベント系配管

タービングランド蒸気系配管

気体廃棄物処理系配管

1F6-19-161-R サプレッションチェンバ吸込ストレーナ検査 外観検査 原子炉隔離時冷却系サプレッションチェンバ吸込ストレーナ

残留熱除去系サプレッションチェンバ吸込ストレーナ（Ａ，Ｂ，Ｃ）

高圧炉心スプレイ系サプレッションチェンバ吸込ストレーナ

低圧炉心スプレイ系サプレッションチェンバ吸込ストレーナ

1F6-19-162-燃 制御棒外観検査 外観検査 制御棒２本
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    点検箇所 
 
 

 

ジェットポンプ点検箇所図 

 



　　流量計測用配管点検対象箇所：１４ライン

　　ＪＰ－１、ＪＰ－２，ＪＰ－３、ＪＰ－６、ＪＰ－７、
　　ＪＰ－９、ＪＰ－10，ＪＰ－11、ＪＰ－12、ＪＰ－13、
　　ＪＰ－16、ＪＰ－17、ＪＰ－19、ＪＰ－20
　

ジェットポンプ

ジェットポンプ流量計測用配管概略図

流量計測用配管

添付資料６（１／１）



目視点検、付着塩分量測定実施箇所概略図
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：付着塩分量測定箇所

原子炉格納容器内原子炉建屋

原子炉圧力容器

水圧制御ユニット廻りの配管

ＰＣＶ外側ＣＲＤ配管水平部

ペデスタル内

目
視
点
検
範
囲



調査対象：
主蒸気系(MS)
復水系(C)
給水系(FDW)
給水加熱器ドレン系(HD)
給水加熱器ベント系(HV)
抽気系(ES)

復水器へ復水器へ復水器へ復水器へ

海水

高圧タービン

湿分分離器Ａ，Ｂ

発電機

低圧タービン

グランド蒸気
蒸化器

復水脱塩装置

空気抽出器

低圧復水
ポンプ

高圧復水
ポンプ

第6給水加熱器
第5給水加熱器

第4給水加熱器
第3給水加熱器

原子炉給水ポンプ
駆動用蒸気タービン

グランド蒸気
復水器

復水貯蔵タンクより

第2給水加熱器第1給水加熱器

RO RO RO RO RORO

原子炉

給水加熱器へ

各
グ
ラ
ン
ド
へ

給
水
加
熱
器
へ

湿分分離器より

給水加熱器
ドレンポンプ

グランド蒸気
蒸化器より

復水器へ

ﾀｰﾋﾞﾝ駆動
原子炉給水ﾎﾟﾝﾌﾟ

ﾓｰﾀｰ駆動原子炉
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ

A

B

A

B

復水器へ

福島第一原子力発電所６号機
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系統 部位数 部位番号
公称肉厚
（mm）

必要最小
肉厚（mm）

測定値
（mm）

減肉率
（mm/年）

余寿命
（年）

主蒸気系 45 ＭＳ－ＣＰ１４－０３０ 8.7 0.29 8.3 0.40 20.0

補助蒸気系 16 ＡＳ－ＣＰ１０１－０９０ 6.4 0.16 6.3 0.09 65.9

抽気系 63 ＥＳ－ＣＰ３１－１００ 4.5 0.16 4.2 0.31 13.0

タービングランド蒸気系 8 ＴＧＳ－ＣＰＡＳ２１－０９０ 4.5 0.06 4.0 0.12 32.8

ヒータードレン系 1 ＨＤ－ＣＰ８９－２２０ 15.1 3.12 14.6 0.03 382.6

ヒーターベント系 29 ＨＶ－ＣＰ５－０８０ 7.1 0.29 6.6 0.23 27.4

復水系 32 Ｃ－ＣＰ２８－０１０ 19.0 15.84 18.9 0.12 25.5

給水系 14 ＦＤＷ－ＣＰ２６－０１０ 21.4 10.90 20.7 0.51 19.2

気体廃棄物処理系 87 ＯＧ－ＣＰ８０－０２０ 5.5 0.11 8.3 0.23 35.6

原子炉隔離時冷却系 62 ＲＣＩＣ－ＣＰ７６－０１０ 6.4 1.40 15.6 0.83 17.1

原子炉冷却材浄化系 36 ＣＵ－ＣＰ３－０３０ 11.0 7.60 9.8 0.24 9.1

高圧炉心スプレイ系 1 ＬＢＢ－ＨＰＣＳ－１ 15.1 9.20 13.2 0.45 8.8

低圧炉心スプレイ系 1 ＬＢＢ－ＬＰＣＳ－１ 15.1 9.20 13.3 0.32 12.8

残留熱除去系 1 ＬＢＢ－ＲＨＲ－８ 17.4 10.90 16.7 0.22 26.3

燃料プール冷却材浄化系 25 ＦＰＣ－ＣＰ３３－０２０ 9.3 3.80 8.0 0.07 60.0

合計 421
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ＲＨＲ系(Ａ)吸込ストレーナ
０゜

９０゜

１８０゜

２７０゜

ＲＨＲ系(Ｃ)吸込ストレーナ
ＲＨＲ系(Ｂ)
吸込ストレーナ

ＨＰＣＳ系
吸込ストレーナ

ＬＰＣＳ系
吸込ストレーナ

ＲＣＩＣ系
吸込ストレーナ

  

N
.P
.

吸込ストレーナ 

の構造例 

A-A 矢視図 

A A
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福島第一原子力発電所６号機 

中央制御室及びケーブル処理室位置関係図 

 

 
図－１ １階平面図 

タービン建屋
 

コントロール建屋 

複合建屋 

処理室 

ケーブル 

サービス建屋 

 

図－２ ２階平面図  

Ａ Ａ 

複合建屋 

タービン建屋

コントロール建屋 

 
中央制御室 

サービス建屋 

 

 
図－３ 建屋断面図（Ａ－Ａ矢視）

タービン建屋
コントロール建屋２階 

中央制御室 

複合建屋 

コントロール建屋１階 
ケーブル処理室

コントロール建屋１階 
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配管 

サンプリングノズル、温度計ウェル模式図 



主蒸気系・原子炉給復水系概略系統図及びノズル，温度計ウェル対策実施箇所

原子炉格納容器

原
子
炉
圧
力
容
器

圧力抑制室

低圧
給水加熱器

主タービン 発電機

主復水器

高圧復水ポンプ原子炉給水ポンプ

原子炉給復水系

高圧
給水加熱器

：ノズル，温度計ウェル対策実施箇所

主蒸気止め弁主蒸気加減弁

TE-1-04A/B/C/D

SP-9A/B
SP-10A/B
SP-11A/B グランド

蒸気復水器

蒸気式
空気抽出器

低圧復水ポンプ

SP-4B

主蒸気系

復水ろ過装置

復水脱塩装置

TE-B35-N029
TE-B35-N030
TE-B22-040

SP-14A

サンプリングノズル対策箇所一覧（8箇所）

系統 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ番号 サンプリングポイント名称 対策後の形状

ＦＤＷ SP-9A 第一給水加熱器出口 ノズルレス

ＦＤＷ SP-9B 第一給水加熱器出口 短尺化

ＦＤＷ SP-10A 第一給水加熱器出口 ノズルレス

ＦＤＷ SP-10B 第一給水加熱器出口 短尺化

ＦＤＷ SP-11A 第一給水加熱器出口 ノズルレス

ＦＤＷ SP-11B 第一給水加熱器出口 短尺化

ＦＤＷ SP-14A 第一給水加熱器出口ヘッダ 短尺化

Ｃ SP-4B 復水ろ過装置入口 短尺化

温度計ウェル対策箇所一覧(15箇所）

系統 ウェル番号 温度計ウェル名称 対策後の形状

ＭＳ TE-B22-N040 外側主蒸気隔離弁出口温度計ウェル 閉止

ＭＳ TE-B22-N060 外側主蒸気隔離弁ドレンライン温度計ウェル 短尺化

ＭＳ TE-1-04A 主蒸気止弁入口温度計ウェル 短尺化

ＭＳ TE-1-04B 主蒸気止弁入口温度計ウェル 短尺化

ＭＳ TE-1-04C 主蒸気止弁入口温度計ウェル 短尺化

ＭＳ TE-1-04D 主蒸気止弁入口温度計ウェル 短尺化

ＭＳ TE-50-18.00 シール蒸気ヘッダ温度計ウェル 短尺化

ＰＬＲ TE-B35-N029 外側主蒸気隔離弁出口温度計ウェル 閉止

ＰＬＲ TE-B35-N030 外側主蒸気隔離弁出口温度計ウェル 閉止

ＰＬＲ TE-B35-N028A 原子炉冷却材再循環ポンプ入口温度計ウェル 閉止

ＰＬＲ TE-B35-N028B 原子炉冷却材再循環ポンプ入口温度計ウェル 閉止

ＰＬＲ TE-B35-N023A 原子炉冷却材再循環ポンプ入口温度計ウェル 短尺化

ＰＬＲ TE-B35-N023B 原子炉冷却材再循環ポンプ入口温度計ウェル 短尺化

ＲＣＩＣ TI-E51-R005 原子炉隔離時冷却系ポンプ出口温度計ウェル 短尺化

ＳＡ TI-15-98.05 所内用圧縮空気貯槽出口温度計ウェル 短尺化
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可燃性ガス濃度制御系配管改造工事  
 
 
 
 
 
 
 
 
                

配管改造工事範囲 
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添付資料１３（１／１）

【本店】 ＧＭ：グループマネージャー

【福島第一原子力発電所】

５・６号機の重要な機能検査の対応，トラブル調査総括

５・６号機の定期検査，予決算管理の総括

５・６号機の原子炉施設の運転，燃料取扱いに関する業務

人事ＧＭ

労務ＧＭ

会計ＧＭ

当直長

品質管理ＧＭ

技術ＧＭ

建築ＧＭ

５・６号機の原子炉施設の発電運用管理

安全管理ＧＭ

環境施設工事の計画・実施・管理，日常点検

３・４号機の原子炉設備の工事の計画・実施・管理，日常点検

１～４号機の水質管理，放射性液体及び気体廃棄物管理作業の総括

１～４号機の原子炉施設の運転，燃料取扱いに関する業務

重要な検査の検証の総括

放射線管理の方針・計画の策定

廃棄物管理の方針・計画の策定

１～４号機の原子炉施設の発電運用管理，環境施設の運転運用管理

企画広報ＧＭ

地域渉外ＧＭ

情報発信ＧＭ

環境施設ＧＭ ※２

１～４号機の重要な機能検査の対応，トラブル調査総括

１～４号機の炉心管理，新燃料調達管理，燃料取替の管理，保障措置

１～４号機の定期検査，予決算管理の総括

１～４号機のタービン設備の工事の計画・実施・管理，日常点検

１・２号機の原子炉設備の工事の計画・実施・管理，日常点検

１～４号機の電気設備の工事の計画・実施・管理，日常点検

１～４号機の計測制御設備の工事の計画・実施・管理，日常点検

放射線・化学管理ＧＭ

保全計画ＧＭ

広報・広聴の総括

地域協力活動の総括

報道対応，自治体との連絡・調整の総括

見学者対応の総括

福島原子力人材
開発センター所長

第一運転管理部長

第二運転管理部長

原子炉ＧＭ

燃料ＧＭ

第二保全部長

燃料ＧＭ

当直長

教育管理ＧＭ

第一保全部長

品質保証体系の充実・維持・管理の総括

保安規定に関する事項、不適合管理の総括

電子計算機等の設備・システムの運用管理の総括

原子力保安検査の対応業務

技術総括，図書管理，定期安全レビュー取り纏め，官庁対応窓口

原子力防災業務の総括

会計に関する業務 の総括

資材，工事請負契約，委託契約の総括

土木設備の管理，工事の計画・実施・管理

建築設備の管理，工事の計画・実施・管理

所長付

総務部長

運転技術担当

港湾施設の維持，運用に関する指導・助言

防護管理業務に関する指導・助言

運転技術に関する指導・助言

原子炉保安担当

港湾管理担当

発電所長補佐，知的財産管理の総括

原子炉施設の運転に関する保安の監督

人身安全・設備安全に関する指導・助言

環境管理活動の実施に関する業務

人事の総括

労務，健康管理，人身安全の総括

庶務，非常災害対策の総括

警備，設備防護措置の総括

現業技術・技能に関する研修の計画，実施

５・６号機の水質管理，放射性液体及び気体廃棄物管理作業の総括

５・６号機の炉心管理，新燃料調達管理，燃料取替の管理

原子炉施設の高経年化に関する技術評価の総括

保全革新業務の推進，各設備点検結果の評価

５・６号機の電気設備の工事の計画・実施・管理，日常点検

５・６号機の原子炉設備の工事の計画・実施・管理，日常点検

５・６号機のタービン設備の工事の計画・実施・管理，日常点検

５・６号機の計測制御設備の工事の計画・実施・管理，日常点検

原子炉内部構造物等に関わる予防保全工事の計画，実施，管理

広報部長

品質・安全部長

安全担当

環境担当

総務ＧＭ

防護管理ＧＭ

品質保証ＧＭ

資材ＧＭ

土木ＧＭ

防護管理担当

お客さまサービスＧＭ

計測制御ＧＭ

高経年化プロジェクトＧＭ ※２

原子炉（１・２号）ＧＭ

原子炉（３・４号）ＧＭ

運転評価ＧＭ

保全計画ＧＭ

タービンＧＭ

電気機器ＧＭ

放射線安全ＧＭ

技能訓練ＧＭ

発電ＧＭ

放射線・化学管理ＧＭ

タービンＧＭ

電気機器ＧＭ

計測制御ＧＭ

保全革新ＧＭ ※２

原子炉プロジェクトＧＭ ※２

研修計画の総括

原子力関係組織図（福島第一原子力発電所）

運転評価ＧＭ

品質保証活動の監査　　　　※１　発電所に駐在

原子力防災ＧＭ

保安検査ＧＭ

環境ＧＭ

発電ＧＭ

業務システムＧＭ

技術総括部長

原子炉主任技術者

電気主任技術者

ボイラー・タービン主任技術者

放射線取扱主任者

防火管理者

ユニット所
長
（１～４号）

ユニット所
長
（５・６号）

副　所　長
副所長
品質安全担当

所　長

社　長
原子力品質
監査部長

福島第一　　　※１
品質監査部長

福島第一　　　※１
品質監査ＧＭ

原子力・立地本部長

※２：１～６号
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