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 当所は、平成 20 年３月 11 日に４号機廃棄物地下貯蔵設備建屋の排気ダクトに

穴が確認された事象および屋外空調ダクト（本体）や屋外空調ダクト建屋貫通部

から空気の漏えいが確認された事象等を踏まえ、屋外空調ダクト（本体）および

屋外空調ダクト建屋貫通部の点検作業および漏えい箇所については漏えい防止の

処置を実施し、平成 20 年９月２日に終了しました。＊１

 

（平成 20 年９月５日お知らせ済み・公表区分Ⅲ） 

 

このたび、平成 21 年９月７日から平成 22 年２月 28 日までの予定＊２で、屋内

空調ダクトおよび屋内空調ダクトが管理区域＊３から非管理区域に貫通している

箇所について、点検作業を実施することとします。 

 

具体的には、以下の屋内空調ダクトおよびダクトの貫通箇所を点検対象として

抽出し、空気の漏えいの有無を確認するものです。 

・ 管理区域の空気が流れている空調ダクトで、非管理区域に漏えいする可能性

があるダクト 

・ 非管理区域に給排気する空調ダクトで、管理区域の空気を吸い込む可能性の

あるダクト 

・ 屋内空調ダクトが建屋内の管理区域から非管理区域へ貫通している箇所 

  

 また、点検作業にあわせて、屋内空調ダクトの接続部やダクトの貫通箇所にシ

ール材（充填材）を塗布する等の空気の漏えい予防作業を実施します。 

 

点検結果につきましては、点検作業および漏えい予防作業終了後にとりま

とめ、平成 22 年３月上旬頃にお知らせすることとします。 

なお、点検作業において、屋内空調ダクトから管理区域の空気が漏えいしてお

り、かつ、その空気から放射性物質の検出が確認された場合には、すみやかにお

知らせします。 

 

以 上 

 

＊１ 点検結果 

   点検の結果は以下の通り。 

・屋外空調ダクト（本体）については、最終的に合計 626 箇所のつなぎ目の点検

を終了し、８箇所の漏えい箇所を確認しました。 

・屋外空調ダクト建屋貫通部については、最終的に合計 118 箇所を点検し、６箇

所の漏えいを確認しました。 

 

http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/press_f1/2008/pdfdata/bi8902-j.pdf


 

 

＊２ 平成 21 年９月７日から平成 22 年２月 28 日までの予定 

屋内空調ダクトの点検には足場の設置等が必要となるため、設置した足場が定

期検査等の他作業に影響が出る場合は、点検期間を変更する場合もあります。 

 

＊３ 管理区域 

    放射線や放射性物質を管理している区域。 
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【壁貫通部の点検】
今回実施（建屋内の管理区域
から非管理区域へ貫通してい
る箇所）
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平成20年９月２日までに終了
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【負圧となる屋内ダクトの点検】
今回実施（非管理区域に給排気するダクト
で管理区域の空気を吸い込む可能性のある
ダクト）
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