
原子炉水中のよう素１３１濃度
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掲載範囲：1ヶ月

【管理目安値】原子炉施設保安規定制限値：7.7×10
3
Bq/g以下

（管理目安値：プラント運転継続の判断目安として設定）

福島第一原子力発電所２号機



排ガス放射線モニタ
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掲載範囲：1ヶ月

【管理目安値】バックグラウンド値（８月８日～１４日の値：1.9E-01)の10倍：3.4E+00mSv/h
（管理目安値：プラント異常兆候の早期検知の目安として設定。運転上の制限値ではない。）

福島第一原子力発電所　２号機

＜変動理由＞
①運転操作に伴う変動（変動が想定される操作）
②環境変動に伴う変動（電気ノイズほか）
③モニタ点検により指示値掲載できず


