
(単位：Bq/L)

Ｈ１東 Ｈ２北 Ｈ２南 Ｈ３ Ｈ４北 Ｈ４東 Ｈ４ Ｈ５ Ｈ６ Ｂ南 B北 Ｇ６南
堰内４角 堰内４角 堰内４角 堰内４角 堰内４角 堰内４角 堰内４角 堰内４角 堰内４角 堰内４角 堰内４角 堰内４角

排水基準

サンプリング日時
H25.10.26
１：１５

H25.10.26
１：２０

H25.10.26
１：１０

H25.10.26
１：００

H25.10.26
１：５５

H25.10.26
１：４３

H25.10.26
１：３５

H25.10.26
１：３５

H25.10.26
１：４５

H25.10.26
２：４０

H25.10.26
１：４５

H25.10.26
２：００

Ｃｓ－１３７
ＮＤ
（＜１５）

ＮＤ
（＜１５）

ＮＤ
（＜１5）

ＮＤ
（＜１６）

80 17
ＮＤ
（＜１５）

ＮＤ
（＜１５）

ＮＤ
（＜１６）

170 90
ＮＤ
（＜１５）

25

Ｃｓ－１３４
ＮＤ
（＜１１）

ＮＤ
（＜１２）

ＮＤ
（＜１２）

ＮＤ
（＜１２）

30
ＮＤ
（＜１１）

ＮＤ
（＜１２）

ＮＤ
（＜１１）

ＮＤ
（＜１１）

55 39
ＮＤ
（＜１２）

15

Ｓｒ－９０ 43 65 1,400 820 13,000 490 33 140 72 130 18 18 10

全β － － 9,100 － 490,000 － － － － － － － －

Ｈ９ Ｈ９西 Ｃ東 Ｃ西 Ｅ Ｇ４南 Ｇ６北 Ｈ８北 Ｈ８南 Ｇ３東 Ｇ３北 Ｇ３西
堰内４角 堰内４角 堰内４角 堰内４角 堰内６カ所 堰内４角 堰内４角 堰内４角 堰内４角 堰内４角 堰内４角 堰内４角

排水基準

サンプリング日時
H25.10.26
０：３７

H25.10.26
０：３０

H25.10.26
０：２５

H25.10.26
０：１５

H25.10.26
０：０５

H25.10.25
１１：５０

H25.10.25
１２：２０

H25.10.26
０：０２

H25.10.26
３：０５

H25.10.26
０：１５

H25.10.26
０：３０

H25.10.26
０：５０

Ｃｓ－１３７
ND
（＜1５）

ND
（＜1６）

ND
（＜1５）

ND
（＜1５）

ND
（＜1５）

ND
（＜1５）

ND
（＜１６）

ND
（＜1６）

ND
（＜1６）

ND
（＜1５）

ND
（＜1５）

ND
（＜1５）

25

Ｃｓ－１３４
ND

（＜１１）
ND

（＜１２）
ND

（＜１２）
ND

（＜１１）
ND

（＜１１）
ND

（＜１１）
ND
（＜1１）

ND
（＜１２）

ND
（＜１２）

ND
（＜１２）

ND
（＜１２）

ND
（＜１３）

15

Ｓｒ－９０ 2.2 2.8 3.3
ND
（＜2.2）

4.4 2.7 9.5 5.0 4.5 2.2
ND
（＜2.2）

ND
（＜2.2）

10

サンプリング場所

台風２７号接近に伴う汚染水貯蔵タンク堰内溜まり水分析結果

サンプリング場所
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＊NDは検出限界値未満を表し、（　）内に検出限界値を示す。


