
単位：Bq/L（塩素を除く）

２号機 ３号機

海水配管トレンチ
立坑C（水深１ｍ）
（２号機　A）

海水配管トレンチ
立坑C（水深７ｍ）
（２号機　A）

海水配管トレンチ
立坑C（水深１３ｍ）
（２号機　A）

海水配管トレンチ
立坑B（水深１ｍ）
（３号機　A）

海水配管トレンチ
立坑B（水深７ｍ）
（３号機　A）

海水配管トレンチ
立坑B（水深１３ｍ）
（３号機　A）

7月31日 7月31日 7月31日 7月31日 7月31日 7月31日

10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30

700 700 7,500 16,000 17,000 17,000

110,000,000 110,000,000 300,000,000 13,000,000 10,000,000 12,000,000

230,000,000 240,000,000 650,000,000 26,000,000 22,000,000 24,000,000

330,000,000 330,000,000 520,000,000 32,000,000 34,000,000 34,000,000

2,400,000 2,400,000 4,600,000 360,000 340,000 350,000

＊太枠内が今回公表データ。他は８月１日にお知らせ済み。

＊NDは検出限界値未満を表し、（　）内に検出限界値を示す。

福島第一２，３号機海側トレンチ滞留水分析結果
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