
地下貯水槽　トリチウム分析結果（平成２７年３月１１日分）

地下貯水槽（ドレン孔水）

北東側 南西側 北東側 南西側 北東側 南西側 北東側 南西側 北東側 南西側 北東側 南西側 北東側 南西側

7:50 7:56 8:40 8:10 8:31 8:21 8:49 9:02 対象外 対象外 8:32 8:19 対象外 対象外

ND(210) ND(210) ND(210) ND(210) ND(210) ND(210) 300 ND(210) 260 ND(210)

　半減期　　 トリチウム：約１２年

地下貯水槽（漏えい検知孔水）

北東側 南西側 北東側 南西側 北東側 南西側 北東側 南西側 北東側 南西側 北東側 南西側 北東側 南西側

7:53 8:04 7:42 8:15 8:35 8:25 8:55 採取できず 8:25 採取できず

590 ND(210) ND(210) ND(210) ND(210) ND(210) ND(210) ND(210)

　半減期　　 トリチウム：約１２年

（注１）トリチウムは週１回分析をおこなっている。

（注２）NDは検出限界値未満を表し、(　)内に検出限界値を示す。
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