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仮設Ｍ／Ｃ ３／４号 Ｍ／Ｃ（Ａ）全景
（３／４号機開閉所）

仮設Ｍ／Ｃ ３／４号点検の状況仮設Ｍ／Ｃ ３／４号 Ｍ／Ｃの外観

電源盤の扉

すすけているのが
確認された電源盤

仮設Ｍ／Ｃ ３／４号 Ｍ／Ｃ（Ａ）電源盤と扉のイメージ
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仮設Ｍ／Ｃ ３／４号電源盤の扉を開けた
状態（すすけの確認された電源盤の下）



仮設Ｍ／Ｃ ３／４号 Ｍ／Ｃ（Ａ）電源盤と扉のイメージ

仮設Ｍ／Ｃ ３／４号 Ｍ／Ｃの
計器用変流器（端子）がすすけている状況

小動物の状況（上から見たイメージ）

すすけているのが
確認された電源盤 電源盤

小動物が確認された場所
（すすけの確認された電源盤の下の電源盤床）
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仮設Ｍ／Ｃ ３／４号 Ｍ／Ｃの
壁面がすすけている状況


