
＜概要＞

・平成25年５月20日、６号機使用済燃料
プール内に設置されている使用済燃料
ラックの点検を開始。
・５月23日午後３時10分頃、当社社員が
当該ラック点検ビデオの確認を行って
いたところ、使用済燃料プールの東側
底部に異物（アイナットらしきもの）
を確認、５月28日午後４時50分、当該
異物（アイナット１個）の回収を実施。
【以上、お知らせ済】

・６月12日、使用済燃料プール北東部において、板らしきもの（下げ札２枚）を
確認、７月10日に回収を実施。
・６月14日、６号機使用済燃料プールの燃料ラックの点検終了。
・７月18日までに、ラック点検作業の過程において確認された異物（下げ札２枚）
や、テープ片、チューブ片や剥離片等のゴミくず類の確認と全ての回収が終了。
・今後、リスク低減に向けたステップの一つして原子炉を開放し炉心燃料を使用済
燃料プールへ移動する計画。

福島第一原子力発電所６号機使用済燃料プールにおける
燃料ラック点検の終了および異物等の確認・回収の終了について

＜ 参考資料 ＞
平成25年７月25日
東京電力株式会社

原子炉側

＜使用済燃料プールにおける異物の確認箇所＞

○異物の発見場所

②①

使用済燃料ラック（設置範囲）



＜参考＞異物の確認状況

回収日

H25.7.10

回収後寸法

① アイナット（ステンレス）１個 H25.5.23 H25.5.28 ヨコ約３０ｍｍ×タテ約４０ｍｍ

発見場所 品名 発見日

ヨコ約２０ｍｍ×タテ約５０ｍｍ② 下げ札（プラスチック）２枚 H25.6.12

【5/29お知らせ済】

①-1

【5/29お知らせ済】

①-2

②-2

【撮影】平成25年７月10日
【提供】東京電力株式会社

②-1

【撮影】平成25年７月10日
【提供】東京電力株式会社


