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福島第一原子力発電所 ２号機原子炉格納容器内部
再調査前の事前確認について

平成２５年７月31日

東京電力株式会社

＜参考資料＞
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２号機原子炉格納容器内部再調査に向けた事前確認の状況①

1sｔエントリー(H24.1)で使用し

た押込み棒

平成25年7月31日、２号機原子炉格納容器内部の再調査に向けて、格納容器内部
の干渉物などの状況を確認。



3

ガイドパイプ関節部

切断したケーブル

２号機原子炉格納容器内部再調査に向けた事前確認の状況②
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ＣＲＤ端子箱

H25.3調査時に干

渉したと考えられる
斜鋼材

ＣＲＤ交換レール

CRD交換レール調査時のア

クセスルート

切断したガイドパイプ

２号機原子炉格納容器内部再調査に向けた事前確認の状況③


