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１．原子炉格納容器内部調査の概要

X-53から調査装置を投入し，CRD交換レールおよびペデスタル開口部近傍の
再調査を実施する。
本調査結果を，今後実施予定であるX-6からの内部調査計画※へ反映する。

※調査装置をX-6⇒CRD交換レール⇒ペデスタル内へ挿入予定

X-53からのPCV内部調査範囲
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調査装置調査項目調査範囲

調査項目

①

①②

②

ＣＲＤ交換レール

X-6ペネ

Ｘ-53ペネ
約1m

約2m

①鉛直方向：自重で曲げる

②水平方向：手で回転させる



2

２．原子炉格納容器内状況写真
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３．原子炉格納容器内部調査結果

・調査装置をＣＲＤ交換レールに導くことはできたが、干渉物回避等の操作で時

間を想定以上に要したため、調査装置を回収し、調査を中断した。

・ 本日の調査結果を踏まえ、調査手順の再検討などを実施した上で、８月６日に

再調査を実施予定。

・なお、再調査の前に８月５日に原子炉格納容器滞留水の採取を実施予定。


