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福島第一原子力発電所
２号機海水配管トレンチ内部 カメラ観測状況
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① ケーブルトレイ（水面上部）立坑Ａカメラ観測状況（１）
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立坑Ａカメラ観測状況（２）

③ 配管（水中部）② 配管（水中部）

配管

フランジ

（参考）配管フランジ継手部付近写真
（震災前２号機立坑A）

配管支持架台

配管

配管支持架台

（参考）配管・支持架台写真
（震災前２号機立坑A）


