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1調査概要
福島第一原子力発電所3号機主蒸気隔離弁（MSIV）室上の空調機械室からMSIV
室に繋がっている主蒸気配管プロセス放射線モニタ管より，カメラ撮影（パンチ
ルト・内視鏡）および線量測定を実施する。

５月 8日 グレーチング下調査（内視鏡撮影）
※その後、調査方法の見直しを実施し、グレーチングを取り外し、内視鏡に比べカメラや
照明の能力に優れるパンチルトカメラによる調査を行うとした。
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４月23日 グレーチング上調査（パンチルトカメラ撮影）・線量測定
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５月15日 グレーチング下調査（パンチルトカメラ撮影）
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2調査結果【主蒸気配管Ｄ側】

主蒸気配管Dの伸縮継手周辺からの漏えいが確認された。
漏えい水は、鉛筆２～４本程度の量と推定される。
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3調査結果【主蒸気配管A・Ｂ・Ｃ、主蒸気系ドレン配管】

主蒸気配管A・B・Ｃ、主蒸気系ドレン配管からの漏えいは確認されなかった。
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4調査結果【床面の状況】
床面は漏えい水が全域に溜まっている。
床面北側（主蒸気配管Ａ・Ｂ側）に、流れは確認されなかった。
床面南側（主蒸気配管Ｃ・Ｄ側）に、東側に向かって流れていることを確認した。
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床面の流れの状況から判断しても、漏えい箇所は主蒸気配管Ｄのみと推定される。



5今後の対応

今回の映像から、漏えい量の評価を行うとともに、追加
調査の要否の検討を行う。

また、本調査結果をPCV止水・補修方法の検討に活用す
るものとする。
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6参考：調査結果（5月8日 グレーチング下調査）
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（内視鏡径：約7mm）


