
福島第一原子力発電所４号機 燃料プール冷却材浄化系の既設配管健全性の確認結果
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燃料プール冷却材浄化系の配管（FPC-68）に仮設の注水ラインを接続し、燃料プール
への通気および通水状況を確認した結果、配管が健全であることを確認した。

廃棄物処理建屋
仮設熱交換器

平成23年７月９日
東京電力株式会社

原子炉冷却材浄化系
脱塩装置室

使用済燃料プール
冷却浄化系
熱交換器室

５階

４階

３階

２階

１階

原子炉建屋４階の燃料プール冷却材浄化系配管の
「FPC-8」および「FPC-68」に破損を確認

→ FPC-68のラインを修理
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