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建屋内の空間線量率について
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データ採取期間（１／２）

•
 

1号機：
 

23年4月
 

～11月(11/23)

•
 

2号機：
 

23年4月
 

～11月(11/16)

•
 

3号機：
 

23年4月(4/25)～11月(11/22)

•
 

4号機：
 

23年3月(3/31)～11月(11/21)

•
 

5号機：
 

23年3月(3/30)～11月(11/16)

•
 

6号機：
 

23年3月(3/30)～10月(10/28)
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プロセス主建屋(PM)：23年4月～10月(10/27)


 

焼却工作室建屋(MSW)：23年5月～11月(11/10)


 

雑固体廃棄物減容処理建屋(HTI)：23年4月～11月(11/10)


 

サイドバンカ建屋(SB)：23年5月～11月(11/14)


 

サプレッションプール水サージタンク建屋(SPT)

：23年5月～11月(11/14)


 

運用補助共用施設：23年8月～11月(11/18)

データ採取期間（２／２）



3１号機原子炉建屋１階
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4１号機原子炉建屋２階
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5１号機原子炉建屋３階
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6１号機原子炉建屋４階
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8１号機タービン建屋地下１階
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9１号機タービン建屋１階
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10１号機タービン建屋２階
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11１号機廃棄物処理建屋１階
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１・２号機サービス建屋１階
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15２号機原子炉建屋２階
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16２号機原子炉建屋３階

25

29

40

38
13

13

12

18

24

17

11

11

10

単位：ｍSv/h



17２号機原子炉建屋４階
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２号機タービン建屋１階
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２号機タービン建屋２階
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２号機廃棄物処理建屋１階
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23３号機原子炉建屋１階
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24３号機原子炉建屋２階
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25３号機原子炉建屋５階
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３号機タービン建屋地下１階
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３号機タービン建屋１階
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３号機タービン建屋２階
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３号機廃棄物処理建屋１階
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３・４号機サービス建屋１階
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32４号機原子炉建屋中地下階
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33４号機原子炉建屋１階

0.025

0.025

0.030.30

0.02

0.055

0.07

0.025

0.02

0.02

2.5

0.02 0.150.06

0.06

0.025

0.11

0.020.035

0.04

0.07

0.03
ガレキ配管

0.3

上部平均
０．０４

0.09

0.08

0.025

0.04

0.055

0.015
0.025

0.035

単位：ｍSv/h

0.03



34４号機原子炉建屋２階
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35４号機原子炉建屋３階
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36４号機原子炉建屋４階
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37４号機原子炉建屋５階
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４号機タービン建屋地下１階
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４号機タービン建屋１階
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４号機タービン建屋２階
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41４号機廃棄物処理建屋１階

単位：ｍSv/h

0.4

0.15

4.0

0.45～0.80

1.3

0.1

0.03
0.055

0.08

0.035

0.0550.015

3

1.0

0.090.30

0.40.9

0.05

0.7

1.1
0.01

0.007
0.15

2.0

0.05

0.05

4.0

3.0

2.5

1.5

2.0

1.7
表面
2.5

1.2

0.03

表面
5.0

4.0

4.0

4.0

4.0

0.4～0.55

0.3

3.5



42

４号機廃棄物処理建屋２階，３階，４階

単位：ｍSv/h

1.5

1.7

4.0

5.0

0.550.3
0.5

1.5

0.4

0.2

0.35

0.07

1.5

1.4

1.5
1.3

0.008

0.6

0.055



43
５号機原子炉建屋地下１階
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45５号機原子炉建屋２階
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46５号機原子炉建屋３階

0.001

0.06 0.8 0.4 0.02

0.0015

0.0015

0.001

0.002

0.0022

0.0035

0.12

0.3

壁表面
0.7

単位：ｍSv/h
0.0013



47５号機原子炉建屋４階

0.0012単位：ｍSv/h



48５号機原子炉建屋５階

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001 <0.001

0.002 0.002

0.002 0.002

0.015

0.002

<0.001

<0.001

0.001

0.002

0.002

0.003

0.0018

0.18
0.001

0.002

0.009

0.015
0.035

0.01

0.075

0.04

0.045～0.075

0.065
～0.03

0.05

0.025

0.015

0.0015

0.008

0.003

0.02

0.01

0.013

0.008

0.01

<0.001

0.01 0.015

0.05～0.075

0.001

0.001

0.001

0.04 0.045 0.04 0.045

0.03 0.035 0.040.05

燃料交換機

１FL ２FL

３FL

0.030.025

0.02

0.025 0.04

0.02 0.02

0.011

0.02 0.02

0.02 0.02

0.020.02

0.02

0.02

0.03

単位：ｍSv/h



49
５号機タービン建屋地下１階

0.005

0.004

<0.001

<0.0010.8

0.5

0.9
0.6

単位：ｍSv/h



50
５号機タービン建屋１階

0.0005
0.0008

0.0009

0.00170.001

0.0008
0.00050.003

0.0005 0.0007

単位：ｍSv/h



51
５号機タービン建屋２階

<0.001<0.001

単位：ｍSv/h



52
５号機廃棄物処理建屋地下１階

0.009

単位：ｍSv/h



53

<0.001

単位：ｍSv/h

５号機廃棄物処理建屋１階



54
５・６号機サービス建屋１階

0.005

0.015

0.005

0.012

0.02 0.25

壁表面
1.0

単位：ｍSv/h



55
６号機原子炉建屋地下２階

0.04
0.0017

0.5
0.05

0.22

0.04

0.15

0.05
0.12

0.12

0.2

単位：ｍSv/h



56６号機原子炉建屋地下１階

0.0011

単位：ｍSv/h



57６号機原子炉建屋１階

0.015 0.0080

単位：ｍSv/h



58６号機原子炉建屋２階

<0.001

0.016単位：ｍSv/h



59
６号機原子炉建屋３階

0.0035

0.0035単位：ｍSv/h



60６号機原子炉建屋４階

0.0025

単位：ｍSv/h



61６号機原子炉建屋５階

0.0012

0.065

0.40

0.15

0.6

1.0

0.25

0.19

0.040

単位：ｍSv/h



62６号機原子炉建屋６階

0.0025

0.009

0.013

0.09

0.00150.00250.002

0.002 0.02

0.007

0.009

0.013

0.0055

0.07

0.045

0.0045

0.0035

0.013

0.03
0.006

0.0012

0.0013

0.005

0.01
0.0075

0.005

0.0045

0.012 0.018 0.009

0.011

0.0230.08

0.017

0.015

0.0025

0.004

0.045 0.075 0.075 0.04

0.08 0.08 0.08 0.05

３FL

２FL
１FL

0.030.055

0.035

0.05

0.025
0.045

0.03 0.015

0.05

0.03 0.035

0.025 0.02

0.01

0.04
0.017

表面0.8

単位：ｍSv/h

0.045



63
６号機タービン建屋地下１階

0.004

0.004

<0.001

<0.001

単位：ｍSv/h



64
６号機タービン建屋１階

<0.001

<0.001

<0.001 <0.001 <0.001

単位：ｍSv/h



65
６号機タービン建屋２階

0.0018
<0.001

単位：ｍSv/h



66

0.004

６号機廃棄物処理建屋地下２階

単位：ｍSv/h



67
６号機廃棄物処理建屋１階

<0.001

単位：ｍSv/h



68プロセス主建屋

 
１階

15 50.05

0.015

0.02

0.018

0.017

0.10

0.16

0.03

0.80

25 16

6.5150

22

2.02.7

0.5

0.6

0.8

0.6

0.05

0.15

0.4

1.0

9.0

0.15

0.3

0.07

1.5

0.45 0.1 1.0

0.03

2.0
0.5

0.15

0.08 0.003

0.07

0.2

0.04

0.08

0.06

0.1
0.05

0.11

単位：ｍSv/h



69プロセス主建屋

 
２階

0.02
0.01

0.04

0.3

0.012

0.05

0.13 0.03

0.012

15

0.1

0.002 0.002

0.002 0.002

～0.65

0.012

2.0
0.2

0. 5

0.09

0.01

0.02
0.019

0.04

0.004

0.003

0.005

0.004

0.05

0.05

0.05

0.13 0.04

0.045
0.5

0.025 0.02
0.04

0.06

0.04

0.15

単位：ｍSv/h



70プロセス主建屋

 
３階

0.008

0.006 0.01

0.003

0.006

0.007
0.007

0.006

<0.007 0.007
0.004

0.003 7 0.07

0.004

0.05

開口部上
1.3

0.06

0.005

0.012

10

8.0

3.0

0.008

0.008

0.018

0.03

12

0.011

0.05 0.01

0.07

9.0

9.5

4.5

0.2

0.15

0.5～12

10

配管表面
30～50

単位：ｍSv/h



71プロセス主建屋

 
４階

0.4 15

0.0015

0.02 0.015

0.015

0.065

0.05
0.11

0.15

0.045

9.0

0.015

0.002

0.2

開口部上
0.8

8.5

0.0012

0.02

0.035

0.015

0.008
0.008

0.0050.01

0.005

45 24

70

45

20

8

20

0.04
0.17

0.001 0.006

0.0012

0.006

0.005

0.006
0.005

開口部上
0.12

0.11
0.8 0.9 0.8 1.4

0.05

0.015

0.13
0.17

0.250.06

0.06
0.1

0.4 1.0 0.5

2.0

単位：ｍSv/h



72焼却工作室建屋地下１階

0.008

0.007

0.010.008 0.008

0.012 0.01

0.006
0.008

0.009

0.01

0.01 0.01

0.01

0.01

0.008

0.008

0.01

0.01

0.009単位：ｍSv/h



73焼却工作室建屋

 
１階

0.4 0.08 0.012

0.01

0.008

0.02 0.003

0.003

0.004

0.008

0.0090.009

0.008

0.008 0.01

0.70.014

0.02

0.010.007

0.010.008

0.0080.008

0.0080.02

0.95

0.6

7.5

1.2

0.6

0.10 0.12

0.9
0.004

0.397

0.003

0.005

0.4

0.04

0.05

上部0.008～0.23

0.6

0.6

0.75

0.65

1.0

表面最大線量
1.8

表面最大線量

1.5

天井クレーン

0.83

0.4

0.204

単位：ｍSv/h

0.012

0.010.01

0.008
0.015

0.005

0.003

0.06

0.13～0.4

0.19



74焼却工作室建屋

 
２階

0.005

0.004

0.0045

0.002 0.0015

0.0012

0.0012

0.001

0.001

0.001
0.001

0.001

0.001

0.0015

単位：ｍSv/h

0.0035



75雑固体廃棄物減容処理建屋１階

0.5

0.4

0.4

0.3

1.3

8

0.18

0.006

0.008

0.02 0.12

0.065

5.0

0.03

0.05

0.003

0.3 0.2

40 10 5

2

0.16

0.6

0.3

0.5

0.04

0.25

0.55

10

0.03

0.18

0.008

0.040.12

8.0

0.02

0.050.25

6.0

13 5.3

0.003

2.8

0.0040.01

0.001

0.025

0.65

2.0

2.0

1.5

0.035

0.03
表面9.5

配管表面
40

ホース表面
最大1000
ベントライン

 

表面
最大300

表面最大
15

タンク周り雰囲気最大
3

表面最大
50

タンク周り雰囲

 

気最大
10

0.19

0.03

0.14

0.09 0.13
8

配管表面
45

5.0

配管表面
7.0

単位：ｍSv/h

0.009

0.31.3

0.020.040.050.10.20.20.1

0.0110.025
0.03

0.025
0.08

0.060.06

タンク廻り
雰囲気100

0.7

0.055
3.5

1.2

0.3

0.6

0.1



76雑固体廃棄物減容処理建屋２階

1.5

0.4

0.006 0.005

0.012

0.2

3

0.6

5

0.01
0.01

0.025

0.010.005
0.03

0.012
0.005 0.005

0.013

0.023

0.04

0.03

0.04

0.025

0.02

0.06

2.0

0.008

0.008

0.015 0.015

0.020

0.045

0.008

0.007

0.01

0.005

0.006
0.004

0.004 0.006

0.015 0.007

0.02

0.4 0.8

0.25

単位：ｍSv/h



77サイトバンカ建屋

 
地下１階

0.015

ﾄﾚﾝﾁ
0.015

0.015
0.08

0.03

0.02

0.15

0.08

0.02

0.01

0.01

0.013

0.023
0.01

0.006

0.005 0.005

4.51.5

単位：ｍSv/h



78サイトバンカ建屋

 
１階

0.005

0.025

0.04

0.02

0.002

0.008 0.04

0.085

0.03

0.006

0.0020.0020.003

0.16 0.06 0.025 0.012

0.04

0.02

0.02
0.02

0.018

2.5

0.15

1.1

1.6

0.035

0.020

単位：ｍSv/h

0.1



79サイトバンカ建屋

 
２階

0.008

局排フィルタ
MAX 0.8

0.008
0.01

0.007

0.0１

0.01

0.018

0.024

0.030.01

0.015

0.08

0.015

0.002

0.05

0.05 0.05 0.05

0.030.03

0.040.04

0.14 0.08 0.07

0.02

0.015

0.005

0.15
0.20

0.015
0.013

0.020

0.15

0.02

0.006

単位：ｍSv/h



80サプレッションプール水サージタンク建屋

 
１階

0.004

0.006 0.004

0.06

0.007 0.013 0.05

0.01

0.007

0.04

0.09

0.015 0.02

0.015
0.020.012

0.012

HTI/Bへ0.06

単位：ｍSv/h

1.5



81運用補助共用施設

 
地下１階

0.001

0.004

0.0045
0.0050.007

0.009

0.006

0.005

0.002

0.005

0.003

0.004

0.0015

0.005

0.0025

廃棄物表面
2.5

0.005

単位：ｍSv/h

0.003

0.002 0.002

0.003

0.004
0.0045

0.0045

ダ

 
ク

 
ト

壁

仮設足場（床上4.0m）

0.0045

0.007

0.008

0.007

0.008

0.008



82運用補助共用施設

 
１階

単位：ｍSv/h

0.045

0.02

0.015 0.02

0.018

0.01

0.3

0.07

0.02
0.02

0.020.025

0.02

0.02

0.022
0.015

0.45

0.02

0.26

0.019

0.015

0.02

0.045

0.007

0.04

0.01

0.01

0.02 0.03

0.02

0.007



83運用補助共用施設

 
３階

天井クレーン

0.008 0.003

0.004

0.00450.0015

0.01 0.006 0.0045単位：ｍSv/h

0.005
0.007

0.005

0.0035

0.005

0.005

0.012 0.03
0.05 0.03

0.05

0.007

0.012 0.04 0.05 0.01
0.02

0.012
0.05

0.05

0.05
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