
福島第一原子力発電所１号機原子炉格納容器
ガス管理システムの気体のサンプリング結果について

平成24年1月13日

東 京 電力 株 式 会 社
【試料採取日時】 平成2４年1月12日（木）

【測定結果】
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本評価は、粒子状およびよう素の核種分析結果を対象としており、希ガスについては評価対象外である。
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福島第一原子力発電所１号機原子炉格納容器
ガス管理システムの気体のサンプリング結果について

平成2４年1月１３日

東 京 電力 株 式 会 社
【試料採取場所】１号機原子炉格納容器ガス管理システム入口

【試料採取日時】平成2４年１月１２日（木） １２：２１
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（参考）短半減期Xeはいずれも検出限界未満。
※未臨界の維持の確認は、ガス管理システム内に設置された放射線検出器により直接排
気ガス中のXe-135の放射能濃度を測定し、監視している（保安規定）。


