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P
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RO濃縮水供給ポンプ

原子炉へ
廃液RO供給ポンプ

バッファタンク

ろ過水タンク

P

P

P

RO濃縮水移送ポンプ

RO濃縮水貯槽移送ポンプ

濃縮水供給ポンプ

濃縮水移送ポンプ濃縮廃液貯槽

蒸留水移送ポンプ

脱塩用
ROユニット

濃縮処理水
供給ポンプ

P

蒸発濃縮
処理水移送ポンプ

淡水化装置（蒸発濃縮）

P
RO処理水
受タンク

RO処理水
一時貯槽

P

RO処理水
供給ポンプ RO処理水

移送ポンプ

淡水化装置(RO)

1A/B

２

３

P
廃液RO
供給タンク

P

P
SPT(B)

SPT受入タンク

SPT廃液
抜出ポンプ

SPT受入水移送ポンプ

A/B/C

ボイラー

P
補給水タンク

福島第一原子力発電所 水処理設備 凍結防止追加対策

漏えい箇所（２）
漏えい箇所（２）

水抜き及び保温材設置済
入口ライン、樹脂移送ライン）

漏えい箇所（３）、（４）、（５）
漏えい箇所（１）

保温材設置予定（流量計）
保温材設置予定（ボイラー凝縮水ライン）

漏えい箇所（６）
漏えい箇所（１）
保温材設置予定

漏えい箇所（１）
漏えい箇所（１）
保温材設置済
（A/B系）

1月２８日漏えい箇所（２箇所）
１月２９日漏えい箇所（６箇所）
１月３０日漏えい箇所（１箇所）
１月３１日漏えい箇所（１箇所）

暖房あり

※可能な範囲で、その他
配管・弁の水抜きを実施

小屋がけ小屋がけ



福島第一原子力発電所 原子炉注水系 凍結防止対策

 

純水タンク

処理水

バッファ

タンク

ろ過水

タンク

3号機
原子炉圧力容器

補給用

補給用

消防車

※非常時　設置

給水配管へ

消防車 海

3号機専用 3号機専用

1～3号機共用 1～3号

給水系配管

残留熱除去系配管～復水補給水系配管～消火系配管

給水系配管（消火系より）

炉心スプレイ系配管(B)

復水補給水系配管

原

消防車 消防

送

水

口

既設・仮設取合い

凡　例

既設 仮設

原子炉注水系（注水中ライン）

原子炉注水系

原子炉注水系（他号機）

原子炉注水系（非常時用）

原子炉注水系（補給水）

消防車

常用高台炉注水ポンプ

非常用高台炉注水ポンプ

PIFI

PIFI

PIFI

2号機

1号機

2号機

1号機

2号機

1号機

1～3号機共用

純水タンク脇炉注水ポンプ

PI

PI

FI

FI

3号機
復水貯蔵

タンク

PIFI 処理水より

PIFI

3号機 タービン建屋内
炉注水ポンプ

建屋内 屋外

3号機 CST炉注水ポンプ

ミニマムフローライン

３号機

CST

処理水
ﾊﾞｯﾌｧ
ﾀﾝｸ

ろ過水
タンク

純水
タンク

純水タンク脇炉注水ポンプ

非常用高台炉注水ポンプ

常用高台炉注水ポンプ

ＣＳＴ炉注水ポンプ

屋外建屋内

タービン建屋内
炉注水ポンプ

送水口

保温材施工箇所
（フランジ等の一部は実施中）

水抜き箇所

漏えい発生後の
追加対策範囲

給水系配管（消火系より）

給水系配管

復水補給水系配管

炉心スプレイ系
配管（Ｂ）

残留熱除去系配管～復水補給水系配管～消火系配管
※追加対策として水抜き、小屋がけを実施

※追加対策として水抜きを実施

漏えい箇所

平成24年２月１日
東京電力株式会社

※追加対策として水抜きを実施

※追加対策として小屋がけを実施

本設の大口径配管部

消防ホース

常時通水のＰＥ配管
（２月中旬目処に

保温材取付予定）



凍結防止対策実施状況（小屋がけ）

小屋がけ外観
（非常用高台炉注水ポンプユニット）

小屋の内部

非常用高台炉注水ポンプ

投光器

保温を取り付けた配管等

非常用高台炉注水ポンプユニット

流量調整ユニット



小屋がけ工事状況

枠組み設置状況 カバー設置状況


