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福島第一原子力発電所 系統図【工事前】

新福島変電所富岡変電所

５／６号

４Ｂ３次 ３Ｂ３次

双
葉
線

１Ｌ２Ｌ

５ＳＡ５ＳＢ

大
熊
線
３
Ｌ

275kV母線

EBSTr.
移動用

Tr.

大
熊
線
２
Ｌ

66kV母線

東
電
原
子
力
線

１／２号

福島第一
原子力発電所

移動用

Tr.

移動用

ＣＢ

変圧器容量 ２４．５ＭＶＡ

夜の森１Ｌ

撤去範囲



2

撤去設備の現場写真

移動用CB 移動用Tr

移動用ミニクラ 東電原子力線 予備(変)変圧器
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福島第一原子力発電所 系統図【工事後】

新福島変電所富岡変電所

５／６号南側６６ｋＶ
開閉所

４Ｂ３次 ３Ｂ３次

双
葉
線 １Ｌ２Ｌ

５ＳＡ５ＳＢ

所内共通
変圧器２Ａ

大
熊
線

３Ｌ４Ｌ

275kV母線

EBSTr.
移動用

Tr.

大
熊
線
２
Ｌ

66kV母線

東
電
原
子
力
線

１／２号

所内共通
変圧器２Ｂ

福島第一
原子力発電所

変圧器容量
６０ＭＶＡ

D/G

所内共通M/C2B

所内共通D/G(A)M/C

所内共通D/G(A)

所内共通
M/C2A

3/30

3/12

3/19

3/12

3/29



4

現場写真

６６ｋＶ開閉設備（ＧＩＳ）

所内共通変圧器２Ｂ 所内共通Ｍ／Ｃ２Ｂ

ＮＯ．２３－２鉄塔


