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調査結果（画像）

ＴＩＰ系統機器には目立った損傷は見られない



（参考）ロボットアクセスルート
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【凡例】
２月２７日までに測定した
線量率
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※１ ロボット乗り越え不可なホース等資機材があるため，人がロボットを運搬した。

※１

PCV内部調査用資機材


