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福島第一原子力発電所２号機 代替温度計設置のための現場調査結果
平成24年３月23日
東京電力株式会社
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【調査実施日】3月15日、16日、21日（TIP室）、22日
【計画線量】（東芝）5mSv （東電）7mSv
【被ばく線量（最大）】（東芝）2.93mSv （東電）3.47mSv

調査結果（原子炉建屋１階）
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詳細：エリアＡ（原子炉建屋１階）
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詳細：エリアＢ（原子炉建屋１階）
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詳細：エリアＣ（原子炉建屋１階）

数字の単位は
mSv/h

X-51ぺネ※

※ＳＬＣ系のうち、CエリアのX-51とＡエリ
アのX-27はティー（T分岐）があるため優
先順位３と評価しているが、90°エルボ数
が少ないため通線しやすい可能性がある
ことから、今回の調査対象に含めた
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詳細：エリアＤ（原子炉建屋１階）
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詳細：エリアＥ（原子炉建屋２階）
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詳細：エリアＦ（原子炉建屋２階）
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