
福島第一原子力発電所 淡水化装置濃縮水貯槽エリアにおいて
水漏れが発生した蒸発濃縮貯槽（タンク）水のサンプリング結果について

【試料採取場所】蒸発濃縮貯槽（タンク）水

【試料採取日時】平成24年4月30日（月）12：30

【測定結果】
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