
廃棄物処理建屋

廃スラッジ貯蔵タンク

たまり水の量：建屋全体で推定約610m3（未確認部含む）
たまり水の性状：地下水または雨水と推定
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流入水量
：指３本分
≒ 31m３/日

水位：約OP.4900
※目測

OP.6201

OP.9000

１ｍ弱（目測）

灰色部は未確認だが、
廃スラッジ貯蔵タンク側と
床ファンネル（排水管）で
繋がっている。

福島第一原子力発電所３号機
廃棄物地下貯蔵設備建屋において確認された溜まり水について
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廃棄物地下貯蔵設備建屋
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床面：約OP.-300

水位：約OP.3200

廃棄物処理
建屋

水の有無は未確認だが、
廃スラッジ貯蔵タンク側と
床ファンネル（排水管）で
繋がっているため、

同レベルで滞留していると想定。
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＜流水確認箇所＞

＜水面の状況＞＜流入痕確認箇所＞
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